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OŚWIADCZENIE  

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, Ŝe sporządziłem Projekt 

Budowlany odwodnienia chodnika i Drogi Wojewódzkiej Nr 904 od trasy DK1 do granic 

administracyjnych Gminy Poczesna zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

 

 

projektant:  mgr inŜ. Ireneusz Błasiak 

 

 

 

 

 

sprawdzający:  mgr inŜ. Maciej Błasiak 
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Projekt zawiera 
 

 
1) Opis techniczny 

2) Obliczenia hydrauliczne 

3) Obliczenia wytrzymałościowe 

4) Odpis warunków technicznych i uzgodnień 

5) Orientacja 

6) Plan sytuacyjny część 1   – skala 1:1000  – rys. Nr 1.1 

7) Plan sytuacyjny część 2   – skala 1:1000  – rys. Nr 1.2 

8) Plan sytuacyjny część 3   – skala 1:1000  – rys. Nr 1.3 

9) Plan sytuacyjny część 4   – skala 1:1000  – rys. Nr 1.4 

10) Plan sytuacyjny część 5   – skala 1:1000  – rys. Nr 1.5 

11) Plan sytuacyjny część 6   – skala 1:1000  – rys. Nr 1.6 

12) Plan sytuacyjny część 7   – skala 1:1000  – rys. Nr 1.7 

13) Profil podłuŜny kanalizacji deszczowej – część 1    

       – skala 1:500/100  – rys. Nr 2.1 

14) Profil podłuŜny kanalizacji deszczowej – część 2    

       – skala 1:500/100  – rys. Nr 2.2 

15) Profil podłuŜny kanalizacji deszczowej – część 3    

       – skala 1:500/100  – rys. Nr 2.3 

16) Profil podłuŜny kanalizacji deszczowej – część 4    

       – skala 1:500/100  – rys. Nr 2.4 

17) Profil podłuŜny kanalizacji deszczowej – część 5    

       – skala 1:500/100  – rys. Nr 2.5 

18) Profil podłuŜny kanalizacji deszczowej – część 6    

       – skala 1:500/100  – rys. Nr 2.6 

19) Profil podłuŜny kanalizacji deszczowej – część 7    

       – skala 1:500/100  – rys. Nr 2.7 
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20) Profil podłuŜny kanalizacji deszczowej – część 8    

       – skala 1:500/100  – rys. Nr 2.8 

21) Studzienka rewizyjna z kręgów Ŝelbetowych ø1,2 m  – rys. Nr 3 

22) Szczegół ułoŜenia rurociągów      – rys. Nr 4 

23) Wpust uliczny        – rys. Nr 5 

24) Wylot kanalizacji deszczowej do rowu     – rys. Nr 6 

25) Wylot kanalizacji deszczowej do rzeki     – rys. Nr 7 
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OPIS TECHNICZNY  
 

 do projektu budowlanego odwodnienia chodnika i Drogi Wojewódzkiej 

Nr 904 od trasy DK1 do granic administracyjnych Gminy Poczesna. 

 
 

1. Dane wyjściowe i podstawa opracowania 
 
 
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o następujące dane: 
  

- zlecenia Inwestora i zawartej umowy 

- planu sytuacyjnego w skali 1:1000 z naniesionym uzbrojeniem istniejącym 

- wypisu i wyrysu z planu przestrzennego zagospodarowania z Gminy Poczesna 

- warunków technicznych odprowadzenia wód deszczowych wydanych przez Gminę 

Poczesna 

- opinii Nr 793/08 Uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Powiatowy Zespół 

Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Częstochowie z dn. 26.11.2008 

- projektu budowy chodnika – część drogowa 

- uzgodnień z Inwestorem 

- obowiązujących norm i normatywów projektowania 

 

2. Zakres opracowania. 

 

Projekt niniejszy obejmuje odwodnienie chodnika i Drogi Wojewódzkiej Nr 904 od trasy 

DK1 do granic administracyjnych Gminy Poczesna. 

 

3. Dane ogólne i stan istniejący. 

 

Droga Wojewódzka Nr 904 na terenie gminy Poczesna łączy w układzie równoleŜnikowym 

trasę DK1 z południowo – zachodnią częścią Gminy. W chwili obecnej na odcinku we wsi 

Nierada posiada chodnik o szerokości 2,0 m zlokalizowany po południowej stronie jezdni 

bezpośrednio przy krawęŜniku. Na pozostałych odcinkach występuje przekrój drogowy z 

ziemnymi poboczami i odwodnieniem rowami. Jedynie w rejonie drogi DK1 na długości 80,0 

m występuje chodnik po stronie południowej. Obecnie zaprojektowano budowę chodnika na 
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odcinku wsi Bargły i Nierada. W związku z likwidacją rowów odwadniających projektuje się 

w chodniku kanalizację deszczową dla odwodnienia chodnika i jezdni drogi wojewódzkiej Nr 

904. 

 

4. Dane szczegółowe. 

 

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej przebiega w chodniku. Przewidziano 9 włączeń 

kanalizacji deszczowej do przepustów, rowów i rzeki. NaleŜy oczyścić wszystkie rowy. Przy 

punkcie Nr 3 oznaczonym na planie sytuacyjnym naleŜy przewidzieć w zgodzie z 

właścicielami posesji Nr 120 i 118 budowę rury w prywatnej działce odprowadzającej wody 

deszczowe do istniejącego cieku wodnego za zabudowaniami gospodarczymi. Projektowaną 

kanalizację deszczową naleŜy ułoŜyć z rur Ŝelbetowych kielichowych Wipro kl. 

wytrzymałości II ø500, ø400 i betonowych ø300 mm wg PN-EN 1916 z 2005 r. Beton B55. 

Podłączenia wpustów ulicznych z rur kanałowych z PVC typu cięŜkiego S ø200/5,9 mm. 

Całkowita długość poszczególnych rur wynosi: 

  PVC typu S  ø200/5,9 mm  l = 240,0 m 

Kielichowe Ŝelbetowe rury Wipro 

  ø300   l = 3039,7 m 

  ø400  l = 1430,0 m 

  ø500  l = 330,9 m 

 

Rury naleŜy ułoŜyć ze spadkiem i = 0,3÷2,00 % w zaleŜności od spadku terenu. 

Uszczelnienie połączeń rur kielichowych przy pomocy uszczelek gumowych. Rury z PVC 

naleŜy układać na podsypce z piasku grubości 20 cm, wykonać obsypkę z piasku grubości 30 

cm i dopiero wykonać zasypkę gruntem rodzimym. Dla odwodnienia terenu w projekcie 

drogowym zaprojektowano 80 wpustów ulicznych. Zastosowano wpusty uliczne typowe z 

osadnikiem kołnierzowe uchylne z zatrzaskiem klasy D400. Podłączenie wpustów ulicznych 

z osadnikiem naleŜy wykonać z rur kanałowych z PVC typu cięŜkiego S o średnicy ø200/5,9 

mm ze spadkiem i = 2%.. W miejscach podłączeń wpustów oraz załamań kanalizacji 

deszczowej zaprojektowano na sieci 81 studzienek rewizyjnych. Sposób wykonania 

studzienek wg załączonego rysunku.  

Włazy we wszystkich studzienkach wykonać typu cięŜkiego o nośności P = 40 T klasy D400 

z wypełnieniem betonowym EN 124:2000. Realizację kanałów deszczowych naleŜy 
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rozpocząć od miejsca włączenia do odbiornika. Przewody kanalizacji deszczowej z rur 

Ŝelbetowych naleŜy układać na podsypce z piasku uformowanej na ∉90º. Kanał w wykopie 

naleŜy układać z podbiciem rur obustronnie piaskiem dobrze zagęszczonym z pogłębieniem 

na złącza dla uzyskania współczynnika podłoŜa l = 1,5. Uszczelnienie rur kielichowych 

wykonać za pomocą uszczelek gumowych. Zabezpieczenie wykopu pod kanalizację 

deszczową wykonać zgodnie z obowiązującą normą. Dla zabezpieczenia przed agresywnością 

środowiska rury Ŝelbetowe oraz studzienki naleŜy zabezpieczyć emulsją kationową R6 jako 

podkład, a następnie rury pokryć izolacją asfaltową. Roboty ziemne i układanie rur w 

wykopach zgodnie z normą PN – B – 10736/1999 „Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych”. Projektowany kanał deszczowy krzyŜuje się z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym. W miejscach skrzyŜowań kolizje nie występują. W 

miejscach skrzyŜowań z kablem elektrycznym naleŜy załoŜyć rury ochronne dwudzielne o 

długości 3,0 m. Przed przystąpieniem do prac naleŜy wykonać przekopy kontrolne w celu 

ustalenia głębokości istniejących sieci. 

 

5. Dobór separatorów. 

 

Przewidziano na kaŜdym odprowadzeniu ścieków opadowych do odbiorników urządzenia 

oczyszczające (separatory) w ilości 9 sztuk. Wielkość dobranych urządzeń zaleŜna od ilości 

odprowadzanych ścieków opadowych. Zastosowane w projekcie separatory to separatory 

koalescencyjne betonowe lub stalowe. Zasada działania tych separatorów polega na 

połączonym działaniu grawitacji i zjawiska koalescencji. Cząstki olejów i benzyn 

przechodząc przez wkład koalescencyjny przylepiają się do niego. Po nagromadzeniu się 

większej ilości kropelek łączą się one w większe aglomeraty, odrywają od materiału 

koalescencyjnego i wypływają na powierzchnie zbiornika, gdzie pozostają do czasu ich 

usunięcia podczas okresowego oczyszczania. Zastosowanie wkładu koalescencyjnego 

znacznie większa skuteczność oczyszczania ścieków. Oczyszczanie ścieków przy pomocy 

procesu koalescencji jest skuteczne, pozwalające utrzymać wymagane parametry 

oczyszczania ścieków. Ścieki na wypływie z separatora spełniają parametry, jakim powinny 

odpowiadać ścieki wprowadzone do wód lub ziemi określone w Dz.U. Nr 168 poz. 1763 z 

dnia 08.07.2004: 

- NajwyŜsza dopuszczalna wartość substancji ropopochodnych w ściekach 

wprowadzonych do wód i do ziemi wynosi 15,0 mg/l 



 8 

- Pozostałość węglowodorów na odpływie przy zawartości 0,5 % oleju w stosunku 

do przepływu nominalnego < 5 mg/l 

- sprawność oczyszczania = 99,88 % 

- zawiesiny ogólne < 50 mg/l 

- substancje ekstrahujące się eterem naftowym < 50 mg/l 

 

6. Warunki gruntowo – wodne. 

 

Wg badań Geobios z grudnia 2007 r. w badanym terenie w podłoŜu zalegają piaski drobne i 

średnie, piaski zagęszczone oraz piaskowce Ŝelaziste. Pod warstwą piasków zalegają gliny 

piaszczyste i pylaste moreny dennej. W badanym terenie wody gruntowej nie nawiercono. 

 

7. Obliczenia wytrzymałościowe. 

 

7.1 Kanał z rur Ŝelbetowych ø500 kl. II 

 

Obliczeń dokonano wg „Tymczasowej Instrukcji Projektowania i budowy kanalizacji z rur 

Wipro”; 

Kanał Ŝelbetowy ø500 kl. II 

Minimalne przykrycie  h1 = 1,1 m 

Wytrzymałość rur Ŝelbetowych Wipro ø500 kl. II: 

   Pn = 5000 kG/m 

Suma obciąŜeń z tabl. 4.V 

   ∑N = 6360 kG/m 

Kanalizację deszczową naleŜy ułoŜyć z rur betonowych typu „WIPRO” ø 050 o 

wytrzymałości Pn = 5000 kG/m na podsypce piaskowej uformowanej na <90º. 

Nośność rury z tabl. 4VI  

 N = 1,5 N = 1,5 x 5000 = 7500 kG/m 

 7500 kG/m > ∑N = 6360 kG/m 
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7.2 Kanał z rur Ŝelbetowych ø400 kl. II 

 

Kanał Ŝelbetowy ø400 kl. II 

Minimalne przykrycie  h1 = 1,0 m 

Wytrzymałość rur Ŝelbetowych Wipro ø400 kl. II: 

   Pn = 4000 kG/m 

Suma obciąŜeń z tabl. 4.V 

   ∑N = 5014 kG/m 

Kanalizację deszczową naleŜy ułoŜyć z rur betonowych typu „WIPRO” ø 040 o 

wytrzymałości Pn = 4000 kG/m na podsypce piaskowej uformowanej na <90º. 

Nośność rury z tabl. 4VI  

 N = 1,5 N = 1,5 x 4000 = 6000 kG/m 

 6000 kG/m > ∑N = 5014 kG/m 

 

7.3 Kanał z rur Ŝelbetowych ø300 kl. II 

 

Kanał Ŝelbetowy ø300 kl. II 

Minimalne przykrycie  h1 = 0,96 m 

Wytrzymałość rur Ŝelbetowych Wipro ø300 kl. II: 

   Pn = 3500 kG/m 

Suma obciąŜeń z tabl. 4.V 

   ∑N = 4227 kG/m 

Kanalizację deszczową naleŜy ułoŜyć z rur betonowych typu „WIPRO” ø 030 o 

wytrzymałości Pn = 3500 kG/m na podsypce piaskowej uformowanej na <90º. 

Nośność rury z tabl. 4VI  

 N = 1,5 N = 1,5 x 3500 = 5250 kG/m 

 5250 kG/m > ∑N = 4227 kG/m 
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8. Obliczenia hydrauliczne 

 

Zlewnie obliczono: powierzchnie jezdni, chodnika oraz pas 30 m posesji. 

Włączenie Nr 1 – od włączenia do rzeki do W14, długość l = 1110 m 

   jezdnia  F1 = 1110 * 6 = 6660 m2 

   chodnik  F2 = 1110 * 3 = 3330 m2 

   posesje  F3 = 1110 * 30 = 33300 m2 

Q = 0,666 * 126 * 0,9 + 0,333 * 126 * 0,7 + 3,33 * 126 * 0,3 = 230,7 l/sek 

 dla ø 040  i = 1,6 % 

Prędkość V = 2,0 m/sek, napełnienie h = 28 cm 

Dobór separatora: 

Przepustowość nominalna separatora: 

 Qn = 15*A*φ*f d = 15*0,666*0,9*1+15*0,333*0,7*1+15*5,33*0,3*1 = 27,48 l/sek 

Zastosowano separator z pięciokrotnym by-passem Hauraton SKG 50 BP o przepustowości 

50÷250 l/sek, pojemność osadnika V1 = 5,69 m3, separatora V = 5,49 m3. Średnica zbiornika 

D = 2,0 m, średnica dopływu i odpływu ø500 mm, długość całkowita l = 6,0 m, h = 2,15 m, B 

= 2,155 m. 

 

Włączenie Nr 2 – od W15 do W18, długość l = 220 m 

   jezdnia  F1 = 220 * 6 = 1320 m2 

   chodnik  F2 = 220 * 3 = 660 m2 

   posesje  F3 = 220 * 30 = 6600 m2 

Q = 0,132 * 126 * 0,9 + 0,066 * 126 * 0,7 + 0,66 * 126 * 0,3 = 45,8 l/sek 

 dla ø 030  i = 0,5 % 

Prędkość V = 0,8 m/sek, napełnienie h = 20 cm 

Dobór separatora: 

Przepustowość nominalna separatora: 

 Qn = 15*A*φ*f d = 15*0,132*0,9*1+15*0,066*0,7*1+15*0,66*0,3*1 = 5,45 l/sek 

Zastosowano separator z dziesięciokrotnym by-passem Hauraton SKBP 10/100 o 

przepustowości 10÷100 l/sek, pojemność osadnika V1 = 3,3 m3, separatora V = 3,59 m3. 

Średnica zbiornika D = 2,74 m, średnica dopływu i odpływu ø400 mm, wysokość całkowita 

H = 2,605 m. 
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Włączenie Nr 3 – od W19 do W21, długość l = 170 m 

   jezdnia  F1 = 170 * 6 = 1020 m2 = 0,102 ha 

   chodnik  F2 = 170 * 3 = 510 m2 = 0,051 ha 

   posesje  F3 = 170 * 30 = 5100 m2 = 0,51 ha 

Q = 0,102 * 126 * 0,9 + 0,051 * 126 * 0,7 + 0,51 * 126 * 0,3 = 35,1 l/sek 

 dla ø 030  i = 0,6 % 

Prędkość V = 0,7 m/sek, napełnienie h = 16 cm 

   od W21 do W22, długość l = 90 m 

   jezdnia  F1 = 90 * 6 = 540 m2 = 0,054 ha 

   chodnik  F2 = 90 * 3 = 270 m2 = 0,027 ha 

   posesje  F3 = 90 * 30 = 2700 m2 = 0,27 ha 

Q = 0,054 * 126 * 0,9 + 0,027 * 126 * 0,7 + 0,27 * 126 * 0,3 = 20,7 l/sek 

 dla ø 030  i = 2,0 % 

Prędkość V = 0,8 m/sek, napełnienie h = 12 cm 

 Sumaryczna ilość ścieków opadowych: 

  ∑Q = 35,1 + 20,7 = 55,8 l/sek 

Dobór separatora: 

Przepustowość nominalna separatora: 

 Qn = 15*A*φ*f d 

Qn = 15*(0,102+0,054)*0,9*1+15*(0,051+0,027)*0,7*1+15*(0,51+0,27)*0,3*1 = 6,44 l/sek 

Zastosowano separator z dziesięciokrotnym by-passem Hauraton SKBP 10/100 o 

przepustowości 10÷100 l/sek, pojemność osadnika V1 = 3,3 m3, separatora V = 3,59 m3. 

Średnica zbiornika D = 2,74 m, średnica dopływu i odpływu ø400 mm, wysokość całkowita 

H = 2,605 m. 

 

Włączenie Nr 4 – od W23 do W31, długość l = 500 m 

   jezdnia  F1 = 500 * 6 = 3000 m2 = 0,3 ha 

   chodnik  F2 = 500 * 3 = 1500 m2 = 0,15 ha 

   posesje  F3 = 500 * 30 = 15000 m2 = 1,5 ha 

Q = 0,3 * 126 * 0,9 + 0,15 * 126 * 0,7 + 1,5 * 126 * 0,3 = 103,9 l/sek 

 dla ø 040  i = 0,3 % 

Prędkość V = 1,2 m/sek, napełnienie h = 28 cm 

Dobór separatora: 
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Przepustowość nominalna separatora: 

 Qn = 15*A*φ*f d = 15*0,3*0,9*1+15*0,15*0,7*1+15*1,5*0,3*1 = 12,38 l/sek 

Zastosowano separator z dziesięciokrotnym by-passem Hauraton SKBP 15/150 o 

przepustowości 15÷150 l/sek, pojemność osadnika V1 = 3,3 m3, separatora V = 4,54 m3. 

Średnica zbiornika D = 2,74 m, średnica dopływu i odpływu ø400 mm, wysokość całkowita 

H = 2,8 m. 

 

Włączenie Nr 4a – od W32 do przepustu ø800, długość l = 50 m, ø030 

   jezdnia  F1 = 50 * 6 = 300 m2 = 0,03 ha 

   chodnik  F2 = 50 * 3 = 150 m2 = 0,015 ha 

   posesje  F3 = 50 * 30 = 1500 m2 = 0,15 ha 

Q = 0,03 * 126 * 0,9 + 0,015 * 126 * 0,7 + 0,15 * 126 * 0,3 = 10,4 l/sek 

 dla ø 030  i = 0,3 % 

Prędkość V = 1,2 m/sek, napełnienie h = 10 cm 

Dobór separatora: 

Przepustowość nominalna separatora: 

 Qn = 15*A*φ*f d = 15*0,03*0,9*1+15*0,015*0,7*1+15*0,15*0,3*1 = 1,2 l/sek 

Zastosowano separator Hauraton K 10 o przepustowości 10 l/sek, pojemność separatora V = 

0,53 m3. Średnica zbiornika D = 1,3 m, średnica dopływu i odpływu ø150 mm, wysokość 

całkowita H = 1,385 m. Dobrano betonowy osadnik Aquafix SR 3500/NG 10 o pojemności 

V1 = 3,5 m3, o średnicy zewnętrznej D = 2,3 m, H = 1,72 m. 

 

Włączenie Nr 5 – od W33 do W44, długość l = 683 m 

   jezdnia  F1 = 683 * 6 = 4098 m2 = 0,41 ha 

   chodnik  F2 = 683 * 3 = 2049 m2 = 0,205 ha 

   posesje  F3 = 683 * 30 = 20490 m2 = 2,05 ha 

Q = 0,41 * 126 * 0,9 + 0,205* 126 * 0,7 + 2,05 * 126 * 0,3 = 142,1 l/sek 

 dla ø 050  i = 0,3 % 

Prędkość V = 1,1 m/sek, napełnienie h = 28 cm 

Dobór separatora: 

Przepustowość nominalna separatora: 

 Qn = 15*A*φ*f d = 15*0,41*0,9*1+15*0,205*0,7*1+15*2,05*0,3*1 = 16,9 l/sek 
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Zastosowano separator z pięciokrotnym by-passem Hauraton SKG 30 BP o przepustowości 

30÷150 l/sek, pojemność osadnika V1 = 3,96 m3, separatora V = 4,02 m3. Średnica zbiornika 

D = 1,6 m, średnica dopływu i odpływu ø400 mm, długość całkowita l = 6,3 m, h = 1,75 m, B 

= 1,855 m. 

  

Włączenie Nr 6 – od W45 do W50, długość l = 300 m 

   jezdnia  F1 = 300 * 6 = 1800 m2 = 0,18 ha 

   chodnik  F2 = 300 * 2 = 600 m2 = 0,06 ha 

   posesje  F3 = 300 * 30 = 9000 m2 = 0,9 ha 

Q = 0,18 * 126 * 0,9 + 0,06 * 126 * 0,7 + 0,9 * 126 * 0,3 = 59,7 l/sek 

 dla ø 030  i = 0,3 % 

Prędkość V = 0,9 m/sek, napełnienie h = 28 cm 

Dobór separatora: 

Przepustowość nominalna separatora: 

 Qn = 15*A*φ*f d 

Qn = 15*0,18*0,9*1+15*0,06*0,7*1+15*0,9*0,3*1 = 5,8 l/sek 

Zastosowano separator z dziesięciokrotnym by-passem Hauraton SKBP 10/100 o 

przepustowości 10÷100 l/sek, pojemność osadnika V1 = 3,3 m3, separatora V = 3,59 m3. 

Średnica zbiornika D = 2,74 m, średnica dopływu i odpływu ø400 mm, wysokość całkowita 

H = 2,605 m. 

 

Włączenie Nr 7 – od W51 do W58, długość l = 460 m 

   jezdnia  F1 = 460 * 6 = 2760 m2 = 0,27 ha 

   chodnik  F2 = 460 * 2 = 920 m2 = 0,092 ha 

   posesje  F3 = 460 * 30 = 13800 m2 = 1,38 ha 

Q = 0,276 * 126 * 0,9 + 0,092 * 126 * 0,7 + 1,38 * 126 * 0,3 = 88,8 l/sek 

 dla ø 040  i = 0,3 % 

Prędkość V = 0,8 m/sek, napełnienie h = 28 cm 

   – od W59 do W69, długość l = 650 m 

   jezdnia  F1 = 650 * 6 = 3900 m2 = 0,39 ha 

   chodnik  F2 = 650 * 2 = 1300 m2 = 0,13 ha 

   posesje  F3 = 650 * 30 = 19500 m2 = 1,95 ha 

Q = 0,39 * 126 * 0,9 + 0,13 * 126 * 0,7 + 1,95 * 126 * 0,3 = 129,4 l/sek 
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 dla ø 050  i = 0,3 % 

Prędkość V = 1,0 m/sek, napełnienie h = 32 cm 

 Sumaryczna ilość ścieków opadowych: 

  ∑Q = 88,8 + 129,4 = 218,2 l/sek 

Dobrano dwa separatory na kaŜdym z wlotów tego samego typu: 

Przepustowość nominalna separatora: 

 Qn1 = 15*A*φ*f d = 15*0,276*0,9*1+15*0,092*0,7*1+15*1,38*0,3*1 = 10,9 l/sek 

 Qn2 = 15*A*φ*f d = 15*0,39*0,9*1+15*0,13*0,7*1+15*1,95*0,3*1 = 15,4 l/sek 

Zastosowano dwa separatory z dziesięciokrotnym by-passem Hauraton SKBP 15/150 o 

przepustowości 15÷150 l/sek, pojemność osadnika V1 = 3,3 m3, separatora V = 4,54 m3. 

Średnica zbiornika D = 2,74 m, średnica dopływu i odpływu ø400 mm, wysokość całkowita 

H = 2,8 m. 

 

Włączenie Nr 8 – do rowu przy DK1 od W71 do W80, długość l = 620 m 

   jezdnia  F1 = 620 * 6 = 3720 m2 = 0,372 ha 

   chodnik  F2 = 620 * 2 = 1240 m2 = 0,124 ha 

   posesje  F3 = 620 * 30 = 18600 m2 = 1,86 ha 

Q = 0,372 * 126 * 0,9 + 0,124 * 126 * 0,7 + 1,86 * 126 * 0,3 = 123,5 l/sek 

 dla ø 030  i = 1 % 

Prędkość V = 1,7 m/sek, napełnienie h = 28 cm 

Dobrano separator: 

Przepustowość nominalna separatora: 

 Qn = 15*A*φ*f d = 15*0,372*0,9*1+15*0,124*0,7*1+15*1,86*0,3*1 = 14,7 l/sek 

Zastosowano separator z pięciokrotnym by-passem Hauraton SKG 25 BP o przepustowości 

25÷125 l/sek, pojemność osadnika V1 = 2,99 m3, separatora V = 2,94 m3. Średnica zbiornika 

D = 1,6 m, średnica dopływu i odpływu ø400 mm, długość całkowita l = 5,235 m, h = 1,75 m, 

B = 1,855 m. 
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9. Wykonanie wylotu do rzeki Liskonopki. 

 
 
W oparciu o rysunek szczegółowy numer 7 naleŜy przy budowie wylotu do rzeki Liskonopki 

wykonać: 

- ściankę szczelną z grodzic stalowych o szerokości 4,2 m i długości 6,0 m celem 

wykonania prac budowlanych przy wylocie 

- obetonowanie ławą fundamentową rury Wipro dn 0,40 m o wymiarach ławy 

zgodnych z rysunkiem 

- palisadowanie w dno rzeki przy wylocie i po przeciwnej stronie wylotu celem 

umocnienia dna rzeki 

- zasypanie dna rzeki pomiędzy palisadą narzutem kamiennym o grubości 30 cm 

- umocnienie skarpy po przeciwnej stronie wylotu płytami chodnikowymi o wym. 

50*50*7 cm na szerokości 4,0 m 

 






































