Przepommpownia P2

POMIESZCZENIE
PRZEPOMPOWNI
19
Ziacze R-K DN8O LEGENDA:
1 - zbiornik Beton C35/45 @150 mm
2 - pompa zatapialna
3 - kolano stopowe sprzegajace
Instalacia phuczaca 4 - rura ze stali kwasoodpornej DN80
wn POMIESZCZENIE 5 - prowadnice rurowe
1_8\ % 6 - zawor zwrotny kulowy DN80
12 ~_10 7 - zasuwa odcinajgca DN80
13 8 - zuraw stupowy obrotowy ZKU 150-ocynk
== @/_ 9 - wentylacja grawitacyjna PCVDN110mm
o ]| 10 - szafka sterowniczo-zasilajgca
£ 11 - drabinka - stal nierdzewna 1.4307CE
= ) 12 - przykrycie wtazowe 840x940 stal 1.4301 z kratg
285,70 é 2\6 285,87 zabezpieczajgcy i pretem zabezpieczajgcym
CTTTTTTTTT] 1 przed opadaniem
13 - porecz ztazowa stal 1.4301
14 - wlot grawitacyjny PVC 200/5,9mm
15 - wylot ttoczny PEHD @90/5,4mm
17 16 - kotnierz normowy DN80mm
17 - rura PCV DN110 do przewodéw
elektrycznych i sterowania
17 18- kontener ocieplony styropianem
i 19 - przeptywomierz $ 80mm
u/ | 20-zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy.
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,Orurowanie ze stali 1.4301 (OH18N9), tgczone z armaturg odcinajgcg i zwrotng
za pomocg kotnierzy (stal 1.4301) oraz Srub (stal A2)”
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