STUDZIENKA KANALIZACYJNA REWIZYJNA R2.2, R2.3

PRZEKROJ A-A

wtaz zeliwny typu cigzkiego D400

skala1:25

pierscien wyrbwnawczy

ptyta odcigzajgca DN1800mm

pierscien odcigzajagcy DN1800mm
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kregi betonowe z betonu C35/45

izolacja-roztwor asfaltowy
2 warstwy

wg PN-EN 124 z wypetnieniem betonowym

przejscie szczelne tulejowe
z uszczelnieniem gumowym

podsypka z piasku gr 12cm
stabilizowana cementem
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bloczek betonowy 50X50X15

PRZEKROJ C-C

stopnie ztazowe zeliwne

przejscie szczelne tulejowe
z uszczelnieniem gumowym

wg PN-64/W-74086

PRZEKROJ B-B

pierscien wyréwnawczy

ptyta odcigzajgca DN1800mm

pierscien odcigzajgcy DN1800mm

wiaz zeliwny typu cigzkiego D400
wg PN-EN 124 z wypetnieniem betonowym
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LEGNDA:
1.Tréjnik zeliwny @ 150/150mm
2.Rura PE 100 SDR17 @ 110/6,6 mm
3.Polgczenie kotnierzowe do rur PE® 100/110 mm
4.Zwezka dwukotnierzowa FFR @ 100/150 mm
5.Kotnierz @ 150mm z gwintem wewnetrznym 5/4"
6.Zawor kulowy z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym 5/4"
L 7.Korek z gwintem zewnetrznym 5/4"
Przedsigbi Wielobr:
+~SONDA"
ul. Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12, 42-200 Czestochowa
tel./fax 034 365-14-54, tel.324-86-91, e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl
— PROJ. BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
projektu: | TLOCZNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ORAZ DWOCH PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA (WODOCIAG,
R2.2 R2.3 PRZYLACZA WODY, DROGI DOJAZDOWE, ZASILANIE
ELEKTROENERGETYCZNE, OGRODZENIA) W MIEJSCOWOSCI
RZ.T. 289,55 | 288,50

NIERADA W UL.TARGOWA, PUSTA. GM.POCZESNA.

— STUDNIE REWIZYJNE R2.2, R2.3 Z KREGOW Skala:
rysunku: BETONOWYCH @ 1,2m. 1:25
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projektowat: mgr inz. Barbara NOSOL
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