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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanegawiadczam, ze sporzadzitem Projekt
Budowlany odwodnienia chodnika i Drogi Wojewddzkij 904 od trasy DK1 do granic
administracyjnych Gminy Poczesna zgodnie z obpwicymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

projektant: mgr in. Ireneusz Btasiak
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Projekt zawiera

1) Opis techniczny

2) Obliczenia hydrauliczne

3) Obliczenia wytrzymatéciowe

4) QOdpis warunkoéw technicznych i uzgodiie

5) Orientacja
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21) Studzienka rewizyjna z &gow zelbetowych g1,2 m —rys. Nr 3
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego odwodnienia chodnika idbrd/ojewddzkiej

Nr 904 od trasy DK1 do granic administracyjnych @ynPoczesna.

1. Dane wyjgciowe | podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu 0 rpgface dane:

-  zlecenia Inwestora i zawartej umowy

- planu sytuacyjnego w skali 1:1000 z naniesionynraoiginiem istniggcym

- Wypisu i wyrysu z planu przestrzennego zagospodanaz Gminy Poczesna

- warunkow technicznych odprowadzenia wod deszczowygtianych przez Gmin
Poczesna

- opinii Nr 793/08 Uzgodnienia dokumentacji projek&wprzez Powiatowy Zespoét
Uzgodnigé Dokumentacji Projektowej w @gtochowie z dn. 26.11.2008

- projektu budowy chodnika — ¢& drogowa

- uzgodnié z Inwestorem

- obowiazujacych norm i normatywow projektowania

2. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje odwodnienie chodnika ro@ Wojewddzkiej Nr 904 od trasy
DK1 do granic administracyjnych Gminy Poczesna.

3. Dane ogoélne i stan istnigjcy.

Droga Wojewodzka Nr 904 na terenie gminy Poczesoaytw uktadzie rownobenikowym
trasg DK1 z potudniowo — zachodniczgscia Gminy. W chwili obecnej na odcinku we wsi
Nierada posiada chodnik o szeré&o2,0 m zlokalizowany po potudniowej stronie jezdn
bezpdrednio przy krawzniku. Na pozostatych odcinkach wggtije przekroj drogowy z
ziemnymi poboczami i odwodnieniem rowami. Jedynieejgnie drogi DK1 na dtugai 80,0

m wystpuje chodnik po stronie potudniowej. Obecnie zagktgwano budow chodnika na
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odcinku wsi Bargty i Nierada. W zagku z likwidach rowéw odwadniajcych projektuje si
w chodniku kanalizagjdeszczow dla odwodnienia chodnika i jezdni drogi wojewdagKir
904.

4. Dane szczegotowe.

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej przebiegchodniku. Przewidziano 9 ygzen
kanalizacji deszczowej do przepustow, rowow i rzélalery oczysci¢ wszystkie rowy. Przy
punkcie Nr 3 oznaczonym na planie sytuacyjnym xnal@rzewidzié w zgodzie z
wiascicielami posesji Nr 120 i 118 budewury w prywatnej dzialce odprowadzeg¢] wody
deszczowe do istnigjego cieku wodnego za zabudowaniami gospodarcArojektowan
kanalizacg deszczow naley utozy¢ z rur zelbetowych kielichowych Wipro Kkl
wytrzymaitaci Il 8500, g400 i betonowych 300 mm wg PN-EN 121805 r. Beton B55.
Podhkczenia wpustow ulicznych z rur kanatowych z PVQutgzkiego S 8200/5,9 mm.

Catkowita dtugé¢ poszczegolnych rur wynosi:

PVC typu S 2200/5,9 mm | =240,0 m
Kielichowe zelbetowe rury Wipro

2300 | =3039,7 m

2400 [=1430,0 m

2500 [=330,9m

Rury naley utozy¢ ze spadkiem i = 0,3+2,00 % w zah@ici od spadku terenu.
Uszczelnienie paktzen rur kielichowych przy pomocy uszczelek gumowycluryrRz PVC
nalezy uktada na podsypce z piasku grdleo20 cm, wykoné obsypk z piasku grubgci 30
cm i dopiero wykona zasypk gruntem rodzimym. Dla odwodnienia terenu w projekc
drogowym zaprojektowano 80 wpustow ulicznych. Zsgwano wpusty uliczne typowe z
osadnikiem kotnierzowe uchylne z zatrzaskiem kiag90. Podiczenie wpustow ulicznych
z osadnikiem nalgy wykona z rur kanatowych z PVC typugikiego S osrednicy 200/5,9
mm ze spadkiem i = 2%.. W miejscach podlm wpustéw oraz zatanmakanalizacji
deszczowej zaprojektowano na sieci 81 studzienekizygnych. Sposoéb wykonania
studzienek wg za€zonego rysunku.
Wiazy we wszystkich studzienkach wykéngpu ckzkiego o nénosci P = 40 T klasy D400
z wypetnieniem betonowym EN 124:2000. Realizadjanatéw deszczowych nale
6



rozpoca¢ od miejsca wijczenia do odbiornika. Przewody kanalizacji deszegow rur
zelbetowych naley uktad& na podsypce z piasku uformowanej@80°. Kanat w wykopie
naleey uktad& z podbiciem rur obustronnie piaskiem dobrzeggagzonym z pogbieniem
na zhcza dla uzyskania wspotczynnika padiol = 1,5. Uszczelnienie rur kielichowych
wykona za pomog uszczelek gumowych. Zabezpieczenie wykopu pod lizacg
deszczow wykon& zgodnie z obowizujaca normy. Dla zabezpieczenia przed agresysa
srodowiska ruryzelbetowe oraz studzienki nalezabezpieczy emulsy kationows R6 jako
podkiad, a naspnie rury pokry¢ izolach asfaltowa. Roboty ziemne i uktadanie rur w
wykopach zgodnie z nomnPN — B — 10736/1999 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych”. Projektowany kanat desmey krzyuje st z
istniejpjcym uzbrojeniem podziemnym. W miejscach skowyan kolizje nie wys¢puja. W
miejscach skrzxyowan z kablem elektrycznym nalg zalazy¢ rury ochronne dwudzielne o
diugcsci 3,0 m. Przed przygpieniem do prac naty wykona& przekopy kontrolne w celu

ustalenia gibokasci istniepcych sieci.

5. Dobor separatorow.

Przewidziano na kKalym odprowadzenidciekow opadowych do odbiornikow wdzenia
oczyszczajce (separatory) w ikei 9 sztuk. Wielké¢ dobranych urgdzer zalezna od ilGci
odprowadzanychiciekbw opadowych. Zastosowane w projekcie separdiorseparatory
koalescencyjne betonowe lub stalowe. Zasada didaléych separatoréw polega na
pofaczonym dziataniu grawitacji i zjawiska koalescenc{Lzstki olejow i benzyn
przechodzc przez wktad koalescencyjny przylepiggic do niego. Po nagromadzeniw si
wigkszej ilasci kropelek 4cza sic one w weksze aglomeraty, odrywgjod materiatu
koalescencyjnego i wyptyw@jna powierzchnie zbiornika, gdzie pozostajo czasu ich
usungcia podczas okresowego oczyszczania. Zastosowarkiadw koalescencyjnego
znacznie wiksza skuteczrié oczyszczaniagciekOw. Oczyszczaniéciekdw przy pomocy
procesu koalescencji jest skuteczne, pozwedaj utrzym@& wymagane parametry
oczyszczanigciekow. Scieki na wyptywie z separatora spetmigiarametry, jakim powinny
odpowiadé scieki wprowadzone do waod lub ziemi okiene w Dz.U. Nr 168 poz. 1763 z
dnia 08.07.2004:

- Najwyzsza dopuszczalna wadto substancji ropopochodnych wéciekach

wprowadzonych do waod i do ziemi wynosi 15,0 mg/l
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- Pozostaté¢ weglowodorow na odptywie przy zawastm 0,5 % oleju w stosunku
do przeptywu nominalnego < 5 mg/l

- sprawnd¢ oczyszczania = 99,88 %

- zawiesiny 0golne < 50 mg/I

- substancje ekstrahuge st eterem naftowym < 50 mg/I

6. Warunki gruntowo — wodne.

Wg bada Geobios z grudnia 2007 r. w badanym terenie wqaodkalegag piaski drobne i
srednie, piaski zagszczone oraz piaskowcelaziste. Pod warstwpiaskow zalegaj gliny
piaszczyste i pylaste moreny dennej. W badanynmieergody gruntowej nie nawiercono.

7. Obliczenia wytrzymatosciowe.

7.1 Kanat z rur zelbetowych @500 Kl. Il

Obliczen dokonano wg ,Tymczasowej Instrukcji Projektowaniaudowy kanalizacji z rur
Wipro”;
Kanatzelbetowy @500 kl. 11
Minimalne przykrycie h=1,1m
Wytrzymatas¢ rur zelbetowych Wipro 2500 Kl. 11:
R, = 5000 kG/m
Suma obejzen z tabl. 4.V
>N = 6360 kG/m
Kanalizacg deszczow nalery utozy¢ z rur betonowych typu ,WIPRO” g 050 o
wytrzymataci P, = 5000 kG/m na podsypce piaskowej uformowanej9@f <
Nosnos¢ rury z tabl. 4VI
N=1,5N=1,5x5000 = 7500 kG/m
7500 kG/m >N = 6360 kG/m



7.2  Kanat z rur zelbetowych @400 Kl. Il

Kanatzelbetowy @400 Kl. 1l
Minimalne przykrycie h=1,0m
Wytrzymatac¢ rur zelbetowych Wipro 400 kl. 11
R, = 4000 kG/m
Suma obcjzen z tabl. 4.V
>N =5014 kG/m
Kanalizacg deszczow nalery utozy¢ z rur betonowych typu ,WIPRO” g 040 o
wytrzymaiaci P, = 4000 kG/m na podsypce piaskowej uformowanej9@f <
Nosnos¢ rury z tabl. 4VI
N=15N=1,5x4000 = 6000 kG/m
6000 kG/m >N = 5014 kG/m

7.3  Kanat z rur zelbetowych @300 K. Il

Kanatzelbetowy 2300 kl. 11
Minimalne przykrycie h=0,96 m
Wytrzymatas¢ rur zelbetowych Wipro 2300 Kl. 11:
R, = 3500 kG/m
Suma obejzen z tabl. 4.V
YN = 4227 kG/m
Kanalizacg deszczow nalezy utozy¢ z rur betonowych typu ,WIPRO” g 030 o
wytrzymataci P, = 3500 kG/m na podsypce piaskowej uformowanej9@f <
Nosnos¢ rury z tabl. 4VI
N=1,5N=1,5x 3500 = 5250 kG/m
5250 kG/m >N = 4227 kG/m



8. Obliczenia hydrauliczne

Zlewnie obliczono: powierzchnie jezdni, chodnikanpas 30 m posesiji.
Wiaczenie Nr 1- od whczenia do rzeki do W14, diugol = 1110 m

jezdnia F=1110*6 = 6660 M
chodnik =1110*3=3330 M
posesje £= 1110 * 30 = 33300 M
Q =0,666*126 *0,9 + 0,333 * 126 * 0,7 + 3,3326 * 0,3 = 230,7 l/sek
dag040 i=16%

Predkos¢ V = 2,0 m/sek, napetnienie h = 28 cm
Dobér separatora:
Przepustow& nominalna separatora:

Qn = 15*A*p*f 4 = 15*0,666*0,9*1+15*0,333*0,7*1+15*5,33*0,3*1 = 248 |/sek
Zastosowano separator zgbokrotnym by-passem Hauraton SKG 50 BP o przepusic
50+250 I/sek, pojemrio osadnika ¥ = 5,69 ni, separatora V = 5,49 %Srednica zbiornika
D = 2,0 msrednica doptywu i odptywu 500 mm, dhiégaatkowital =6,0 m, h=2,15m, B
=2,155 m.

Wiaczenie Nr 2— od W15 do W18, dtugo | = 220 m

jezdnia F=220*6=1320
chodnik =220 *3 =660
posesje §£=220*30 = 6600 M
Q=0,132*126 *0,9 + 0,066 * 126 * 0,7 + 0,626 * 0,3 = 45,8 |/sek
dla g 030 i=0,5%

Predkos¢ V = 0,8 m/sek, napetnienie h = 20 cm
Dobdr separatora:
Przepustow& nominalna separatora:

Qn = 15*A*p*f 4 = 15*0,132*0,9*1+15*0,066*0,7*1+15*0,66*0,3*1 = 85 |/sek
Zastosowano separator z dzéesbkrotnym by-passem Hauraton SKBP 10/100 o
przepustowéci 10+100 l/sek, pojemrié osadnika ¥ = 3,3 nf, separatora V = 3,59 in
Srednica zbiornika D = 2,74 nérednica doptywu i odptywu @400 mm, wysdkaatkowita
H=2,605m.
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Wiaczenie Nr 3— od W19 do W21, dtugd | =170 m

jezdnia =170 * 6 = 1020 rh= 0,102 ha
chodnik =170 *3 =510 rh= 0,051 ha
posesje §=170 * 30 = 5100 A= 0,51 ha
Q=0,102* 126 * 0,9 + 0,051 * 126 * 0,7 + 0,5126 * 0,3 = 35,1 l/sek
dla @ 030 i=0,6%

Predkos¢ V = 0,7 m/sek, napetnienie h = 16 cm
od W21 do W22, diugo | =90 m

jezdnia F=90 * 6 = 540 rh= 0,054 ha
chodnik =90 *3 =270 m= 0,027 ha
posesje §=90 * 30 = 2700 rh= 0,27 ha
Q=0,054*126 * 0,9 + 0,027 * 126 * 0,7 + 0,2726 * 0,3 = 20,7 l/sek
dla g 030 i=2,0%

Predkos¢ V = 0,8 m/sek, napetnienie h =12 cm

Sumaryczna il& sciekdw opadowych:

>Q = 35,1 + 20,7 = 55,8 I/sek

Dobér separatora:
Przepustow& nominalna separatora:

Qn = 15*A*p*f 4
Q, = 15%(0,102+0,054)*0,9*1+15*(0,051+0,027)*0,7*1+4D,51+0,27)*0,3*1 = 6,44 l/sek
Zastosowano separator z dz¢esokrotnym by-passem Hauraton SKBP 10/100 o
przepustowéci 10+100 I/sek, pojemré osadnika Y = 3,3 nf, separatora V = 3,59 in
Srednica zbiornika D = 2,74 nérednica doptywu i odptywu @400 mm, wysékaatkowita
H = 2,605 m.

Wiaczenie Nr 4— od W23 do W31, dtugo | = 500 m

jezdnia f£=500 * 6 = 3000 M= 0,3 ha
chodnik =500 * 3 = 1500 rh= 0,15 ha
posesje $=500 * 30 = 15000 A= 1,5 ha
Q=0,3*126*0,9+0,15*126*0,7+1,5*12®,3 = 103,9 I/sek
dla g 040 i=0,3%

Predkos¢ V = 1,2 m/sek, napetnienie h = 28 cm

Dobdr separatora:
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Przepustow& nominalna separatora:

Qn = 15*A*p*f 4 = 15*0,3*0,9*1+15*0,15*0,7*1+15*1,5*0,3*1 = 12,3Bsek
Zastosowano separator z dzéesbkrotnym by-passem Hauraton SKBP 15/150 o
przepustowéci 15+150 l/sek, pojemrié osadnika ¥ = 3,3 nf, separatora V = 4,54 in
Srednica zbiornika D = 2,74 nérednica doptywu i odptywu 8400 mm, wysdkaatkowita
H=28m.

Wiaczenie Nr 4a— od W32 do przepustu 8800, dlagdb= 50 m, g030

jezdnia F=50*6 =300 rh= 0,03 ha
chodnik F=50*3 =150 A= 0,015 ha
posesje §=50* 30 = 1500 rh= 0,15 ha
Q=0,03*126*0,9 + 0,015 * 126 * 0,7 + 0,15 26.* 0,3 = 10,4 l/sek
dla @ 030 i=0,3%

Predkos¢ V = 1,2 m/sek, napetnienie h = 10 cm
Dobdr separatora:
Przepustow& nominalna separatora:

Qn = 15*A*¢*f 4y = 15*0,03*0,9*1+15*0,015*0,7*1+15*0,15*0,3*1 = 1,@sek
Zastosowano separator Hauraton K 10 o przepustowO |/sek, pojemnig separatora V =
0,53 nt. Srednica zbiornika D = 1,3 nirednica doptywu i odplywu 2150 mm, wyséko
catkowita H = 1,385 m. Dobrano betonowy osadnik &fguSR 3500/NG 10 o pojemba
V1= 3,5, osrednicy zewrtrznejD=2,3m, H=1,72 m.

Wiaczenie Nr 5— od W33 do W44, diugo | = 683 m

jezdnia =683 *6 = 4098 = 0,41 ha
chodnik = 683 * 3 = 2049 = 0,205 ha
posesje §= 683 * 30 = 20490 fr= 2,05 ha
Q=0,41*126*0,9 + 0,205* 126 * 0,7 + 2,05 *@.2 0,3 = 142,1 I/sek
dag050 i=03%

Predkos¢ V = 1,1 m/sek, napetnienie h = 28 cm
Dobér separatora:
Przepustow& nominalna separatora:
Qn = 15*A*p*f 4y = 15*0,41*0,9*1+15%0,205*0,7*1+15*2,05*0,3*1 = 18 ,l/sek

12



Zastosowano separator zgbokrotnym by-passem Hauraton SKG 30 BP o przepusic
30+150 I/sek, pojemrié osadnika VY = 3,96 ni, separatora V = 4,02 ¥rSrednica zbiornika
D = 1,6 msrednica doptywu i odptywu 400 mm, diégaatkowital =6,3m, h=1,75m, B
= 1,855 m.

Wiaczenie Nr 6— od W45 do W50, dtugo | = 300 m

jezdnia ff=300 * 6 = 1800 = 0,18 ha
chodnik Iz =300 * 2 = 600 rh= 0,06 ha
posesje £=300 * 30 = 9000 M= 0,9 ha
Q=0,18*126 *0,9 + 0,06 * 126 * 0,7 + 0,9 * 126,3 = 59,7 l/sek
dag030 i=03%

Predkos¢ V = 0,9 m/sek, napetnienie h = 28 cm
Dobér separatora:
Przepustow& nominalna separatora:
Qn = 15*A*p*f 4
Q. = 15*0,18*0,9*1+15*0,06*0,7*1+15*0,9*0,3*1 = 5,8dek
Zastosowano separator z dz¢esokrotnym by-passem Hauraton SKBP 10/100 o
przepustowéci 10+100 I/sek, pojemré osadnika Y = 3,3 nf, separatora V = 3,59 in
Srednica zbiornika D = 2,74 nérednica doptywu i odptywu @400 mm, wysékaatkowita
H = 2,605 m.

Wiaczenie Nr 7— od W51 do W58, dtugo | = 460 m

jezdnia If= 460 * 6 = 2760 rh= 0,27 ha
chodnik 2= 460 * 2 = 920 rh= 0,092 ha
posesje §= 460 * 30 = 13800 A= 1,38 ha
Q=0,276 *126 * 0,9 + 0,092 * 126 * 0,7 + 1,3826 * 0,3 = 88,8 I/sek
dla g 040 1=0,3%

Predkos¢ V = 0,8 m/sek, napetnienie h = 28 cm
—od W59 do W69, dlugé | = 650 m

jezdnia =650 * 6 = 3900 rh= 0,39 ha
chodnik =650 *2 = 1300 rh= 0,13 ha
posesje F= 650 * 30 = 19500 A= 1,95 ha

Q=039*126*0,9+0,13*126 *0,7 + 1,95 *@20,3 = 129,4 I/sek
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dla g 050 1=0,3%
Predkos¢ V = 1,0 m/sek, napetnienie h = 32 cm

Sumaryczna il& sciekdw opadowych:

YQ =88,8 +129,4 = 218,2 l/sek

Dobrano dwa separatory nazklgm z wlotéw tego samego typu:
Przepustow& nominalna separatora:

Qn1 = 15*A*¢*f 4 = 15*0,276*0,9*1+15*0,092*0,7*1+15*1,38*0,3*1 = 19 I/sek

Qn2 = 15*A*¢*f 4 = 15*0,39*0,9*1+15*0,13*0,7*1+15*1,95*0,3*1 = 15 Usek
Zastosowano dwa separatory z dzieskrotnym by-passem Hauraton SKBP 15/150 o
przepustowséci 15+150 I/sek, pojemré osadnika Y = 3,3 nf, separatora V = 4,54 n
Srednica zbiornika D = 2,74 nérednica doptywu i odptywu @400 mm, wysékaatkowita
H=28m.

Wiaczenie Nr 8— do rowu przy DK1 od W71 do W80, diugd = 620 m

jezdnia =620 *6 = 3720 = 0,372 ha
chodnik =620 *2 =1240 = 0,124 ha
posesje §=620 * 30 = 18600 = 1,86 ha
Q=0,372*126 *0,9 + 0,124 * 126 * 0,7 + 1,8@26 * 0,3 = 123,5 I/sek
dag030 i=1%

Predkos¢ V = 1,7 m/sek, napetnienie h = 28 cm
Dobrano separator:
Przepustow& nominalna separatora:

Q, = 15*A*p*f 4 = 15*0,372*0,9*1+15*0,124*0,7*1+15*1,86*0,3*1 = 14 I/sek
Zastosowano separator z@okrotnym by-passem Hauraton SKG 25 BP 0 przepusic
25+125 l/sek, pojemri6 osadnika Y = 2,99 ni, separatora V = 2,94 frSrednica zbiornika
D = 1,6 msrednica doptywu i odptywu 400 mm, disgaatkowita | = 5,235 m, h = 1,75 m,
B =1,855m.
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9. Wykonanie wylotu do rzeki Liskonopki.

W oparciu o rysunek szczego6towy numer 7 malerzy budowie wylotu do rzeki Liskonopki

wykonat:

scianke szczela z grodzic stalowych o szerod@ 4,2 m i diugéci 6,0 m celem
wykonania prac budowlanych przy wylocie

obetonowanie taw fundamentow rury Wipro dn 0,40 m o wymiarach tawy
zgodnych z rysunkiem

palisadowanie w dno rzeki przy wylocie i po przewdy stronie wylotu celem
umocnienia dna rzeki

zasypanie dna rzeki poadizy palisad narzutem kamiennym o grua 30 cm
umocnienie skarpy po przeciwnej stronie wylotu @iyt chodnikowymi o wym.
50*50*7 cm na szerokai 4,0 m

15
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GLOWNYCH GLOWNYCH GLOWNYCH GLOWNYCH
PKT| Y=243... X=919.... PKT| Y=245... X=919.... PKT| Y=247... X=919.... PKT| Y=249... X=919....
D1 | 243697.30 919744.10 D21 | 245306.00 919752.30 D41 | 247859.10 919797.00 D61 | 249002.70 919439.50
D2 | 243764.50 919739.30 D22 | 245387.30 919751.40 D42 | 247905.70 919806.30 D62 | 249058.60 919417.70
D3 | 24384400 919739.90 D23 | 24667450 919755.60 Dd2a| 24795520 919810.90 D63 | 24911250 919397.20
D4 | 243923.60 919747.60 D24 | 246736.30 919761.60 D43 | 248004.30 919809.60 D64 | 249153.40 919382.10
D5 | 244003.30 919755.00 D25 | 246787.90 919766.60 D44 | 248042.70 919804.30 D65 | 249200.80 919363.90
D6 | 244083.10 91976040 D26 | 246837.70 919770.70 D45 | 24812330 919779.30 D66 | 24925400 919343.60
D7 | 24416320 | 919763.30 D7 | 24680760 | 91977540 Di6 | 24817150 | 91976080 D67 | 24920550 | 91932760
D8 | 24424320 919763.40 D28 | 246957.40 919780.20 D47 | 248233.10 919737.00 D68 | 249361.30 919302.20
D9 | 24432680 919762.20 D29 | 24702310 919785.60 D48 | 248289.00 91971550 D69 | 249421.90 919278.60
D10 | 24440320 919761.60 D30 | 247077.10 919789.10 D49 | 24834340 919694.50 D71 | 249657.10 919271.80
D1 | 24448320 | 91976050 D31 | 24713190 | 91979360 D50 | 24839660 | 91967400 D72 | 24971320 | 91928030
D12 | 244576.50 919760.00 D32 | 247249.10 919803.10 D51 | 24845540 919651.40 D73 | 249770.50 919291.50
D13 | 24465950 919759.40 D33 | 24739120 919788.70 D52 | 248522.20 919625.40 D74 | 24983450 919302.10
D14 | 24472320 919758.90 D34 | 247448.70 919771.60 D53 | 248569.90 919606.30 D75 | 249888.70 919311.20
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D19 | 245153.80 919754.70 D39 | 24774150 919764.70 D58 | 248841.20 919502.90 D80 | 25018240 919361.30
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D60 | 248936.60 919465.00
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D17 | 245037.00 919755.90 D37 | 247608.60 919725.00 D56 | 248741.30 919540.30 D78 | 250071.10 919342.10
D18 | 245102.10 919755.70 D38 | 247683.60 919749.00 D57 | 248788.50 919522.80 D79 | 25013220 919352.70
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GLOWNYCH GLOWNYCH GLOWNYCH GLOWNYCH
PKT| Y=243... X=919.... PKT| Y=245... X=919.... PKT| Y=247.... X=919... PKT| Y=249... X=919....
D1 | 243697.30 919744.10 D21 | 245306.00 919752.30 D41 | 247859.10 919797.00 D61 | 249002.70 919439.50
D2 | 243764.50 919739.30 D22 | 245387.30 919751.40 D42 | 247905.70 919806.30 D62 | 249058.60 919417.70
D3 | 243844.00 919739.90 D23 | 246674.50 919755.60 D42a| 24795520 919810.90 D63 | 249112.50 919397.20
D4 | 24392360 919747.60 D24 | 246736.30 919761.60 D43 | 248004.30 919809.60 D64 | 249153.40 919382.10
D5 | 244003.30 919755.00 D25 | 246787.90 919766.60 D44 | 248042.70 919804.30 D65 | 249200.80 919363.90
D6 | 244083.10 919760.40 D26 | 246837.70 919770.70 D45 | 24812330 919779.30 D66 | 249254.00 91934360
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D9 | 244326.80 919762.20 D29 | 24702310 919785.60 D48 | 248289.00 91971550 D69 | 249421.90 919278.60
D10 | 24440320 919761.60 D30 | 24707710 919789.10 D49 | 24834340 919694.50 D71 | 249657.10 919271.80
DI | 24448320 | 919760.50 D31 | 24713190 | 91979360 D50 | 24839660 | 919674.00 D72 | 24971320 | 91928030
D12 | 244576.50 919760.00 D32 | 247249.10 919803.10 D51 | 248455.40 91965140 D73 | 24977050 919291.50
D13 | 244659.50 919759.40 D33 | 2473%1.20 919788.70 D52 | 248522.20 919625.40 D74 | 249834.50 919302.10
D14 | 244723.20 919758.90 D34 | 24744870 919771.60 D53 | 248569.90 919606.30 D75 | 249888.70 919311.20
D15 | 244889.20 919756.70 D35 | 247506.20 919754.60 D54 | 248622.80 919585.30 D76 | 24995280 919322.00
D16 | 244969.20 919756.10 D36 | 247564.00 919737.60 D55 | 248679.00 919564.20 D77 | 250005.10 919330.90
+ l(l l(l l(l + KT D17 | 245037.00 919755.90 D37 | 247608.60 919725.00 D56 | 248741.30 919540.30 D78 | 250071.10 919342.10
D18 | 24510210 919755.70 D38 | 247683.60 919749.00 D57 | 248788.50 919522.80 D79 | 25013220 919352.70
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH D19 | 245153.80 919754.70 D39 | 247741.50 919764.70 D58 | 248841.20 919502.90 D80 | 25018240 919361.30
woj Slgskie; pow. crestochowski D20 | 24522040 919753.80 D40 | 247792.40 919779.20 D59 | 248890.70 919483.10 D81 | 250253.10 919373.20
Gmina Poczesna obreb Nierada DO | 248936.60 918465.00

Mapa zasadnicza 521.222.011
Skala 1 : 1000

Mapa powstafa z przeskalowania mapy w skall 1 : 1000
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typu SKBP 15/150
z bypassem

WSPOLRZEDNE PUNKTOW ~ WSPOLRZEDNE PUNKTOW WSPOLRZEDNE PUNKTOW ~ WSPOLRZEDNE PUNKTOW

GLOWNYCH GLOWNYCH GLOWNYCH GLOWNYCH
PKT| Y=243... X=919... PKT| Y=245.... X=919... PKT| Y=247... X=919.... PKT| Y=249... X=919....
D1 | 243697.30 919744.10 D21 | 245306.00 919752.30 D41 | 247859.10 919797.00 D61 | 249002.70 919439.50
D2 | 24376450 919739.30 D22 | 24538730 91975140 D42 | 247905.70 919806.30 D62 | 249058.60 NIM7.70
D3 | 243844.00 919739.90 D23 | 246674.50 919755.60 D42a| 247955.20 919810.90 D63 | 249112.50 919397.20
D4 | 243923.60 919747.60 D24 | 246736.30 919761.60 D43 | 248004.30 919809.60 D64 | 24915340 919382.10
D5 | 244003.30 919755.00 D25 | 246787.90 919766.60 D44 | 248042.70 919804.30 D65 | 249200.80 919363.90
D6 | 244083.10 919760.40 D26 | 246837.70 919770.70 D45 | 248123.30 919779.30 D66 | 249254.00 919343.60
D7 | 24416320 | 01976330 D27 | 24669760 | 91977540 i | 24817150 | 91976080 D67 | 24920550 | 91932760
D8 | 24424320 919763.40 D28 | 24695740 919780.20 D47 | 24823310 919737.00 D68 | 249361.30 919302.20
DI | 244326.80 919762.20 D29 | 247023.10 919785.60 D48 | 248289.00 91971550 D69 | 249421.90 919278.60
D10 | 24440320 919761.60 D30 | 24707710 919789.10 49 | 24834340 91969450 D71 | 249657.10 919271.80
DIf | 24448320 | 91976050 D31 | 24713190 | 91979360 D50 | 24839660 | 91967400 Do | 24971320 | 91928030
D12 | 244576.50 919760.00 D32 | 247249.10 919803.10 D51 | 24845540 919651.40 p73 | 24977050 919291.50
D13 | 244659.50 919759.40 D33 | 247391.20 919788.70 D52 | 24852220 919625.40 D74 | 249834.50 919302.10
D14 | 24472320 919758.90 D34 | 24744870 919771.60 D53 | 248569.90 919606.30 D75 | 249888.70 919311.20
D15 | 244889.20 919756.70 D35 | 247506.20 919754.60 D54 | 248622.80 919585.30 D76 | 249952.80 919322.00
D16 | 244969.20 919756.10 D36 | 247564.00 919737.60 D55 | 248679.00 919564.20 D77 | 250005.10 919330.90
D17 | 245037.00 919755.90 D37 | 247608.60 919725.00 D56 | 24874130 919540.30 D78 | 250071.10 919342.10
D18 | 245102.10 919755.70 D38 | 24768360 919749.00 D57 | 248788.50 919522.80 D79 | 250132.20 919352.70
D19 | 24515380 919754.70 D39 | 24774150 919764.70 D58 | 248841.20 919502.90 D80 | 25018240 919361.30
D20 | 24522040 919753.80 D40 | 24779240 919779.20 D59 | 248890.70 919483.10 D81 | 25025310 919373.20
D60 | 248936.60 919465.00
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NR EWIDENIDENCYJNY DZIALKI

KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKTOWANA

Zaktad Projektowania Drog i Mostow "IN ZE"

42-200 Czestochowa ulLechonia 3/36 tel/far.(034)3632—007

PRZEDSIEBIORSTWO USEUGOWO—PRODUKCYJINE
&. PLANiIiKOM

42-224 Czestochowa Al Wyzwolenia 2/121
fax /034/3620263 tel 605587125 e-mal: planikom®op.pl

Temat: . Lo
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem

wzdfuz drogi wojewddzkiej nr 904 na odc. od
trasy DK—1 do granic administracyjnych gminy

Inwestor: URZAD GMINY POCZESNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przedmiot rysunku: Plan sytuacyjny —cz.6

mgr inz. Ireneusz Bfasiak

Projektowa® | o7 ar UAN-VII/83861/100,/90

mgr inz. Macie] Btasiak
upr. nr SLK/1454/PWOS /06

Sprawdzit:

Nr umowy: Data: Skala: Nr rys.:

342,/8/2007| 06.2008 1: 1000 1.6.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
woj. Slgskie; pow. czestochowski

Gmina Poczesna obreb Nierada
Mapa zasadnicza 521.222.074

Skala 1 : 1000

Mapa powstata z przeskalowania mapy w skali 1 : 1000
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
woj. Slgskie; pow. czestochowski
Gmina Poczesna obreb Nierada

Mapa zasadnicza 521.222.023
Skala 1 : 1000

Mapa powstata z przeskalowania mapy w skali 1 :
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Separator projektowany

typu SKG 25 BP
z bypassem

WSPOLRZEDNE PUNKTOW  WSPOLRZEDNE PUNKTOW WSPOLRZEDNE PUNKTOW  WSPOLRZEDNE PUNKTOW

GLOWNYCH GLOWNYCH GLOWNYCH GLOWNYCH
PKT| Y=243... X=919.. PKT| Y=245... X=919.... PKT| Y=247.... X=919.... PKT| Y=249.... X=919....
D1 | 243697.30 919744.10 D21 | 245306.00 919752.30 D41 | 247859.10 919797.00 D61 | 249002.70 919439.50
D2 | 243764.50 919739.30 D22 | 245387.30 919751.40 D42 | 247905.70 919806.30 D62 | 249058.60 919417.70
D3 | 243844.00 919739.90 D23 | 246674.50 919755.60 D42a| 247955.20 919810.90 D63 | 249112.50 919397.20
D4 | 24392360 919747.60 D24 | 246736.30 919761.60 D43 | 248004.30 919809.60 D64 | 24915340 919382.10
D5 | 244003.30 919755.00 D25 | 246787.90 919766.60 D44 | 248042.70 919804.30 D65 | 249200.80 919363.90
D6 | 244083.10 91976040 D2 | 246837.70 919770.70 D45 | 248123.30 919779.30 D66 | 249254.00 91934360
D7 | 24416320 919763.30 D27 | 246897.60 919775.40 D46 | 248171.50 919760.80 D67 | 249295.50 919327.60
D8 | 24424320 919763.40 D28 | 24695740 919780.20 D47 | 24823310 919737.00 D68 | 249361.30 919302.20
D9 | 244326.80 919762.20 D29 | 24702310 919785.60 D48 | 248289.00 91971550 D69 | 249421.90 919278.60
D10 | 24440320 919761.60 D30 | 247077.10 919789.10 D49 | 248343.40 91969450 D71 | 249657.10 919271.80
D11 | 244483.20 919760.50 D31 | 247131.90 919793.60 D50 | 248396.60 919674.00 D72 | 24971320 919280.30
D12 | 24457650 919760.00 D32 | 247249.10 919803.10 D51 | 24845540 919651.40 D73 | 24877050 919291.50
D13 | 244659.50 919759.40 D33 | 247391.20 919788.70 D52 | 248522.20 919625.40 D74 | 24983450 919302.10
D14 | 24472320 919758.90 D34 | 247448.70 919771.60 D53 | 248569.90 919606.30 D75 | 249888.70 919311.20
D15 | 244889.20 919756.70 D35 | 247506.20 919754.60 D54 | 248622.80 919585.30 D76 | 249952.80 919322.00
D16 | 244969.20 919756.10 D36 | 247564.00 919737.60 D55 | 248679.00 919564.20 D77 | 250005.10 919330.90
D17 | 245037.00 919755.90 D37 | 247608.60 919725.00 D56 | 24874130 919540.30 D78 | 250071.10 919342.10
D18 | 24510210 919755.70 D38 | 247683.60 919749.00 D57 | 248788.50 919522.80 D79 | 250132.20 919352.70
D19 | 245153.80 919754.70 D39 | 24774150 919764.70 D58 | 248841.20 919502.90 D80 | 25018240 919361.30
D20 | 245220.40 919753.80 D40 | 247792.40 919779.20 D59 | 248890.70 919483.10 D81 | 250253.10 919373.20
D60 | 248936.60 919465.00
0 KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKTOWANA
wA150 WODOCIAG ISTNIEJACY
ks KANALIZACJA SANITARNA ISTNIEJACA Zaklad Projektowania Drog i Mostow """V ZE"
WA KABLE ELEKTROENERGETYCZNE 42-200 Czestochowa wul.Lechonia 3/36 tel/fax.(034)3632—007
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GAZOCIAG Temat: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
>, wzdfuz drogi wojewddzkiej nr 904 na odc. od
trasy DK—=1 do granic administracyjnych gminy
EWID. GRANICE WELASNOSCI
Inwestor: URZAD GMINY POCZESNA
Lv(ﬁué w NR EWIDENIDENCYJNY DZIALKI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Przedmiot rysunku: Plan sytuacyjny —cz.7
. . mgr inz. lreneu Btasiak
Projektowat: Sm nr c>z\<z\mwmﬁ>www@o
Sorawdzi: mgr inz. Maciej Bfasiak
P " | upr. nr SLK/1454/PWOS /06
Nr umowy: Data: Skala: Nr rys.:
342/8 /2007 | 06.2008 1:1000 1.7.




ololylaf 2] &
i
e e = ol Bl IS o
2l al 8l ol o [0
Q2] x| 2| 3] 5 I
~ | 2] 2 %
ol o 3l @ @ o
alo | —| S 3
a [eN 3 o
- 2 2| 2] £ [
c el a
S @
x @
& ol <
N =1
z Q. a
g =
3
3
<
—12.0 116 |270,14] 271,30 Wiqozenie do istniejqce] rzeki
-\ IN
IS
e
o
3
B
ne2 |27050] 272,12 Projekt. separator SKGS0 BP
Z by—passem 92.0m, 1=6,0m
138 2.50 |270.77] 27307 Wodociag ©225
o
E
<
~
10| © 530 |271.20 27451
o
g 1,80 (272,70
Q
=
@
98| o Kabel telekomunikacyjny
S
- Gazociqg #200
5.3 azociq
pesl = 9
©
3
=
a
a
<
6220 2,85 |273,54| 276,4¢ Projekt. studzienka rewiz.
IS 157 [274.59) Z krggow zelbetowyoh 1.2 m
S
o —
[
I
i Przejscie kanalizacji deszczowe]j
G —
I pod drogq wojewddzkq wyk
o przeciskiem sterowanym
B
84,20 2,07 |273,50] 277,59 Projekt. studzienka rewiz. z kregbw
162 [275.99) Zelbetowych #1.2 m i
m
@
8
>
-3
[
@
°
R
Kabel telekomunikacyjny
2,07 |277,98] 280,06 Projekt. studzienka rewiz. z krggdw =t
162 (275,44 ebetowych 81,2 m
o
<
<2
~
o
o
LR
3
=
&
<
=
2
=
°
3
=
a
2
<
e ©
2
S
S
2315 164 |28053) 282,17 Projekt. studzienka rewiz, z kregbw
Zelbetowych 81,2 m
o
c
<
~
o
o
a
<8
5
3
2784 Istniejacy kabel elektryczny eN
=
S
2
=
<
3
=
a
a
&
PN 167 |z81.61 283,26 Istniejocy wodociqg @150 mm
e o
1S)
3114 1,67 |281.81) 283,48 Projekt. studzienka rewiz. z krggéw
= Zelbetowych 91,2 m
3
i §
]
[
N
N
ks
o
8
o
c
2
~
o
o
LR
5
2
s
<
=
2
=
©
3
=
a
2
¢
=3
S
S
S
3014 1.62_|285.15( 28477 Projekt. studzienka_rewiz.
2 kregbw zelbetowych 1.2 m !
5o
La71s | 1,65 |284,43| 285.06PrOJekt. studzienka rewiz. z kregsw
Zelbotowych #1,2 m
o
c
<
~
o
o
LR
5
=
@
<
o S
Yo 2
=
<
3
=
2
a
<
°
R
S
)
5311 Istniejqcy kabel telskomunikacyiny
5404 Istniejqcy gazociqg #200mm
5514 1,65 |265.47| 267,10 ProJekt. studzienka rewiz. z kregow 1
Zelbotowych @1,2 m
»
€
2
~
o
o
o
Q
Q
=
@
<
S
2
=
<
3
= i
a
a
4
=) m
5 o
S|\
°
o ~\3
Eagl [
4
5054 Istniejqcy kabel telekomunikacyjny
8314 1,62 |28651 288,13 Projekt. studzienka rewiz. z kregbw
1,52 |286.61 Zelbetowych @1,2 m
o
€
2
~
o
o
o
3
=
s
<
3
2
=
5
3
=
=y
a
<
Y
i
)
S)
7150 152 |287,78] 289,30 Projekt. studzienka rewiz. z kregow
Zelbetowych #1.2 m
2
m
o\ o
nes| S|\ @ Istniejqcy kabel _telekomunikacyjn
peel 5 1\2 jacy yiny
~ |\
@
T | =
D |
Z |8
= B
@
<
3
2
=
°
3
=
3
2
<
s
O
)
S
. N . - U
7914 1,50 |288,80] 290,30 Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
Zelbstowych @1,2 m B
S
o
c
2
N m
LR o
o |\8 - eut
ao4| @ | \o Istniejqcy kabel telekomunikacyjny
5 |-
g |7
s
< |
o |
2
=
°
3
=
a
a
<
=y
i
S
S
o714 1,56 |209,76| 291,39 Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
Zelbetowych @1,2 m
g
o
102 é Istniejgcy kabel telekomunikacyjny
~
o
o
o
5
=
@
<
3
2
sz | Istniejqcy kabel telekomunikacyjny
E
3
=
3
2
<
s
G
S
S)
9547 151 |200.70] 202,01 Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
Zelbetowych @1,Z m
o
S i
< oo
N[\ S
& | \o
g|,.
g
= |o
3 |>
. B
<
3
2
=
5
l10z01] © Istniejqcy kabel telekomunikacyny
=
a
@
<
<
o
1)
S)
10477 154 |291,20] 292,74 Projekt. studzienka rewiz. z kregow
Zelbetowych #1.2 m
| -
1= [
2|\
o
~
B\
T 3 o . .
horss| & | Istniejqcy kabel telekomunikacyjny
g e
£y
@ |5
<
o
2
=
=
3
=
a
2
<
Y
i
1<)
S)
11114 1.55 |291.58] 203.11| Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
Zelbetowych @1,2 m
'H "
Iy
SHH
& ;N
N g c k\ =
2 M=
N HEINEES 5
o 3 =
R R
o (B2 L 2
4 382 chl it (H
I 20z| ¢ r 2
8EX 3; o
® 23/8%2 >3 |2
iz &
200|383 [jiz.|at
- 38 B $2
P Z8}s
t BIgEd Bogds
= HESTR A #"
g > gna o) :
833 it
8 g 33 i<
S
g |32 5|18
il
38
N 8|3




Ve L[

001/00G:L

sk N

A

wLZ AT,

\zZw/z

O UN N (@) Zy) A
- —c
== M g «D g g ©
2laelal 9ol o ©
= >, ~ O S 5 Il
o | o - g o) ® o
[N D —- M a 5 %
O B
- o| 9. 5 = )
- O S
C )
a L
x D
o ol o
N S <
@ o a
o —
5 C
3
@
T
=
~<
o 0 1,20 [287,80| 289,0| Wigczenie do istniejgcego rowu —
© 1.3 T Projekt. separator SKBP 10/100 |
- z by—passem ¢2,74m, H=2,6Tm | |
45 I\ =] 154 [287,83] 289,37 Projekt. studzienka rewiz. z kregow
ols zelbetowych #1,2 m
[
- o
11,0 c 1,57 [287,83| 289,40 Projekt. studzienka rewiz. z kregow
< zelbetowych @1,2 m
N
@
o
@
@
o
=
23,5 @ Istniejgcy kabel elektryczny eN
-
<
©
[
=
©
=
© —
=~ |~ Il
Q I\ o
n sl
41,0 = 8 o Istniejgcy kabel telekomunikacyjny
o
S
(6N
O
O
65,0 Istniejgcy kabel telekomunikacyjny
76,0 1,62 |288,02| 289,64 Projekt. studzienka rewiz. z kregow
zelbetowych #1,2 m >
el
&)
ol
g
;U |
5 &
= ;
< =
. =
@ D
o
@
o &
= . - - )
N 99,5 D Istniejgcy kabel telekomunikacyjny
Ea —~ 9
< L
© <!
<
= _ &
© I )
=
o |Illm &
~
~ ; o3 £
a &
o |t t
< &
1S E3
[@N] |
S &
o G
el
#.
&
]
E3
cl
&
|
:}_;
143,8 1,60 |289,00| 290,60 Projekt. studzienka rewiz. z kregow 4
zelbetowych #1,2 m
#
¥
pe 2
- Y
= 3
= 2
N 2
o) b
g &
@ &)
165,3 o Istniejgcy kabel telekomunikacyjny o
= Fx
® &
-
Z :
E :
o .
=
o
-
O
= m
= |-
0
N2 Il %
Mo
o
N X
N
O
O ‘
b
Mo
223,8 1,67 [290,60| 292,27 Projekt. studzienka rewiz. z kregow
zelbetowych #1,2 m
o 0,0 1,00 2830 2840 Wigczenie do istniejgcego rowu
o =
o _
S\
=
< |l
N (s}
o |%
o
@
s
O
=
9
.
<
©
[
=
o
=
O
45,0 QZ 1,12 |286,58| 287,70
» =
< L Projekt. separator SKBP 10,/100
s z by—passem ©2,74m, H=2,61m
R
520 | © [° 1,30 |287,00) 288,30 Projekt. studzienka rewiz. z kreg
(C); T zelbetowych 61,2 m
Il
© |l
Slo
a\3 |stniejgcy kabel telekomunikacyjn
Zg‘g B 1,26 |287,04| 288,30 J9cy Y
Projekt. studzienka rewiz. z kregdow
zelbetowych @1,2 m
A
[
<2
N
@
o
g _
5 [
= il
@ 5
O\
- <o
= o 0%
=
©
A
O
=~
a
(0]
<
S
W
o
O
134,5 Istniejgcy kabel telekomunikacyjny
145,6 1,43 [287,47| 288,90 Projekt. studzienka rewiz. z kregow
zelbetowych #1,2 m
)
c
-
<
N
o
o
D
s
O
=
@
.
<
©
o —
—|
% I o
kel o
3 gl
o2
=
)
[}
<
S
N
o
O
195,7 Istniejgcy kabel telekomunikacyjny
5o
2122 1,40 [287,80| 289,20 Projekt. studzienka rewiz. z kregow
zelbetowych #1,2 m
o 0,0 1,30 287,00 288,30 Projekt. studzienka rewiz. z kregow
< zelbetowych @1,2 m
Y
c
]
<
N
o
o
9
i
O
=
@
—~
<
©
o
= 7
S
= ~
O o *S
=~ |o
o %P
0
<
1S
[N
O
(@)
73,2 1,51 |288,50| 290,01 Projekt. studzienka rewiz. z kregow
zelbetowych @1,2 m
WE | |2|uls -4
o 3 RS [)
SIERE R ]
gl |z |3 2
RN EEE i 5
N it a ég]
B < 3le § %C T = °§
o k3E3|5 0188 =
J ;'Q.;a Ils Nlaa a3
"3“5'3x°)o> :9 S 3l gL
5RO -
8% Szig|s g 138 vl 32
B HHEES e
o 2 b o
o 28¢5 [E<|e38 dlso
o 932wl3 = w3 (8> §3
B |<|Z| V| S=F |q3 5 &2
8%88.’“-<o g Zclw=
o5 |2 |x|O S= S v }Z
o [FT|2|2|N|858 [Bx—5 82
SEEECE RS 1P
5 a|E|z| 53w~ |1ENEI]
oINS @Y, |¥ ] 'g'
Z157 598 3303/
Q o
glol 1228 [15gg 8
N O 533 {, E
0 m %Da' <| ¢
o |N S92 s ¥
g e] o0 LA
Qo3
o [N 3 R
EET:
o ﬁ < e
N |
N



I S 5 27 EHs ¥ RPN H
o c c
N N
B} s
e e
(&} [©]
> >
z z
] (e}
3 S
[\5) ©
Eel Ee
2 2 2 A 2 3 2 de
z ! z = z = z = z s = < z| 8 z z
\O > \Q \O \O | > \O > \O \O \O \O
Q c o L c o)) @ o)) o o o o)l L c > o jop] L o o))
& |3 & 3 = > z o © z o o1 z > z H ¢ : o 2 & &
/w S} X %J S} ~ WJ o x WJ c ~ m WJ ~ %J m ~ %J W ~ %J ~ ~
% kO N o m N iog © N = o N o N o e N o N o N N
W ' ol ¢ o = 5 = c © [} c 3} > [}
B2 N S 2 N S 5| A S S NiZ S I S 2 N S N NlD I N
Zel |5 = o| E = o o| 'z S ? = S = o £ = ) Q s/ o = =
N< L bt =2 b = o| 2 = o LIe = bt = % I = W L = I I
[} = ) i3]
seol (8 o|€ ol & c|E e g| olE ° 9 iy e ol € 9 o ol € 9 IS ol 9 o| € ol E
it it x o =& x 1) X I3 X |0 1) x I3 i ~ I3 ) ~x I3 x x
o c oV > c | > N e ey > N c > c oy > = oy > c > c | c |
5 © Qi | © ol <, ET NG < T Lo < i <. ° R < ) Lo o Ll
85| |8 S 3° g 5| 5° g 5 8lis g 8 g s B g g Bl @ 5 5
av 2 Sle al 2 ElE= a 2| 3le & ~ 3 12 Iy 2| a < 2ls a 2 3| o 2ls 2ls
.0 0L o > 0| g, © ol @|% o o} O | o O = o > D= o > ” © (2RI 0>
Mp O = O O = O O = O O .o ) = O O L= O O . O = =
1| 19 <le &l = |8 g o) £ls og Red < |9 e |0 Ros o g9 os oy <l = |9 |8
— 57500 AE 3 o) o 3| o 2| 3| o ) 3o © 3|5 © o 3|5 © © 3| ° 3% 3w : A
PP = . ENE oo €| < o2 IS | ol 'S S ols IS e S IS o2 S = ol = o2 o2 Zaklad Projektowania Drog i Mostow "I UNF ZZE"
» ale vl » gL w ol &8 » % i lo ©» gy % % a8 % » gl o a8 a1y 42-200 Czestochowa ulLechonia $/36 tel/faz.(034)3632—007
N ~ o) o« < ~ ~ — ~ — o PRZEDSIEBIORSTWO USEUGOWO—PRODUKCYJUNE
[oe] -
Rzedne niwelety o o ° < 8 5 3 5 o G &. PLANiIiKOM
S & & & & & & & ~ & S R S S e N e !
R-ed d k ¥ & S S ) e Qo < " 8 R Temat:
zedne na anaftu o 3 < < ¥ S35 e i g g Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
X 2 & & ~ & I 2 IS I wzdfuz drogi wojewddzkiej nr 904 na odc. od
g Jewo Jnr ! .
Q%@UOTOWO., o © o © < olo o © N - trasy DK—1 do granic administracyjnych gminy
— S| @ Y] © ™~ |© < ! o @
- - = - - - |- - - - ° Inwestor: URZAD GMINY POCZESNA
.o . _ _ _ _ _ _ _ _ _ Stadium: PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WCQQT, , Q%C@Owg = 37,8 = 62,1 = 51,8 I= 50,0 = 60,0 = 60,0 = 66,0 = 54,1 = 60,0
i = 0,16% = 0,30% i = 0,31% i = 0,48% ; 0,37% = 0,4% = 0,3% = 0,42% ; 0,42% Przedmiot rysunku: Profil podfuzny kanalizacji deszczowej—cz.3
A . . . . . . . . . . . . . . . . . Projektowat: | Mdr inZ. Ireneusz Btasiak
Srednice Rury zelbetowe typu Wipro klasy I ¢400 Rury zelbetowe typu Wipro klasy Il @400 Rury zelbetowe typu Wipro klasy Il ¢400 Rury zelbetowe typu Wipro klasy [l 2400 Rury zelbetowe typu Wipro klasy Il 9300 Rury zelbetowe typu Wipro klasy I @300 Rury zelbetowe typu Wipro klasy [I 9300 Rury zelbetowe typu Wipro klasy Il 9300 tor_ne VAN /anen .
. mgr inz. acle) asia
Serawdzif: | o nr SLK/1454/PWOS/06
E . 00 0 =} o . <1 _M M M _M N N _M, _M ~ _M, ~ ~ ™, = _W % Nr umowy: Data: Skala: Nr rys.:
Odlegfosci 32 > i 9 g R g o 2 u I3 e & 3 e 5 5 g 5 3 3 5 342,/8,/2007| 06.2008 1:500/100 2.3,
Hektometry o%o %To MAT AT AT AT

©
‘L)J

)
IS
]



Ol U] | O D A
= ~
S| 3@l @ |°
[} o a o a a ©
el 3| x| 9| 5 S I
o |0 B AR NG ¢ N
93 D — 8 ~
o ‘ o > o
= ol 0 5 = I}
=~ a = s}
- @
a @
A
\ 5 <
% 0, a
5 c
3
0]
=3
<
=] 0,0 279,45
)
3.0 sl 1,28 |278,17| 279,45 Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
= -
3 Zelbetowych 21,2 m
P Projekt. separator SKG30 BP
o z by—passem ¢1,6m, 1=6,3m
oy
o
=
o
- _
< [T
2 il
o|&®
= u|®
T e
[}
=
o
<
=N
a
o
41,8 o 1,26 |278,20] 279,55| Projekt. studzienka rewiz. z krggow
zelbetowych 1,2 m
-\
(AP
ol|®
NN
o
B
91,0 119 |278,44|279,63| Projekt. studzienka rewiz. z kregow
zelbetowych 1,2 m
)
c
<
= .
@
o
0]
T
o]
2
o
<
o
c
= |-\
< (il
o
S |2
w
x |2
o
2
=
a
o
=)
140,7 1,36 |278,59| 279,95 Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
1,26 [278,69 zelbetowych 91,2 m
A
=
<
N
@
o
10}
o
o]
=
™ _
—\ !
—
< |nls
o o
c @
[
= R
o
=
o]
X
o
<
=N
N~
o
(@]
190,1 1,44 |278,84| 280,28| Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
zelbetowych #1,2 m
e
-
o
-~
SN
w
D¢
2548 1,53 |279,27| 280,80| Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
zelbetowych 1,2 m
A
[=
<
N
@
o
10}
o
o]
= —
R N
= |1
< o
T |o|9
[SE PN
(223
= |8
o
=
o
a
o
<
R
S S
310,0 1,57 |279,80| 281,57 Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
1,47 (279,90 zelbetowych 1,2 m
A
c
<
N
@
o
10}
=5
o _
= |~
il
= =le
o |5 °
S
=
o
5
o]
X
o
<
S
W
o
(@]
370,0 1,38 |280,77|282,15| Projekt. studzienka rewiz. z kregow
zelbetowych 1,2 m
394,9 Istniejgce przytqgcze wodociqgowe #40
N _ L .
#4009 - Istniejgce przytgcze wodociqgowe ©40
I o
—~|&
R
@
)
= B¢
<
N
@
o
0]
o
o]
3
®
<
°
=
=
o
=
o
435,4 = 1,47 |281,53|283,00] Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
[2 zelbetowych 1,2 m
_
I NI N
S
W, (o
o &
O |x
4499 1,39 |281,76|283,15| Projekt. studzienka rewiz. z kregow
zelbetowych 1,2 m
460,4 Istniejgce przytqgcze wodociqgowe #40
-
[REN
~\o
B
IS
%
A
=
<
e
4952 @ 1,45 |282,20|283,74| Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
g zelbetowych ¢1,2 m
X
o
e =
®
<
o
c
=
o
=
o]
X
o]
0
<
523,0 = ] !} Istniejgce przytqcze wodociggowe 840
= =]
=S
O | |
S |2
B
5352 Istniejgcy kabel elektryczny eN
536.6 Istniejgce przyfgcze wodociggowe 240
556,5 1,42 |283,08| 284,50 Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
zelbetowych 1,2 m
)
c
<
N
@
o
10}
o
S -
z [
0] I &
< zle
T8
C s
=
o
=
5948 o Istniejgce kable telekomunikacyjne 3t
a
o
9.9600,3 2 Istniejgce przyfqcze wodociggowe 840
9.9-600.3 |
=
w
o
o
616,5 1,30 |283.68| 284,98 Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
zelbetowych 1,2 m
631,0 Istniejgcy kabel elektryczny eN
2y
c
<2
N
640,5 % Istniejgce przytqgcze wodociqgowe #40
™
- _
o |-l
=
o I\ o
=]
ol
c %
=
o
=
o]
X
o
<
IS
W
(@]
o
676,5 1,29 |283,86| 285,15| Projekt. studzienka rewiz. z kregow
zelbetowych 1,2 m
Projekt. separator K10 z osadnikiem
< 0,0 1.51 284,12 285,63 Aquafix SR 3500,Ng=10
Projekt. studzienka rewiz. z kregow
;CU zelbetowych 1,2 m
<2
N
@
o
@
ot
[}
=
@
—~ _
e
c Jinls
@
= 1
TR
o)
=~
o
)
=
=Y
(&Y
(@}
o
48,4 1.60 |284.60| 286,20 Projekt. studzienka rewiz. z krggdw
zelbetowych 1,2 m
3
3 als Pl
SIHHBHHEE
NE SRR 3
‘SEIERH iy
- B ™~
N g olc| . é%
SEE AR g
NI Qlolg|N aa =]
F-3sFs (3 |RS S8 | & <
SFENER (33171208 el g
o R&ia|3|8e L35 pua|dz
v B8R |S(SIE| o o g
o 3 cle Q|z - [ =
[e] § NN §-< wda ! =
@ B3a|d s, 99 >1 |2
88[38 [x|<|o| 325 |§iz =
— g2 |x|O s H =
HENNEE S - S
P o |Z|m| eas |B2 <3
H HEERES LX g
= 8|51z 23~
B CAINIES - i'ﬁ
g =3 T08 340 5
< =12 1885 |lE_§/8"%
8 ¢lol |32 EES I‘g
3B |g2F &y
NSRS H
z £|Q Qo = b
3 |N 593
3 T |5g
N o ﬁ <o
I N
b »




o @] o o o o @] o @)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
= ISt = = ISt = it S = S S = S S =
\O \O > \O > > \O \O > \O
&) L o c v L o c % L c o L v o c % L o
o= ¢ - v 33 - 5 F3 - = 0 - | F 3§ E :
OW ~ o ~ S o o < o o o S ~ o o ~ S o o ~
NG CSIN = N X~ o = N x| @ = ~ N = o N x o = N
7 O = O O - O Q = O O - O Q
o S N S o S N 5 & o} S N S o N = S o} N
— N he) N o o N o i) N he) o N R i) N
N S = m o S = m S S m = S o = m 3 o =
m m, W = % v = = % e = = v W = = % e = = W
X © © 0] © ol o © o © [0) ) © ©
N oltE N ot © N N o€ | N N © o| € N N o€ © N N o|E
~ =< ) = -+ ) ) = +| o ) -+ = ) O = -+ o ) <
N ey o | o o | o o | o o | o o C |V
B N =, Slg © = =, Slg o S =, © S =, = Sls © =S i
S N (e NEESY o NEESY a o INERSY INERSY Ne) INEASY
o © N © S N N © 51 U N S © N N © 5 N N ©
O m T Q. I e a [oN S| ~ o a X S| [oN Q. I ~ [oN a S| o
olg |0 1o -0 10 -0 -0
A = © = > 0] © = > o o > > © [0) > > © o >
Dl = O = 6] O O = ol © O 8} = O @) = ) O O =
o |0 o <9 o o oy <9 o © o o £|0o o o <9 o o o <9
. ° 2 S oA BN 2 S EONIINON EoN oA S 2 SN S oA oA BN °
= 270.00 2% wlo R Qo L R Q@ Q| o Lo 2 R Qoo R R Qo R R 2 Olo
pp = ) [0 ,VJ o2 c o c c c oL c c c c o c c oL c c c o2
ole 2T 7 °le % i & °e 3 3 7 % °le 7 5 Sfe 5 B B ° |
mb o ‘N v a [N v 0 v a [N - = - — o N — — O N - - - o |N : . ) 3 " "
e N Zaklad Projektowania Drog i Mostow — "E"VNFZE
H 0 ™~ 15} b © © 42-200 Czgstoch ul.Lechonia 8/36 tel, .(034)3632-007
Rzedne niwelety o o © S = ~ /36 tal/faz.(034)3
N I N N N N PRZEDSIEBIORSTWO USEUGOWO—PRODUKCYJINE
m ~ ~ < %) o &4 U _| > Z | —A o —/\_
) < N ~ © @ 42—224 Czestochowa Al. Wyzwolenla 2/121
Rzedne dna kanafu 3 = % N = K S s A" Mravenie 2
™~ I~ I~ ~ ™~ ™~
S N o~ N o~ N
Temat: . I
. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
Gfebokosci 3 R 2 2 0 a ‘ chodnika wraz
€ 0 o~ o © 0 ~, wzdfuz drogi wojewddzkiej nr 904 na odc. od
o o~ o < = =

trasy DK—1 do granic administracyjnych gminy

Spadki i dfugosci = 51.8 = 66.0 = 58.0 = 60.0 I= 57,0 nwesto:  URZAD GMINY POCZESNA

[ 0,51% [ 0,5% i = 0,29% = 0,32% = 0,5% Stadium: PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Srednice Rury zelbetowe typu Wipro klasy I 300 Rury zelbetowe typu Wipro klasy I 4300 Rury zelbetowe typu Wipro klasy I 300 Rury zelbetowe typu Wipro klasy II 300 Presdmiot rysunku: Profll podfuzny kanalizac)l deszezowej—cz.5
Projektowal: mgr inz. Ireneusz Bfasiak
- T - - - - - - N T - " | upr. nr UAN-VII/83861/100/90
PPN o © ) ) ~ ), A )| ) . mgr inz. Maciej Btasiak
Odlegfosci ° S = S b s ~ RN g > o S ? 9 2 2 P S sprowazit. | (3" m_.x\_»m»\_vsom\om
~ v ™~ @ — — — — — — — I3V ~ ~ ~ o~ o~ N P
Nr umowy: Data: Skala: Nr rys.:
Hektometry o%o wo MATD 342,/8/2007| 06.2008 1:500,/100 2.5.




O U D (D) A 0
A © - N N
25 D O «D D D o
o ol O al a ©
(@] ) @]
= | = ~| ] 2 > I
O O - o Q) Q) o
) @ o al| o &
—- al O 5 = ©
. a = o
= @] |
Q ~| o
A
\ S <
T
® Q @]
x —c
o -
3
@
s
=
<
0,0 1,16 |276,80| 277,96| Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
zelbetowych 81,2 m
8,8 - 1,16 |276,78| 277,94| Istniejgce przyfgcze wodociggowe #40mm
c
-
<
N
@
o
@
s
o
=
@
<
26,8 o 1,16 |276,74| 277,90 Istniejgce przyfgcze wodociggowe #40mm
c
31,4 § T mn Istniejqcy kabel telekomunikacyjny
n o
O 0 5
X |59 3
Q
0
<
Q
G o .
47,0 8 1,15 [276,70| 277,85 Istniejgce przyfgcze wodociggowe #40mm
53,6 Istniejgcy kabel telekomunikacyjny
60,2 1,15 [276,67| 277,82 Istniejgce przytgcze wodociggowe $40mm
68,5 Istniejqcy kabel telekomunikacyjny
71,6 1,15 |276,65| 277,800 Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
zelbetowych 81,2 m
Y
C
)
<
N
@
o
@
s
¢
=
@
-
<
S —
S o=
Il o
= |9
IS
S 13
o
=~
Q
0
<
S
[N
O
[®]
117.9 1,20 |276.56| 277,76 Istniejgce przyfgcze wodociggowe #40mm
123,0 1,20 [276,55| 277,75 Projekt. studzienka rewiz. z kregdow
zelbetowych ¢1,2 m
130,9 0 Istniejgcy kabel telekomunikacyjny
c
-
<
N
@
o
1403 | & Istniejgcy kabel telekomunikacyjny
o}
=
@
<
1479 | © |_. | | 1,20 |276,50| 277,70 Istniejqce przyfgcze wodociggowe 240mm
< Il o
o
= [N o
=L E
155,4 o 1,21 [276,48| 277,69 Istniejgce przyfgcze wodociggowe 240mm
=
a
0
<
Q
[ON]
O
O
176,2 1,22 [276,44| 277,66 Istniejgce przyfgcze wodociggowe $40mm
180,0 1,22 [276,43| 277,65 Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
zelbetowych ¢1,2 m
A
c
<
192,4 1,22 |276,41| 277,63 Istniejgce przyfgcze wodociggowe #40mm
N
@
o
@
&
o}
=
@
.
205, 1 \é I Istniejqcy kabel telekomunikacyjny
(- o
Lo
R
= |53
kS
R
¢
=
a
0
<
S
[N
O
O
230,9 1,25 [276,33| 277,58 Istniejgce przytgcze wodociggowe 240mm
237,6 Istniejqcy kabel telekomunikacyjny
240,0 1,26 [276,31| 277,57/ Projekt. studzienka rewiz. z kregow
1,36 [276,21 zelbetowych 21,2 m
A
-
)
<
257,0 | Istniejqgcy kabel telekomunikacyjny
2580 | @ 1,39 |276.17] 277.5§ — i
= Istniejgce przyfgcze wodociggowe #40mm
@
=
o}
=
@
-
e
kS
R
= |52
- (&2
s o N
o 843
s
Q
0
<
S
o~
O
O
308,7 1,47 |276,07| 277,54] Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
zelbetowych 81,2 m
A
c
D]
<
N
@
o
322,7 % 1,49 |276,04| 277,53 Istniejgce przyfgcze wodociggowe 840mm
=
@
. _
S (i
2 |o|o
N[ W
= 93
=
=
o
~
a
0
<
346,3 - Istniejgcy kabel telekomunikacyjny
IS
~
(@]
O
357,0 1,55 [275,97| 277,52| Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
zelbetowych 81,2 m
359,8 1,56 |275,96]| 277,52 - i
Istniejgce przyfgcze wodociggowe #40mm
A
c
=
<
N
@
o
@
&
)
=
@
-~
<
U —
S =
= |53
384,3 = " 159 [275,92| 277,51 Istniejgce przyfgcze wodociggowe #40mm
= (99 3
O
s
Q
0
<
S
~
O
O
413,4 1,64 |275,86| 277,50 Projekt. studzienka rewiz. z kregow
zelbetowych 81,2 m
0
-
!
<
N
@
o
@
&
o}
=
@ —
T
Il
< o/B
4354 | < g %O Istniejgcy kabel telekomunikacyjny
436,8 = B 1,76 1275,79] 277,55 |stniejgce przylgcze wodociggowe $40mm
=
=
o
=~
Q
0
<
i Projekt. separator SKBP 10/100f
o z by—passem 62,74m, H=2,6Tmfl
456,3 © 1,86 [275,74| 277,600 Wigczenie do istniejgcego przepustu
i odprowadzenie poprzez ¢500 do rowu
Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
zelbetowych 81,2 m
W oo |2lals =
Ne|lo |3 [R5 2 )
3 9
il 4
N s |oic| o & Sx
Q lg3ls3|%|2 7| §z N
Q9 Fefe|o|lEN| &8 e
N 3232 3|82 <e@ |+ 1 &2
oln e %150 on§ N 2 SR'
glengN | 2 x%qmgw
o7 z_ @ ez s o =1
o' RELT|B IS 2 ~gd |BTE 22
D Ralel|2(2Z| 8.3 |E8ro 55
S RLgn S|4 oz3 B2 2 85
® o™ |y D Lle -l g'a
o2 |< |z D|gsx [58° 5 §=
83|88 |~ |<|0| 598 |82zc oz
L *lsg |2 |x|O R: 863 €
ox |3 Nl 2x3 [, =0 €2
7] a|Z azg |[&» C ez
g SIE 3N [T x8 g%
=° ISIFAEER %é 3 S
S ~=:)>)>9*O"zo1',ﬁ=
o 394 (2o LRI
N al|© QOsx (8, 0 0"5
I~ [ o R35 |25 o % g
=) o <78 [|3zZ¢ &
IS) ¢ lo S25 |2 X 8®
o |m <oz 50 o @
ol s%a |y < «N
o |N S92 AR
z |0 o%% 3 mogE
e s 13 |3 3
? = 52
N o |m <
o N <
o)




O | Un @) (@) A A
N © —~ N N
% (@] @) <D D «D o
1o al U al o ©
Q| > x| 2| 3| 5 I
olo | |3 o o o
[N D —- 8\ @
9 a > o
- [eX O, 3 = [©)
=~ o = s}
[ D
©Q ~| o
ol 18] &
\Y 3 \<
T
o Q @]
=
5 C
3
(0]
o
<
Wiqczenie do istniejqcego przepustu
i odprowadzenie poprzez #500 do rowu
Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
o 0,0 1,86 [275,74| 277,60 Zelbetowych @1,2 m
fel —
— ! Projekt. separator SKBP 10/100 i
I N z by—passem ©2,74m, H=2,6Tm ||
o lo
R
- |®
c . . . P
120 | 3 1,80 [275,80| 277,60| Projekt. studzienka rewiz. z kregow
zelbetowych 81,2 m
N
@
&
19,8 o 1,78 |275,82| 277,60, Istniejgce przyfqcze wodociggowe #40mm
=
9
-
~<
o
c
30,0 = Istniejgcy kabel telekomunikacyjny
= |- Il
=
o Il t
~ o °
[OREP
@)
405 | < 1,71 [275,89| 277,60| Istniejgce przyfgcze wodociggowe #40mm
jSS
(@)
(@)
(@]
59,0 1,66 [275,94| 277,60 Projekt. studzienka rewiz. z kregéw
=\ zelbetowych 1,2 m
62,2 (RN Istniejgcy kabel telekomunikacyijn
63,9 o |o | 165 |275,97] 277,62 Istniejgce przyfqcze wodociggowe $40mm
= |0
[}
(o)}
N . . .
69,5 1,65 |276,01| 277.66 Projekt. studzienka rewiz. z kregéw
zelbetowych 81,2 m
)
c
2
76,3 1,65 |276,01] 277,70, Istniejgce przyfqcze wodociggowe #40mm
N
@
o
[0)
-
O
=
[0
—
< _
<
c
Il ~
= |lo|®
5 [ale
2 =
o ¥ L . .
97,7 Istniejgcy kabel telekomunikacyjny
~ — -
1000 | & 1,63 |276,20| 277,83 Istniejgce przyfqcze wodociggowe #40mm
[9)
S
iSS
(@)
(@)
O
118,5 1,62 |276.31] 277,93 Projekt. studzienka rewiz. z kregéw
zelbetowych 81,2 m
121,5 —.\ | 1,82 |276,33| 277,95 |stniejgce przytqcze wodociggowe #40mm
I —
ol
o
o
130,2 1,62 |276,38] 278,000 Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
zelbetowych 81,2 m
Y
c
B
S
N
@
o
D
o
O
=
)
—
<
©
c —
—|
% o
o o
o |19
)
= Y
Q
%)
S
i}
(@)
o
(@]
178,7 1,60 |276,67| 278,27| Istniejgce przyfqcze wodociggowe #40mm
190,2 1,60 [276,74| 278,34 Projekt. studzienka rewiz. z kregéw
150 [276,84 zelbetowych 81,2 m
Y
c
NI, \2
P
N
@
o
9]
o
)
=
9
-
< -\n
<
c &
o |
2184 | = [o || 1,49 |277,01| 278,50, Istniejgce przyfqcze wodociggowe #40mm
= |9
S e
O
P
Q
%)
S
1St
o~
(@)
(@]
240,4 1,49 [277.15| 278,62| Istniejgce przyfqcze wodociggowe #40mm
247,8 1,46 |277,20]| 278,66| Projekt. studzienka rewiz. z kregow
zelbetowych 81,2 m
255,8 Istniejgcy kabel telekomunikacyjny
262,6 1,45 |277,29] 278,74| Istniejgce przyfqcze wodociggowe #40mm
=
(AN
&
0|2
c |o|®
= R
<
N
@
o
9]
o
@)
=
9
-
<
©
c
Projekt. studzienka rewiz. z kregow
2914 § 1,43 |277,48] 278,91 zelbetowych ¢1,2 m
2939 | o 1,43 |277,49| 278,92| Istniejgce przyfqcze wodociggowe #40mm
P
Q
<
O,
P -
st
N
(@)
(@]
-
I
ol|l
> |~
¥
328,7 1,41 [277,70| 279,11| Istniejgce przyfgcze wodociggowe #40mm
340,6 Istniejgcy kabel telekomunikacyijny
342,1 1,40 |277,79| 279,19
1,20 (277,99 Projekt. studzienka rewiz. z krggdw
zelbetowych 21,2 m
Y
c L .
3633 | Q3 1,29 |278,01| 279,30/ Istniejgce przyfqcze wodociqgowe #40mm
N
@
o —
LI ST
2 |y
oo
(o)}
<R
©
c
3818 = 1,28 [278,13| 279,41 Istniejgce przyfgcze wodociggowe #40mm
=
=
O
X
Q
%)
=<
iSS
W
399,1 8 1,27 |278,23] 279,50, Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
P2 zelbetowych 81,2 m
-
Il ~
ol|&
o (O
o
431,9 1,41 [278,43| 279,84| Istniejgce przyfgcze wodociggowe #40mm
443,6 1,46 |278,50| 279,96 Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
zelbetowych @1,2 m
Y
c
S
S
N
@
o
9]
<
O
=
)
-
<
©
c
=
o
=
O
= |7
a |y
%) =
< |9\
— o “
R
St
W
(@)
(@]
o
PS-g
504,3 1,27 [278,87| 280,14 Istniejgce przyfgcze wodociggowe #40mm
513,6 Istniejgcy kabel telekomunikacyjny
514,6 1.24 |278,93| 280,17] Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
zelbetowych 81,2 m
el
526,6 \S 1,26 [279,00| 280,26| Istniejgce przyfqcze wodociggowe #40mm
N
@
o
9]
o
)
=
)
-
<
©
c
=T
= |-
o Il g
o |3 o .
551.,6 ~ | © 1132 |279.15| 280,47 Istniejgce przyfgcze wodociggowe #40mm
[ORNE
9]
=<
hSS
W
o
(@]
579,6 1,38 |279,32| 280,70| Projekt. studzienka rewiz. z krggdw
zelbetowych 81,2 m
W g » 2| 5 -
Ne| T 3 Nla|= @
vildlE B EE 3
N\S(a|§ |5|3]|% +
UEIERH § o
B iy
e 3le
SRR £%
N oD G <%0 |, L 82
s[5 e |xo S c N 2 85
glenfeh |24 e 3] N EZ
ofF = _ ") (=3 N o ES
o' 25173 E|2| -85 |B¥TUVE f2
b 22E3(3(82| a9 [3o—8 RE
o [¥2es|c|2|Z|°=2 Folgs
O |zggn v |T|X|god 2} o
© FeRw|3 S gT3 |3 >§ =)
Sal>x Z|U| S=sx =)
85|88 | x| <|O| 57242 zZ =
| *Sa e O a c {Z
SR |3 |D|N| e X2 Y
Q azg |(dx—§ g
g = | Z|m FoR b 9 =S
z EIESNET I
" 5122350 1578 §
S QN> 2o |B E -
3 = | > T08 O:2 :
A=~
I a9 sozg |i 0 g'-'a
= 1= RNy} H o =
3 2 =8 3 <é %E
o N o 33 35 X
oM < a > N o o |;N
N | 8.8 =Yy ¢ BR
o |N To= |y z LM
z £ |0 -] * omgE
: HNEERE 3
? =l |58
) o |m <
N N |
N S




O v O )] 0 A
N © N N N
a D a ~«D oD «D o
Ol ol ol T al a ©
Q | o ~| 0| > S I
-~ | =
o | o0 1 3] o o~
02N @ — oy o
O a 5 a
- al 2.0 5 = o
=~ ) = o
c o |
a 0N
= 0]
ol 13| 2
\ 5 <
z 0. a
x =
5 c
3
a
=
~
o 0,0 1,00 |268,73| 269,731 Wiqczenie do istniejgcego
° przepustu przy DK1
R
-
. -~ Projekt. separator SKG25 BP
e o 7z by—passem #1,6m, 1=5,235m
23
S| . .
14,0 C 1,22 [268,80| 270,07 Istniejgca studzienka
< [ T rewizyjna
Il
s | N 2D Istniejacy kabel telek.
o 1o
21,0 g S 3 1,15 |268,87| 270,02 Projekt. studz. 81,2m
—~
¢}
=
®
<
o
C
=
o
= S
o Istniejqce przytqcze
39,0 1,18 |269,05| 270,23 wodociggowe #40mm
00 2~ .
8 [stniejqcy kabel telek.
<
485 & 1,21 |269,14| 270,35 Istniejqcy gazociqg ©350
O do obnizenia
1.0 o ie|
sanitarna #160mm
540 _\ 7 L21 |289,20] 270,47 Istniejqcy gazocigg $250
LR do obnizenia
ol\N
X3
91.0 1,29 |269,57| 270,86 Istniejgcy kabel telek.
92,7 1,29 [269,59] 270,88 Projekt. studz. #1,7m
S|
C
<2
e (Nl
O L . .
104.2 [0} Istniejgca kanalizacja
o sanitarna #160mm
=
®
<
o
c
=\ .
118,0 | © ||l | 1,40 |269,84| 271,24 Istniejgce przytqgcze
o Z\2 doci 940
o |olo wodociggowe mm
3
=
Q
%))
<
S
W
O
o
143,6 1,50 270,10 271,60 Projekt. studz. #1,2m ]
147.1 1,61 [270,17| 271,68 Istniejqce przyfgcze
wodociggowe #40mm
151.6 1,561 [270,26| 271,77| Istniejgca kanalizacja -
sanitarna #200mm
A
=
166,1 | < Istniejgcy kabel eN
N
o
o
@ .
173,0 o _ | 1,58 |270,68| 272,24 Istniejgce przytqcze
= [yl wodociggowe #40mm
[CERINIEN
a|\o
<R3
o
C
=
o
=
¢}
s
Q
w
<
S
&
N,
P o
205,6 1,62 [271,34| 272,96 Projekt. studzienka rewiz. z kregow
zelbetowych #1,2 m
2171 1,61 |271,66| 273,27 Istniejgce przytqcze
wodociggowe #50mm
A
c
<
N
229,6 @ Istniejgca kanalizacja
g sanitarna #160mm =
@
[}
=
o T
~ |l o
<l
O |x|o
[SE N
=
= 4
o
s
Q L . .
2526 | 2 Istniejqcy kabel telekomunikacyjny
S
W
@)
O
264,4 Istniejqcy kabel telekomunikacyjny
272,6 1,54 [273,22| 274,76| Projekt. studzienka rewiz. z kregow
Zelbetowych #1,2 m
276,0 Istniejgca kanalizacja sanitarna #160mm
278,5 1,54 [273,38| 274,92] Istniejgce przyfgcze
wodociggowe #40mm
S|
C
<
N
o
o
®
@
[}
= |\ T
°sle
“ - -
PSS < |wlo
o [N 3
C
306,7 § 1,55 |274,17] 275,72 |stniejgca kanalizacja sanitarna 8160mm
T
o
s
3140 Q 1,55 [274,37| 275,92 Istniejgce przytgcze wodociggowe #40mm
1 %]
<
S
W
@)
o . . .
325,6 1,55 [274,70| 276,25 Projekt. studzienka rewiz. z krggow
zelbetowych #1,2 m
336,8 Istniejgca kanalizacja sanitarna 8160mm
3443 1,54 |275,22] 276,76 |stniejgcy gazociqg #100
T
I\ o
NlO
oo
13
3638 | 1,53 [275,77| 277,30 Istniejgce przyfgcze wodociggowe ¢40mm
C
<2
N
o
o
®
@
[}
=
®
379.9 | o Istniejgcy kabel telekomunikacyjny
o
C
=
o
3 Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
390,6 =~ 1,53 |276,52| 278,05 zelbetowych 91,2 m
393,1 g Istniejqcy kabel telekomunikacyjny
3952 | < Istniejgca kanalizacja sanitarna #160mm
a - .
$44007 | G 1,52 [276,80| 278,37 Istniejgce przytgcze wodociggowe $40mm
(@)
O
T
I\ o
Nl
420,0 % (33 Istniejqcy kabel telekomunikacyjny
434,6 Istniejgca kanalizacja sanitarna #160mm
437.8 1,48 [277.84| 279,32 Istniejgce przyfqcze wodociggowe #40mm
444,3 Istniejqcy kabel telekomunikacyjny
445,6 1,46 [278,06| 279,52
Projekt. studzienka rewiz. z kregdw
éU zelbetowych #1,2 m
<2
N
o
o
®
=
[}
=
®
<
o
c
=
o
= . . .
4736 | O Istniejqcy kabel telekomunikacyjny
S
Q I\ o
o |=\>
< |ol\m
g5 | — |5V 3 | 152 [278.42| 279,04 Istniejgce przytqeze wodociggowe #40mm
S
W
o
o
2
503,3 Istniejgca kanalizacja sanitarna #160mm
510,4 1,57 |278,71| 280,28 Projekt. studzienka rewiz. z kregow
zelbetowych @1,2 m
513,7 Istniejgcy kabel elektryczny eN
514.9 1,56 |278,75| 280,31 Tsinfejqce przyfqoze wodociggowe ¢40mm
5196 | C Istniejgcy kabel telekomunikacyjny
=
<
N
o
o
528.1 % 1,54 |278,89| 280,43 Istniejgce przytgcze gazu #40mm
=
®
<
o
R
Il
= |28
© |al\s
3 |1
S
Q
548,1 \<") Istniejgca kandalizacja sanitarna 8160mm
5512 | = 1,52 |279,11] 280,63 Istniejgce przyfgcze wodociggowe #40mm
)
w
o
o
564.2 Istniejgcy kabel telekomunikacyjny
568,8 1,50 [279,29] 280,79 Projekt. studzienka rewiz. z kregowzelbetowych ©1,2 m
570,8 Istniejgca kanalizacja sanitarna ¢160mm
577,0 1,49 [279,36| 280,85 Istniejgce przyfqcze wodociggowe @40mm
S|
C
S
<
N
o
o
®
@
¢}
=
@ _
—\ I
- |1\ o
s |2le
c |m\o
3
26 =
o
=
¢}
P
608,5 8 Istniejgca kanalizacja sanitarna #160mm
<
Q
W
@)
@]
619,5 1,48 [279,70] 281,18
624.8 1,48 [279,74| 281,22| Projekt. studzienka rewiz. z kregdow
Zelbetowych ¢1,2 m
WE |2 |2|els 5
° Nle a
SEEAERENE i
NS 5|8 (2|38 T
EILEE §.
»
B g 35| 5 % s%
8 rakz|t|3R §s £
N 0P & <eq =3
F—35|75]|0 3> cc 3 =5
gleRsh |2[3|°9] Ve |a) g
og z_ =3 51
S sz iz (R tis o 82
N Q;Em 2|33 %o |[§g £5
o &g | Z|lo.z |BdFC Q9 &8
o |s §N N §'< ol 3 o
0 B3kw|3|S 3T 3, ¢ D> 2 -
No>X (< |Z|D|Ssx 5" 5 o3
82l8% |~ |<|0| 722 |8z c oz
S5 |2 |x|O S i< §Z
Sx |3 Nl ex3% . E =]
o 31ENg3E ok 82
3 = &N B -
8 HELIES i+
2} oINS g Y] 'i'
S =18 T08 (230 3
=] o ao e DE
N Qlc oFr3 i3 §
3 H =78 |35Z¢
=] S35 |2 X%
S %@ |8 % 8
S8 |52 [ &t
aQ N mloe =
Z £ |Q Q ng 3
s (g |3
» 1= 30
N o |m < e
& ik
- o




Szczegof ufozenia
rur wo wykopie

< 4 a
<
< 4
4 a < <
< 4 A
A <
Y ;94 L
a “ a4,
<
AA <7A < <
o v . “ & T
. J <
c
cC 7 4
L “ a <
a
& @ . 4
N
4
| b <
< 4 a 2 <
a
< B 44
(@)
(@]
M)
(@]
o X
™
O ' .
O
N

/asypka—

grunt rodzimy

Obsypka piasek
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lub gruboziarnisty

bez grud i kamieni

Podsypka piaskowa

Zaktad Projektowania Drog i Mostow
42-200 Czestochowa wul.Lechonia 3/36 tel/fax.(034)3632—007
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO—PRODUKCYJUNE

PLANiIiKOM

42—224 Czestochowa Al.
fax /034/3620263 tel 605587125

Wyzwolenia 2/121
e—mail: planikom®op.pl

Temat: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
wzdfuz drogi wojewddzkiej nr 904 na odc. od
trasy DK—=1 do granic administracyjnych gminy

Inwestor: URZAD GMINY POCZESNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przedmiot rysunku: Szczegdt ufozenia rur PVC w wykopie

) . mgr inz. Ireneusz Btasiak
Projektowat: | nr UAN—VIIl/83861,/100,/90
Sorawdzit: mgr inz. Maciej Bfasiak
P " | upr. nr SLK/1454/PWOS /06
Nr umowy: Data: Skala: Nr rys.:
342 /8/2007| 06.2008 1: 20 4
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Palisada z kotkéw
@10cm, H=160cm

Narzut kamienny
grubosé 30cm

Palisada z kotkow
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przeciwlegta skarpe
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Narzut kamienny

grubosé¢ 30cm

Scianka szczelna na okres budowy
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Zaklad Projektowania Drog i Mostow " I*WNF ZL"
42-200 Czestochowa wl.Lechonia 3/36 tel/fax.(034)3632—-007

PRZEDSIEBIORSTWO USELUGOWO—PRODUKCYJUNE

PLANiIiKOM

42—224 Czestochowa Al. Wyzwolenia 2/121
fax /034/3620263 tel 605587125 e—mail: planikom®@op.pl

Temat: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 904 na odc. od
trasy DK—1 do granic administracyjnych gminy

Inwestor: URZAD GMINY POCZESNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przedmiot rysunku: Wylot kanalizacji deszczowej do rzeki
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Projektowat: | nr UAN—VIIl/83861,/100,/90
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