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INSTALACJE ODGROMOWA Il KL. WYKONAC ZGODNIE
/ AKTUALNA NORMA PN-EN 62305-1 DO 4

KRESLARNIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
MARTA KACZOR - ZIEBA
ul. Kamienna 24, 47-400 Racibdrz
kreslarnia@interia.pl, tel. 501 322 664

Inwestor Gmina Poczesna
0ZNACZENIA ul. Wolnosci 2, 42-262 Poczesna
oz PROJEKT BUDOWLANY
B @ — /fqcze krzyzowe bednarka — bednarka, stalowe ocynkowane Branza ELEKTRYCZNA
e — /fqcze krzyzowe przewdd okrqgty — oblachowanie, stalowe ocynkowane

ZK [® ® — Zacisk kontrolny, dwusrubowy w obudowie izolacyjnej

inw

(przewdd odgromowy) do poszycia dachu

||||| — Pzrewdd odprowadzajqey o sr. 10mm w rurce z PCV gruboscienne] pod ociepleniem budynku

Temat  Budowa Osrodka Zdrowia Podstawowe]

Opieki Zdrowotnej w Michatowie

Drut stalowy ocynkowany ¢ 8 mm prowadzony na uchwytach klejonych Adres ul. Leszczynowa, 42-262 Michatow

estycji gmina Poczesna,

dziatka nr 27/6; obreb Michatéw-0008;
jednostka ewidencyjna Poczesna - 240413_2

- — — - — Bednarka stalowa ocynkowan 30x4mm?2 uziom otokowy w odlegtosci min. 0,8m od fundamentow o

ojektont: |mgr, inz Jan Kostrzanowski maj 2018
specjalnos¢ elektryczna
UAN-VIII-7342/156/94

A_ — Wejscia i wjazdy do budynku

Sprawdzajqcy:mgr. inz Grzegorz Drelich maj 2018
specjalnos¢ elektryczna
SLK/0605/POOE/04

Skala: INSTALACA ODGROMOWA - DACH

1:100 INSTALACIA UZIEMIAJACA

Nr

rysunku

F—4

7 | 8




