
istn. pion gazu Ø40mm stal

tuleja ochronna Ø40, l=0,45m
z wypełnieniem masą ognioodporną

tuleja ochronna Ø40, l=0,15m
z wypełnieniem masą ognioodporną

         OZNACZENIA:

   1.   Gazomierz mieszkaniowy G4
   2.   Kocioł wodny wiszący  kondensacyjny o mocy cieplnej 29,7 kW
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Aksonometria instalacji gazu

Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych,
dla przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Huta Stara B

mgr inż. Przemysław Gawron
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