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Oznaczenia:
- zimna woda

- ciepta woda uzytkowa

- cyrkulacja
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UWAGA:
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1. Przewody wody ziemnej, cieptej i cwu prowadzi¢ w izolacji podtogi oraz bruzdach $ciennych
2. Srednice rur pokazano na rysunku rozwinigcia onstalacji wody zimnej, cieptej i cwu

JLP - USLUGI PROJEKTOWE

e-mail: jlp.projektowanie@gmail.com

Jacek Latocha

tel. +48 603 527 034

NAZWA PROJEKTU :

Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych,

dla przebudowy pomieszczen zlokalizowanych na parterze budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Huta Stara B

TRESC RYSUNKU :

Rzut parteru - instalacja wod.-kan. i c.w.u.
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