@0 (@D) (@D) (0.06) ©02) @3 (aD) @5
Aneks kuchenny 0.10 Pom. klubowe 0.09 Pom. administracy jne 0.08 Pom. klubowe 0.09 WC-toaleta 0.06 Komunikac ja 0.02 Gabinet terapeutyczny 0.03 WC-Toaleta 0.04 Pom. akt. ruchowej 0.05
20°C 418 W 20°C 3119 W 20°C 905 W 20°C 3119 W 20°C 440 W 20°C 644 W 20°C 943 W 20°C 473 W 20°C 2159 W
1560 W 1080 w 1080 W
" 418 W "y 1560 W w 905 W o 2 440 W 2 644 W ” 9%43 W 2y LT3W 3 g 3 g
Cvi11-60 Cv22-60 CV11-60 __Cvzz-60 Cvri-60 CVi1-60 Cvi1-60 Cvi1-60 — Cvaz60 — Gvaz60
0,600 m 1400 m 1400m 1400 m 0,700m 7000m 1400m 0,700 m 0500 m 1000 m
T dntox2 i T dnmsxz I
oss ] ] - | o | e i f— | R
/
X i T /
| /
dn 16x2 dn 16x2
L18W dn 16x2 dn 20x2 dn 20x2. dn 20x2 dn 16x2 dn 16x2 dn 20x2
87TW S05W 2464W L44zW 4862W 644W 587W 2061W dn 16x2
AY 1080W
I dn 16x2
N_dn 25x2,5 2159W
dn 25x2,5 9102w
6942W
Jacek Latocha
e-mail: jlp.projektowanie@gmail.com tel. +48 603 527 034
NAZWA PROJEKTU : | Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych, dla
J y etrzny ]
Dziennego Domu Seniora + zlokalizowanego na parterze budynku
@ .. .
mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Huta Stara B
TRESC RYSUNKU : | Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania SKALA
PROJEKTOWAL mgr inz. Jacek Latocha
" | upr. OPL/1135/PWOS/15 RYS.NR
SPRAWDZIL: mgr inz. Karol Przybyta m
’ upr. SLK/6211/PWBS/15
OPRACOWAL MD%HW




