
- oprawa Reglux LED 4300lm/36W IP44 n/t

- oprawa System S4000LED/WALL 1000lm/11W IP44

- ³¹cznik jednobiegunowy IP 20

- ³¹cznik œwiecznikowy IP 20

- ³¹cznik schodowy IP 20

-  projektor LED 25W IP 65 z czujnikiem zmierzchu 
- oprawa awaryjna Primos classic  led 5W/1h

- oprawa kierunkowa Primos SGN/0,7W/1h

-  ³¹czniki IP 44

- oprawa Base LED 1400lm/15W IP44 n/t

B1

B2

E1

G1

Z

Aw

Ew

C1

- oprawa Reglux LED 6000lm/50W IP44 n/t

- oprawa Moderna 2 N 600/31W  IP20 n/t

- ³¹cznik krzy¿owy IP 20

- gniazdo wtykowe p/t pojedyncze IP20

- gniazdo wtykowe p/t pojedyncze IP44

LEGENDA:

3f - wypust 400V w puszce izolowanej p/t

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja oœwietleniowa

Instalacja oœwietlenia i gniazd wtykowych.

Uwaga: 
1) Rysunek nale¿y rozpatrywaæ ³¹cznie z zapisami opisu technicznego i opracowaniami bran¿owymi.
2) Projekt architektoniczny jest projektem nadrzêdnym, wszystkie rozbie¿noœci z projektem skonsultowaæ
    z projektantem. 
3) W pomieszczeniach ulegaj¹cych przebudowie i w miejscach planowanych wyburzeñ
przed wykonaniem prac budowlanych nale¿y sprawdziæ czy nie nast¹pi kolizja z czynn¹ instalacj¹ 
elektryczn¹. Ewentualne kolizje przebudowaæ zmieniaj¹c trasê przewodów a nieaktywne odcinki 
przewodów zdemontowaæ. 

Ochrona od pora¿eñ:

1) Samoczynne szybkie wy³¹czenie zasilania
     wy³¹cznikiem ró¿nicowo-pr¹dowym w uk³adzie “TT”
     - dla instalacji odbiorczej.
2) Izolacja ochronna - Tablice rozdzielcze.
                                    

UK£AD PRACY SIECI “TT”

- zestaw gniazd dla stanowiska komputerowego

- gniazdo telewizyjne
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D1 - oprawa Plato LED 400/30W IP40 n/t
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2

2

2

2

22

2

2

- g³ówny zacisk uziemiaj¹cy GZUGZU

     TG    - tablica zabezpieczeñ obwodów odbiorczych

      - szafa pomiarowa SP z wy³¹cznikiem g³ównym WG p.po¿.PP

Proj. SP/WGp.po¿.

T
G

Aw

K

- po³¹czenie wyrównawcze (zacisk)

Klatka schodowa

T
G
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Projekt budowlany przebudowy pomieszczeñ zlokalizowanych na parterze budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania pn. “Utworzenie i wyposa¿enie 
Dziennego Domu Seniora na terenie gminy Poczesna, w miejscowoœci Huta Stara B, 
poprzez dostosowanie i restrukturyzacj¹ istniej¹cej infrastruktury lokalowej.” 
.” 

Gmina Poczesna, ul. Wolnoœci 2, 42-262 Poczesna
Adres obiektu: Huta Stara B, ul. Klubowa 1 dz. nr ewid. 153/56, obr. 0004

- przycisk wy³¹cznika WG p.po¿PP

SP/WG

PW

PW

PW

Proj. zasilacz



3f

PE

GZU 

 Przy³¹cze wody,
 w piwnicy budynku

2LY16,0 mm

R <10,0WU

ETI 
4x18mod/pt

(3)

zestaw “B+C”
B 275/8U/4

ETITEC 

(1)
(2)

Uwaga:
1) Tablice TG - rozdzielnica izolacyjna podtynkowa
    prod. ETI 4x18mod/TH 35.
2) Wy³¹czniki ró¿nicowopr¹dowe serii EFI prod. ETI.
3) Wy³¹czniki instalacyjne nadmiarowopr¹dowe ETIMAT 10
 prod. ETI.   

3

FR 303
   100A

Ochrona od pora¿eñ:

1) Samoczynne szybkie wy³¹czenie zasilania
     wy³¹cznikiem ró¿nicowo-pr¹dowym w uk³adzie “TT”
     - dla instalacji odbiorczej.

2) Izolacja ochronna - Tablice rozdzielcze.
                                    

UK£AD PRACY SIECI “TT”

4

EFI-4
40/0,03A

B10A

B10A

(4)

(5)

(6)

4

EFI-4
40/0,03A

(8)

(7)

B16A YDY 3x2,5

B16A YDY 3x2,5

YDY 3x1,5

= 1 200W

1 000W

k  = 0,7 oœwietlenieZ

        0,5 p³yta
         0,2 gniazda 230V
         Ps= 6  040,0 W
         cosj  = 0,93S

         Is= 9,4A

Pi= 20 469,0 W

(9)

(13)

(11)

L1,L2,L3

B10A

pom. 03

pom. 05

pom. 08

pom.  09

YDY 3x1,5

YDY 3x1,5

B16A YDY 3x2,5

B16A YDY 3x2,5

2000W

800W
pom. 02;07

pom. WC-04;06

4

EFI-4
40/0,03A

B16A YDY 3x2,5
1 500W

B16A

B16A YDY 3x2,5

YDY 3x2,5

B16A YDY 3x2,5

= 2 000W

2 000W

pom. 10

pom. 11

B16A YDY 3x2,5

B16A YDY 3x2,5

=600W

2 000W

pom. 01+Z;02
 145W

2 YDY 4x10,0mm  w RL37/pt

(16)

(17)

(23)

(24)

(25)

(22)

LED

B10A YDY 3x1,5

LED

LED

LED

(10)

2 B10A YDY 3x1,5

pom. 03;04;05
 300W

pom. 06;07;08;
10;11   394W

pom. 09
  192W

Oœw. awaryjne
        80,6W

4 B16A YDY 5x2,5 P³yta grzewcza
        5000,0W

3

(18)

(12)

(19)

(20)

(21)

(14)

(15)

EFI-2
40/0,03A

SP/WG p.po¿.
Klatka schodowa

3

LK 3f

4

B2A

L=3,0mb
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Projekt budowlany przebudowy pomieszczeñ zlokalizowanych na parterze budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania pn. “Utworzenie i wyposa¿enie 
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Gmina Poczesna, ul. Wolnoœci 2, 42-262 Poczesna
Adres obiektu: Huta Stara B, ul. Klubowa 1 dz. nr ewid. 153/56, obr. 0004

K

(13)

2 C16A YDY 3x2,5 Komputery
  2 000,0W

(12)

pom.  09
=600W

pom. 10 

EFI-4
40/0,03A

EFI-2
40/0,03A

Sieæ wodoci¹gowa

2LY 6,0 mm

Po³¹czenia wyrównawcze
w pomieszczeniu

PW



Prze³¹cznik
automatyczny 
faz

APF

FRX
63A
+WW

3

HDGs 2x1,5

B6A
3

400/230V

kWh

3

20A N

PP

Proj. TG

2YDY 4x10,0mm /RL37 pt

L=3,0mb

Proj. szafa pomiarów SP 
klatka schodowa - parter

2
4

xL
g

Y
1

0
,0

m
m

Pomieszczenia nr 01.

Proj. WG p.po¿
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Gmina Poczesna, ul. Wolnoœci 2, 42-262 Poczesna
Adres obiektu: Huta Stara B, ul. Klubowa 1 dz. nr ewid. 153/56, obr. 0004

Obudowa OSZ 40x40

2
4

xL
g

Y
1

0
,0

m
m

w
 R

L
 3

7
/p

t;
 L

=
3

,0
mIstn. tablica WLZ budynku

klatka schodowa - parter

L1,L2,L3,N

UK£AD PRACY SIECI “TT”

Projekt budowlany przebudowy pomieszczeñ zlokalizowanych na parterze budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania pn. “Utworzenie i wyposa¿enie 
Dziennego Domu Seniora na terenie gminy Poczesna, w miejscowoœci Huta Stara B, 
poprzez dostosowanie i restrukturyzacj¹ istniej¹cej infrastruktury lokalowej.”


