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WYJASNIENIE
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p6zn. zm.) informuj¢, ze w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na ,,Remont Przedszkola Publicznego
w Hucie Starej B” zlozono zapytania o wyjasnienie tresci dokumentacji projektowej i
przedmiarow robot. Ponizej tres¢ zapytan i wyjasnienia Zamawiajacego:

PO otrzymaniu wyjasnien na zadane przez nas pytania i przeprowadzeniu wizji lokalnej
stwierdzamy co nastgpuje:

1. Zaproponowana wymiana kotla gazowego nie uwzglgdnia wykonania ocieplenia budynku.
Istotg przeprowadzenia termomodernizacji jest zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplng
danego obiektu. Prosimy o przedstawienie audytu energetycznego zgodnie z wymogami
prawa.

Wspolczesne kotly gazowe wymagajg zamknigtego uktadu pracy. Przy ukladzie zamknigtym
pracy kotta (o mocy 105 kW zadanej przez Inwestora) wymagana jest dokumentacja
techniczna, uzgodnienia z Rzeczoznawcami od BHP 1 P.poz. celem dokonania odbioru przez
Urzad Dozoru Technicznego. Panstwowa Inspekcje Pracy, Straz Pozarng, Sanepid oraz
pozwolenie na budowe¢. Zamontowanie nowego kotla wymaga nowe;j instalacji w kottowni
(naczynie wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa, pompy, odmulacz, instalacja elektryczna,
instalacja gazowa, sanitarna).

Czy wykonawca ma w wycenie uwzglednié:

a) projekt budowlany

b) urzadzenia kotlowni

¢) instalacje — wszystkie potrzebne do pracy kotlowni

2. W przedmiarach robot nie uwzgledniono wykonania nowej Sciezki gazowe] oraz
zabezpieczen gazowych wymaganych prawem 1 zabezpieczen ppoz.

Czy wykonawca ma uwzgledni¢ w wycenie:

a) instalacja Gazex — wykrywajaca wyciek gazu i odcinajaca doptyw gazu

b) gasnice, koce, oznaczenia ewakuacyjne, sygnalizacja $wietlna i glosowa.

3. Wykonanie instalacji c.0. w wariancie zaproponowanym przez Inwestora jest bledne.
Nalezy uwzgledni¢ oszezednosci zapotrzebowania ciepla wynikajace z ocieplenia budynku.
Poza tym Inwestor nie uwzglednil nowego podzialu wewnetrznego powierzchni uzytkowe;j
(brak grzejnikéw w nowych pomieszczeniach) Wykonawca nie jest w stanie wycenié i
wykona¢ instalacji c.0. zgodnie z wytycznymi Inwestora.

4.Przedmiary robot nie uwzglgdniaja wykonanie tazienki dla niepelnosprawnych.
Czy wykonawca ma uwzgledni¢ w wycenie wykonanie takiej tazienki?”



Odp. 1: Zamawiajacy nie posiada opracowanego audytu energetycznego. Wykonawca ma w
wycenie uwzglednic:
a) projekt budowlany
b) urzadzenia kotlowni
¢) instalacje — wszystkie potrzebne do pracy kotlowni

Odp. 2: wykonawca ma uwzgledni¢ w wycenie:
a) instalacja Gazex — wykrywajaca wyciek gazu i odcinajaca doplyw gazu
b) gasnice, koce, oznaczenia ewakuacyjne, sygnalizacja $wietlna i glosowa.

Odp. 3: Podobnie jak w odp. 1 Wykonawca ma w wycenie uwzgledni¢ projekt budowlany
instalacji c.o. i instalacje dostosowane do remontowanego obiektu.

Odp. 4: Wykonawca ma uwzgledni¢ w wycenie wykonanie lazienki dla niepelnosprawnych.
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