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WYJASNIENIE
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéowienia

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z pézn. zm.) informujg, ze w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Remont Przedszkola Publicznego
w Hucie Starej B” zlozono zapytania o wyjasnienie tresci dokumentacji projektowej i
przedmiarow robot. Ponizej tres¢ zapytan i wyjasnienia Zamawiajgcego:

I,

IL.

Modernizacja Przedszkola - Huta Stara B-poprawiony-elewacje
W przedmiarze nie uj¢to w/w wym czynnosci wymaganych m.in. Technologia.

£ B —

wn

. Brak poz. kotkowanie styropianu gr. 10cm -proszg okreslic normg zuzycia tzn.-ilos¢ szt.
. Brak poz. na gruntowanie pod tynk zywiczny

. Brak poz. na montaz listwy startowej

. W przedmiarze przyjeto wykladzing Winigram z warstwa izolacyjna prosimy o

informacje o jej parametrach tj. grubos¢. itd.

. Prosimy o podanie szerokosci podokiennikow
. W przedmiarze brak pozycji na wywoz i utylizacj¢ gruzu. Prosimy o podanie ilosci i

uzupelnienie przedmiaru.

. W przedmiarze brak pozycji na ulozenie listew przy wykladzinie. Jesli Inwestor

przewiduje wylozenie wykladziny na Sciany to prosimy o podanie aktualnego obmiaru
do poz. 1.36 oraz uzupelnienie przedmiaru o wykonanie “wyoblen™ na styku $ciany z
posadzka.

. W przedmiarze brak pozycji na przygotowanie podioza pod ulozenie wykladziny z

tworzyw  sztucznych. Prosimy o uzupelnienie wymog technologiczny.

. poz. 9 w przedmiarze brak pozycji na przygotowanie podtoza pod malowanie. Czy nie

jest  wymagane?

Modernizacja Przedszkola -Huta Stara B-poprawiony -dach

1.

2
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W przedmiarze brak pozycji na przygotowanie istniejgcego pokrycia pod nowe pokrycie
z papy termozgrzewalnej. Prosimy o uzupelnienie.

Brak pozycji na wywoz i utylizacj¢ gruzu z rozbiorki kominéw. Prosimy o uzupelnienie
przedmiaru.

Modernizacja Przedszkola -Huta Stara B- poprawiony-likwidacja zejscie do piwnicy |
etap

. W przedmiarze poz. 1.2 oraz 1.3 przyj¢to izolacj¢ scian w zakresie gruntowania emulsja

1x oraz izolacjq z papy 2-ga warstwa. Brak pozycji na 1-sza warstwg. Prosimy o
uzupelnienie.

. W przedmiarze poz. 1.5 przyjeto uzupeknienie tynkow w ilosci 8,25 m” podezas gdy

izolacje Scian przyjeto w ilosci 96m2. Prosimy o wyjasnienie.



3. Brak pozycji na wywoz i utylizacj¢ gruzu. Prosimy o uzupelnienie przedmiaru.
4. poz. 4 w zwiazku z wymaganym udroznieniem kanalizacji deszczowej prosimy o
informacj¢ czy przy jej obecnym stanie jest wymagane uzycie “Wuko™.

IV. Modernizacja Przedszkola — huta Stara B-poprawiony-zagospodarowanie terenu
1. W poz. 4.3 przyj¢to rozebranie nawierzchni z kostki. Czy Inwestor przewiduje jej
ponowne uzycie bowiem w poz. 4.9 przewidziano utozenie nowej kostki.
2. Brak poz. Na wywoz i utylizacj¢ gruzu. Prosimy o uzupelnienie przedmiaru.

V. Modernizacja Przedszkola -Huta Stara B-poprawiony-wymiana instalacji c.o

1. W zwiazku z brakiem dokumentacji na instalacje ¢.o prosimy o informacjg. czy w
obwodzie kotla bedg zabudowane:
a) zawory odcinajace -jaka Srednica i ilos¢
b) filtry-jaka srednica i ilos¢
¢) zawor trjdrogowy-jaki
d) zbiorniki odpowietrzajace
e) kolektory z manometrami i termometrami
g) regulator pogodowy

2. Prosimy w zwigzku z odpowiedzig w pismie z dnia 12.11.2007 podanie zestawienia
obecnie zabudowanych grzejnikow.

3. Czy nowy kociol bedzie zabudowany na istniejacym fundamencie? Jesli jest wymagane
wykonanie nowego prosimy o uzupetnienie obmiaru.

4. W przedmiarze brak pozycji na wykonanie instalacji elektrycznej. Czy Inwestor
przewiduje pozostawienie obecnie istniejace;).

5. Brak w przedmiarze pozycji na wykonanie robot

a) malowanie antykorozyjne rurociggow
b) izolacjg¢ termiczng rurociagow

6. Czy w zwiazku z likwidacja rurociagow Fi 15 w ilosci 54,32m Inwestor przewiduje
zabudowanie odpowietrznikéw automatycznych z zaworami odcinajacymi? Jesli tak to
prosimy o uzupelnienie przedmiaru.

7. prosimy o sprecyzowanie jakiego typu majg by¢ grzejniki panelowe. Czy typ “C” lub
“V*, “21”czy “22”?

8. Czy Inwestor przewiduje dostarczenie przez Wykonawce sprzetu p.poz.? Jesli tak to
prosimy o podanie potrzeb w tym zakresie.

VI. Modernizacja Przedszkola Huta Stara B-poprawiony wykonanie instalacji elektryczne)
i wod-kan
1. W przedmiarze nie przyjeto wymiany opraw. Jesli jest taki wymag to prosimy o
uzupelnienie przedmiaru.
2. Zanizono obmiar w poz. 18 winno by¢
- baterie 10x2=20 szt (umywalki+brodzik)
- zawory czerpalne = 8 szt.
a wigc razem 28 szt a nie 17- brak 17 szt.
3. Brak podej$¢ doplywowych do ustepéw w ilosci 7 szt.
4. Czy Inwestor przewiduje montaz kabiny przy brodziku natryskowym-brak pozycji w
przedmiarze.
Odpowiedzi:
L. 1. zgodnie z projektem nalezy przyja¢ 4 — szt./m’
2. przyja¢ zgodnie z projektem
3. przyjac pozycjg - dlugos¢ okoto 160m
4. przyja¢ wykladzing np. REKORD 42
5. szeroko$¢ podokiennikow nalezy przyjaé srednio 20cm z zaslepkami PCF
6. przyjac pozycje wywoz i utylizacja
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1.
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VI

7. przewiduje si¢ wywinigcie wykladziny na sciang zwigzku z tym nalezy przyjac
obmiar 8m’, przyjaé¢ poz. wyoblen na styku $ciany z posadzka przez analogi¢ z
KNR 401/707/5-dtugosci 87 m

8. przyjac¢ warstwe wyrownujaco-korygujaca gr.5 mm

9. przyja¢ gruntowanie, gipsowanie po usunigciu starej farby

1. na etapie projektowanie nie bylo konieczne uwzglgdnienie napraw podloza
2. przyja¢ pozycje wywoz i utylizacja

1. zmieni¢ podstawe wyceny na KNRW 202/605/10 .

2. tynki przyjeto po zamurowaniu otworow natomiast izolacj¢ wykonaé zgodnie z
przedmiarem

3. przyjac¢ pozycj¢ wywoz i utylizacja

4. przyja¢ 4mg pracy sprzetu

1. nie przewiduje si¢, inwestor zagospodaruj¢ we wlasnym zakresie
2. przyja¢ koszty wywozu i utylizacji gruzu wszedzie, gdzie wystepuje

1+ 4, 7, 8 zgodnie z wyjasnieniami do SIWZ I1

Sa. obmiar przyjac¢ wg. montazu
5b. przyja¢ wg. KNR 34 gr. 20 mm
6. przyja¢ montaz rur fi 15 - 54 m/b

1. nie przewiduje si¢ wymiany opraw na nowe
2. zwigkszy¢ pozycje o 11 szt. podejsé

3. przyjac 7 szt.
4. przyjac koszt kabiny naroznej (dwusciennej) w poz. materiat
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