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WYJASNIENIE
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z pézn. zm.) informuje, ze w
postegpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na ,,Adaptacj¢ pomieszczen po bylej
szkole na Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Barglach” zlozono zapytania o
wyjasnienie tre$ci przedmiaru robot. Ponizej tre$é zapytan 1 wyjasnienia Zamawiajacego:

Pyt.1 W poz. 140 i 170 przyjeto budowg komina i wykonanie nakrywy w ilosci 1 szt a
projekt przewiduje budoweg 2 szt kominéw. Prosimy o wyjasnienie niezgodnosci obmiaru z
projektem.

Odp.1 W poz. 1401 170 powinno by¢ 160 i 170 przyjaé wielokrotno$é¢ x2

Pyt.2 W poz. 130 przyjeto wykonanie przewodow spalinowych (i wentylacyjnych) w ilosci 6
szt. Naszym zdaniem jest to ilo§¢ niewystarczajaca dla prawidlowej wentylacji. Brak
wentylacji m. in.

- z WC za pomieszczeniem WC dla niepetnosprawnych na parterze

- z sol kominkowej, organizacji spolecznej na parterze

- z pomieszczenia gospodarczego 1 magazynu p/kuchni na parterze

- z pomieszczen na strychu

Prosimy o wyjasnienie i ewentualne uzupehienie przedmiaru robot w tej pozycji oraz w poz.
1401 170.

Odp.2 W poz. 130 przyjac¢ wielokrotno$¢ x2

Pyt.3 W przedmiarze robot budowlanych i instalacyjnych nie przyjeto wentylatorow
kanalowych tazienkowych co jest obecnie standardem. Wigze si¢ to z koniecznoscig
wykonania wypustow w instalacji elektrycznej. Prosimy o interpretacje i ewentualne
uzupelnienie przedmiaru.

Odp.3 Zamawiajacy nie wymaga wentylatorow kanalowych lazienkowych

Pyt.4 W przedmiarze robot budowlanych docieplenie dachu welng gr 15 ¢cm zakonczono na
ulozeniu izolacji z foli paroszczelnej. Naszym zadaniem nalezaloby wykonaé ruszt drewniany
do czasu wykonania wlasciwego sufitu. Prosimy o informacj¢ 1 ewentualne uzupelnienie
przedmiaru.

Odp.4 Przyjaé sufit z plyt kartonowo-gipsowych, wodno i ognioodpornych gr. 12,5 mm na
ruszcie metazlowym. Szpachlowa¢ i pomalowaé farbami akrylowymi. przedmiar wg poz. 530
tj. 413,69 m

Pyt.5 W przedmiarze robot budowlanych nie uj¢to wyposazenia dla oséb niepelnosprawnych.
Prosimy o wyjasnienie i uzupelnienie przedmiaru.



Odp.5 Przyjac¢ uchwyty stale i uchylne po 2 komplety ze stali nierdzewne;j.

Pyt.6 W przedmiarze w poz. 1.000-1.050 przyje¢to montaz stolarki okiennej PCV.

Prosimy o podanie:

- zestawienia tj. podzial, funkcje skrzydet (R+U), profilu

- kolorystyki

- typu szklenia (antywlamaniowe, bezpieczne)

Odp.6 Przyjac stolarke okienng z PCV profil 6-cio komorowy, kolor zewn. brazowy, wewn.
biaty szklone szybami P4, okucia antywlamaniowe.

Pyt.7 W przedmiarze poz. 930,940,970 przyj¢to skrzydta drzwi plytowe pelne. Prosimy o
podanie:

- kolorystki wyposazenia (dot. klamki i zamki)

- zestawienia dla skrzydel dwudzielnych (podziatl)

Odp.7 Stolarke drzwiowa przyja¢ wg zestawienia, ktére nalezy uzupeinié¢ o drzwi do
zapleczy szt. 3 ujete w przedmiarze. Do wszystkich drzwi zewn. przyjac¢ po 2 szt. zamkow
typu Gerda Iub o podobnych parametrach a dodatkowo drzwi wejsciowych
dwuskrzydlowych — samozamykacz. Do drzwi wewn. zamki patentowe. Wszystkie drzwi
przyja¢ jako drewniane w kolorze ztoty dab. Wszystkie drzwi zewn. ocieplone.

Pyt.8 W przedmiarze poz. 980.,990. Prosimy o jak wyzej. Czy Inwestor przewiduje montaz
samozamykaczy?
Odp.8 Wyjasniono w poz. 7

Pyt9. W poz. 1.010 przedmiaru instalacji c.0 przyjeto wlaczenie instalacji nowej do
istniejacej kpl. 1. Prosimy o szczegotowy przedmiar robot.

Odp.9 Przyjaé¢ na polaczeniu instalacji istniejacej z projektowang — wstawi¢ odgal¢zienia oraz
2 zawory kulowe i ztaczke PE/stal DN32

Pyt.10 W poz. 1.003-1.005 instalacji c.o przyjgto rury z tworzyw sztucznych o polaczeniach
zgrzewczych. Prosimy o informacj¢ czy maja to by¢ rury wielowarstwowe.
Odp.10 Przyjaé rury typu STABI lub o podobnych parametrach

Pyt.11 W poz. 2.007 instalacji wodociagowej przyjeto baterie $cienne. Brak baterii dla oséb
niepelnosprawnych. Prosimy o wyjasnienie.
Odp.11 Przyjaé jedna baterig¢ dla oséb niepetnosprawnych w podanej ilosci.

Pyt.12 W poz. 2.009 przyjeto podgrzewacze przeptywowe. Prosimy o podanie parametrow,
miejsce montazu (np. podumywalkowe, cisnieniowe). Czy koniecznym bedzie zainstalowanie
reduktoréw cis$nienia?

Odp.12 Przyja¢ podgrzewacze pojemnosciowe podumywalkowe cisnieniowe o poj. 10 litrow
jednofazowe

Pyt.13 W poz. 3.013 instalacji kanalizacji przyjeto zlewozmywak na szafce. Prosimy okresli¢
ilos¢ komar i czy Wykonawca winien uja¢ w ofercie koszt szatki zlewozmywakowe;j.
Odp.13 Przyja¢ zlewozmywak 2 komorowy z blachy nierdzewne;j i koszt szafki



Pyt.14 W poz. 3.015 instalacji kanalizacji przyjeto ustepy ..Kompakt™ Brak ustgpu dla oséb
niepelnosprawnych. Prosimy o wyjasnienia.
Qdp.14 Z przedmiaru przyjac 1 szt, ustepu dla niepetnosprawnych wraz z umywalka

Pyt.15 W poz. 4.003 instalacji gazowej przyjeto szafke, reduktor, gazomierz .Prosimy o
okreslenie parametrow tych elementéw instalacji.
Odp.15 Przyjac szafke stalowq i reduktor

Pyt.16 W poz. 4.004-4.005 przyjeto montaz instalacji z rur o polaczeniach gwintowanych.
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami przez pomieszczenia nie prowadzi si¢ rurociagow o
polaczeniach gwintowanych lecz spawane. Prosimy o wyjasnienie.

Odp.16 Przyja¢ zgodnie z przedmiarem.
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