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Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnoœci elektrycznej.
Nr:  AJ/83861/13/3916/79AJ/83861/13/3916/79AJ/83861/13/3916/79AJ/83861/13/3916/79.   Uprawnienia
budowlane do projektowania w telekomunikacji.
Nr:  0356/97/U0356/97/U0356/97/U0356/97/U.
Cz³.  ŒOIIB  SLK/ISLK/ISLK/ISLK/IE/0255/03E/0255/03E/0255/03E/0255/03.

Sprawdzaj¹cy

in¿. Tadeusz in¿. Tadeusz in¿. Tadeusz in¿. Tadeusz SzmidtSzmidtSzmidtSzmidt
eltis@interia.pl

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnoœci elektrycznej.
Nr:  FT-83FT-83FT-83FT-83861/105/1552/82861/105/1552/82861/105/1552/82861/105/1552/82.
Cz³.  ŒOIIB  SLK/ISLK/ISLK/ISLK/IE/1650/02E/1650/02E/1650/02E/1650/02.
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Specjalnoœæ: elektryczna

Instalacje elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY

Istniejący kabel

YAKY 4*70 mm2

 L = 241 m
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Istniejąca stacja

transformatorowa

15/0,4 kV S-765

Wh

L

Istniejący  zestaw

przyłączowo pomiarowy

z pomiarem

bezpośrednim  energii,

ustawiony w elewacji

Gimnzajum

RE4-3094

 DPx  4* A125

Istniejący  główny

wyłącznik prądu  przy

RE4-3095

Sterowanie

zdalne
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Istniejący  YLY 5*25 mm2

 L = 10 m

Istniejąca rozdzielnia w

piwnicy

TA, TG

T3.2

T2.2

T1.2

T2.1

T3.1

TK (kotł)

5

kW

5

kW

7

kW

4

kW

3
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6

kW

Istniejące instalacje w Gimnazjum w części nie

ulegajacej zmianom

system TT
Aktualność  10/2007


