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Specjalnoœæ: elektryczna

Instalacje elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY

Istniejąca rozdzielnia w

piwnicy do docelowej

likwidacji.

TA, TG

T3.2

T2.2

T1.2

T2.1

T3.1

TK (kotł)

5

kW

5

kW

7

kW

4

kW

3

kW

6

kW

Istniejące instalacje w Gimnazjum w części nie

ulegajacej zmianom. Docelowe przepięcie

wszystkich obwodów z istn. TG, TA do proj. E1

(nie wchodzi w zakres projektu)

E1

E1/3 E1/3/1

E1/1

E1/2 E1/2/2

8

kW
8

kW

3

kW
38

kW

10

kW

  Cu4 63* A 5*16

  Cu DPX 4*125 5*35

  Cu4 63* A 5*16

4 32* A

  Cu5*6

piwnice

parter

piętro

 DPx  4* A125

Istniejący  główny wyłącznik

prądu  przy  byłym RE4-3095

Istniejący  YLY 5*25 mm2 bez zmian

 L = 10 m

Część Gimnazjum ulegająca  przeprojektowaniu i

przebudowie (będąca w zakresie opracowania)

system TT

Z1

Projektowany YLY 5*50 mm2

 L = 7 m W złączu przejście definitywne na

układ 5-przewodowy.  Uziemienie

robocze  Ru = 10 ohma

Zestaw kabli wg

planu instalacji

Tablica

wyłączników

urz. technol. w

kuchni

P2

P1 P1/1

P1/2

P3

Projektowany NKGs

5*16mm2

L = ok. 160 m

4 20* A
4 20* A

Projektowany NKGs

5*6mm2

L = ok. 10 m

Hydrofornia wody

pożarowej dla sali

Gimnastycznej

Hydrofornia wody pożarowej

dla Gimnazjum

Złącze dla

hydrofornia

wody pożarowej

dla proj. Szkoły

Podstawowej

Rozdzielnia

pomocnicza nr 2

w Gimnazjum w

piwnicy

Złącze

kablowe

pomocnicze

nr 1 przy

Szkole

Podstawowej

Instalacja zasilania  3-ch hydroforowni

wody pożarowej

4

kW

4

kW

4

kW

P2 i P3 są  przedmiotem odrębnego
projektu: Tom I/4 i Tom I/5  "Zasilanie

kablowe 1 kV sali  gimnastycznej i

zmiana zasilania gimnazjum po

przebudowie" i nie wchodzą w zakres

niniejszego opracowania.
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Istniejąca stacja

transformatorowa

15/0,4 kV S-765

L = 85 m

NH-2
3*160A

PE

RE4-3094
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WhWhWhWh

230/400230/400230/400230/400

LLLL 4444

WhWhWhWh

230/400230/400230/400230/400

LLLL 3333

WhWhWhWh

230/400230/400230/400230/400

LLLL 2222

WhWhWhWh

230/400230/400230/400230/400

LLLL 1111

*100A3
NT-00

4*LYg 25

4*LYg 25

Część przyłączowa zespołu szkół
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Pompy

pożarowe

Sala Gimnastyczna

(wcześniej zasilanie

placu budowy)

Szkoła

Podstawowa

Gimnazjum

Kabel YAKY 4*120 mm2 ze stacji

S-765  15/0,4 kV syst. sieci  TT

Zestaw wolnostojący

 1 kpl.

PEN
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N
T
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4*LYg 50

*32 A4
S ch. "D"

4*LYg 10

4*LYg 10 4*LYg 10

*63 A4
S ch. "B"

*63 A4
S ch. "B"

4*LYg 25

4*LYg 25

4*LYg 35

4*LYg 25

Iw = 90A

RE4-3094  z

zestawem

licznikowym L1-L4

jest przedmiotem

projektu Enion SA

 i nie wchodzi w

zakres niniejszego

opracowania.


