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Kabel YAKY 4*120 mm? ze stacji
S-765 15/0,4 kV syst. sieci TT

w rozdz. NN

polenr .......

Istniejaca stacja
transformatorowa

15/0,4 kv S-765

projektu Enion SA
i nie wchodzi w

zakres niniejszego
opracowania.

P2 i P3 i kable zasilajace je

sg przedmiotem odrebnego

projektu: Tom I/4 i Tom I/5
"Zasilanie kablowe 1 kV sali
gimnastycznej i zmiana
zasilania gimnazjum po
przebudowie" i nie wchodzg w
zakres niniejszego
opracowania.
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system sieci TT
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SALA GIMNASTYCZNA DLA SZKOLY PODSTAWOWE
| GIMNAZJUM Z PRZEBUDOW.

EJ BUDYNKU GIMNAZJUM
W POCZESNE]), UL. SZKOLNA
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Instalacje elektryczne

Schemat projektowanego docelowego zasilania Gimnazjum
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