
Uwagi

1)   System  sieci TT.
2)   Przewód N izolowany (w rozdzielniach i całej instalacji) od przewodu PE.

3)   Wszystkie napisy podane na rysunku w kolorze czerwonym  wykonać na rozdzielniach

stosując trwałą technikę.  Wielkość liter ma być proporcjonalna do niniejszego rysunku.

4)   Tak samo należy wykonać czerwone obramowania obejmujące zestawy

rozdzielczo-sterujące o ile takie obramowania naniesiono na rysunku.

5)  Nie wolno zmieniać zaprojektowanego rozmieszczenia aparatury  - ze względu na

właściwości termiczne całego zestawu.

6)  Rozdzielnię osłonić przed dostępem osób niepowołanych

E1  Rozdzielnia Główna Gimnazjum

Przedział kablowy

naścienny nr katalogowy:

009378

Drzwiczki do przedziału

kablowego nr katalogowy:

0094 78

klasa izolacji

obudów tablic

klasa izolacji

obudów tablic

0,25m 0,55m

ogranicznik przepięć  1*DEHNgap

1*DK elem. łącz.,  3*DEHNport

sygnalizacja istnienia

napięcia z sieci

3*A201-220016

LSLSLS

* 63 A4

wyłącznik

nr kat.

C940-134102

Rozdzienia
E1/1 - piwnice

* 63 A4

wyłącznik

nr kat.

C940-134102

Rozdzienia

E1/3 piętro

* 16 A2

DI =

mA

30

nr kat.

P820-114310

Gnizado lokalne 230 V

nr kat.

0100-4280

230V

rez

rez.

rez.

rez.

rez.

rez.

rez.

NIE WCHODZI W ZAKRES PROJEKTU

Główny zacisk PE

Główne zasilanie

Kabel z Z2

listwa przyłączowa  21*1,5-16 mm2

Listwa zamontowana dla połączeń

potencjału PE. Listwę przyłączyć

przewodem LY16mm2 do zacisku przewodu

PE z kabla zasilajacego.

nr kat.

66-619766

Potencjał PE

1
,5
0
m

Rozdzielnia naścienna  XL 195  FAEL

nr katalogowy:

6011 40 z bokami izolacyjnymi

Drzwiczki  XL 195  FAEL  nr

katalogowy:

009418

Fundament o

wysokości 30 cm

(konstrukcja stalowa)

rez.

Wyłącznik Główny zasilania.

Zasilanie z Z1
(Główny Wyłącznik w Z1 na

zewnątrz w elewacji budynku)

YLY 5*50 mm2
(Uwaga: po wyłączeniu załączą się

automatycznie wszystkie lampy  oświetlenia

awaryjno-użytkowe w zobiekcie)

rez

DPx  4* 125 A

Nastawa wyzwalacza

przeciążeniowego

Iw = 90 A

Rozdzienia

E1/2 patrer

kuchnia

Istniejace obiekty Gimnazjum. Rezerwa miejsca na rozdzielnie

T1.2, T2.2, T3.2, TK (KOTŁOWNIA), T3.1, T2.1

Nowe obiekty  Gimnazjum

Istniejace obiekty Gimnazjum. Rezerwa miejsca na obwody

administracyjne, sterowania oświetleniem zewn. i inne
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skala

numer rysunku

12/G

Projektant
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1:51:51:51:5
Nazwa i adres obiektu

2007-12-04
podpis projektanta

podpis sprawdzaj¹cego

E1. Projektowana, docelowa rozdzielE1. Projektowana, docelowa rozdzielE1. Projektowana, docelowa rozdzielE1. Projektowana, docelowa rozdzielnia g³ównania g³ównania g³ównania g³ówna
 w Gimna w Gimna w Gimna w Gimnazjumzjumzjumzjum

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnoœci elektrycznej.
Nr:  AAAAJ/83861/13/3916/79J/83861/13/3916/79J/83861/13/3916/79J/83861/13/3916/79.   Uprawnienia
budowlane do projektowania w telekomunikacji.
Nr:  0000356/97/U356/97/U356/97/U356/97/U.
Cz³.  ŒOIIB  SLK/IESLK/IESLK/IESLK/IE/0255/03/0255/03/0255/03/0255/03.

Sprawdzaj¹cy

in¿. Tadeusz Sin¿. Tadeusz Sin¿. Tadeusz Sin¿. Tadeusz Szmidtzmidtzmidtzmidt
eltis@interia.pl

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnoœci elektrycznej.
Nr:  FT-838FT-838FT-838FT-83861/105/1552/8261/105/1552/8261/105/1552/8261/105/1552/82.
Cz³.  ŒOIIB  SLK/IESLK/IESLK/IESLK/IE/1650/02/1650/02/1650/02/1650/02.
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Specjalnoœæ: elektryczna

Instalacje elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY

DPx  4* 160 A

Nastawa wyzwalacza

przeciążeniowego

Iw = 98 A

schemat rozdzielni

E1

* 63 A4
E1/3 230/400 V

* 63 A4
E1/1 230/400 V

3* neonówka

230V

DEHNport

ochronniki od przepięć klasy"C"

P
E

Iw = 98 A

* 160 A4

Wyłącznik główny DPx

Zasilanie z

rozdzielni nr
Z1 - teren

YLY 5* 50 mm2

*16 A2
gniazdo lokalne 230 V

E1/2 230/400 V

DPX 4*125 A
Iw = 90 A


