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Rozdzielnia naścienna  NXL

FAEL  nr katalogowy:

66-504496 IP 43

Drzwiczki  nr

katalogowy:

66-504496 szare

ogranicznik przepięć

1*DEHNgap,

3*DEHNport

Rozłącznik

główny

6940-042002

*100 A4
FR 104-100

Przedział kablowy

naścienny nr katalogowy:

009372

Drzwiczki do przedziału

kablowego nr katalogowy:

009472

Uwagi

1)   System  sieci TT.

2)   Przewód N izolowany (w rozdzielniach i całej instalacji) od

przewodu PE.

2)   Wszystkie napisy podane na rysunku montażowym

wykonać na rozdzielniach  z wykonaniem dyspozycji podanych

kolorem czerwonym  (dyspozycji nie zamieszczać na

rozdzielniach).

3)   W przedziale kablowym zamontować  szynę wyrównawczą

z listwy przyłączowej prod. FAEL  na 33 zaciski (od 1,5 mm2

do 16 mm2) nr kat. 66-619776 - kolor zielony.

rez.

skala

numer rysunku

13/G

Projektant

mgr in¿.mgr in¿.mgr in¿.mgr in¿. Andrzej Malinowski Andrzej Malinowski Andrzej Malinowski Andrzej Malinowski
andrzej-malinowski@neostrada.pl

1:51:51:51:5
Nazwa i adres obiektu

2007-12-04
podpis projektanta

podpis sprawdzaj¹cego

E1/1.  Projektowana rozdzielnia E1/1.  Projektowana rozdzielnia E1/1.  Projektowana rozdzielnia E1/1.  Projektowana rozdzielnia w piwnicyw piwnicyw piwnicyw piwnicy

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnoœci elektrycznej.
Nr:  AAAAJ/83861/13/3916/79J/83861/13/3916/79J/83861/13/3916/79J/83861/13/3916/79.   Uprawnienia
budowlane do projektowania w telekomunikacji.
Nr:  0000356/97/U356/97/U356/97/U356/97/U.
Cz³.  ŒOIIB  SLK/IESLK/IESLK/IESLK/IE/0255/03/0255/03/0255/03/0255/03.

Sprawdzaj¹cy

in¿. Tadeusz Sin¿. Tadeusz Sin¿. Tadeusz Sin¿. Tadeusz Szmidtzmidtzmidtzmidt
eltis@interia.pl

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnoœci elektrycznej.
Nr:  FT-838FT-838FT-838FT-83861/105/1552/8261/105/1552/8261/105/1552/8261/105/1552/82.
Cz³.  ŒOIIB  SLK/IESLK/IESLK/IESLK/IE/1650/02/1650/02/1650/02/1650/02.
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W POCZESNEJ, W POCZESNEJ, W POCZESNEJ, W POCZESNEJ, UL. SZKOLNA NR 1UL. SZKOLNA NR 1UL. SZKOLNA NR 1UL. SZKOLNA NR 1
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Sp. z o.o.   42-200 Czêstochowa

ul. Szymanowskiego 15

tel. (034)3245758
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Tom Tom Tom Tom II/8II/8II/8II/8

Specjalnoœæ: elektryczna

Instalacje elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY

Gniazda wtyczkowe 230V

* 16 A2

DI =

mA

30

* 16 A2

DI =

mA

30

* 16 A2

DI =

mA

30

* 16 A2

DI =

mA

30

* 16 A2

DI =

mA

30

* 16 A2

DI =

mA

30

* 16 A2

DI =

mA

30

pom.

nr ...

pom.

nr ...

pom.

nr ...

pom.

nr ...

pom.

nr ...

pom.

nr ...

pom.

nr ...

Wszystkie  DI+I  nr kat.

P820-114310

Oświetlenie

rez.

3* neonówka

230V

schemat rozdzielni

E1/1

Zasilanie z

rozdzielni nr

rozłącznik

*100 A4

DEHNgap

ochronniki od przepięć klasy"C"

P
E

*16 A2
oświetlenie

*16 A2
oświetlenie

*16 A2
oświetlenie

*16 A2
oświetlenie

*32 A4
Do rozdzielni E1/3/1

Zabrania się wykonywania,

jakichkolwiek połączeń

pomiędzy rozdzielniami  E1/1

i  P1

* 16 A2

DI =

mA

30

nr kat.

P820-114310

Gnizado

nr kat.

0100-4280

230V

*16 A2
gniazda wtyczkowe 230 V

*16 A2
gniazda wtyczkowe 230 V

*16 A2
gniazda wtyczkowe 230 V

*16 A2
gniazda wtyczkowe 230 V


