Uwagi

1) System sieci TT.

2) Przewdd N izolowany (w rozdzielniach i

catej instalacji) od przewodu PE.

2) Wszystkie napisy podane na rysunku
montazowym wykona¢ na rozdzielniach z
wykonaniem dyspozycji podanych kolorem
czerwonym (dyspozycji nie zamieszczac na

rozdzielniach).

3) W przedziale kablowym zamontowac
szyne wyréwnawczg z listwy przytaczowej
prod. FAEL na 33 zaciski (od 1,5 mm2 do 16
mm2) nr kat. 66-619776 - kolor zielony.

Rysunek powtarzalny: dla identycznych 3-ch kpl. rozdzielni

P1/1 - Gimnazjum
P2/1 - Sala Gimnastyczna
P3/1 - Szkota Podstawowa
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Zakres projektu: 2 rozdzielnie
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PROJEKT BUDOWLANY

Specjalnosé: elektryczna
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Nazwa i adres obiektu skala

SALA GIMNASTYCZNA DLA SZKOLY PODSTAWOWE| 1:5

I GIMNAEJUM Z PRZEBUDOW.
W POCZESNE], UL. SZKOLNA NR 1

BUDYNKU GIMNAZJUM

numer rysunku

Tom II/8

Instalacje elektryczne

P1/1, P2/1, P3/1. Projektowane rozdzielnie hydroforowni

wody pozarowej

14/G




