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E1/2/2 zasilanie z  E1/2 w parterze

0,25m

klasa izolacji

obudów tablic
klasa izolacji

obudów tablic

Rozdzielnia naścienna  NXL

FAEL  nr katalogowy:

66-504496 IP 43

Drzwiczki transparentne

(przezroczyste)

rez.

Przedział kablowy

naścienny nr katalogowy:

009372

Drzwiczki do przedziału

kablowego nr katalogowy:

009472

Uwagi

1)   System  sieci TT.

2)   Przewód N izolowany (w rozdzielniach i całej

instalacji) od przewodu PE.

2)   Wszystkie napisy podane na rysunku montażowym

wykonać na rozdzielniach  z wykonaniem dyspozycji

podanych kolorem czerwonym  (dyspozycji nie

zamieszczać na rozdzielniach).

3)   W przedziale kablowym zamontować  szynę

wyrównawczą z listwy przyłączowej prod. FAEL  na 33

zaciski (od 1,5 mm2  do 16 mm2) nr kat. 66-619776 -

kolor zielony.

skala

numer rysunku

17/G
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Nazwa i adres obiektu

2007-12-04
podpis projektanta

podpis sprawdzaj¹cego

E1/2/2.  Projektowana rozdzielnia wy³E1/2/2.  Projektowana rozdzielnia wy³E1/2/2.  Projektowana rozdzielnia wy³E1/2/2.  Projektowana rozdzielnia wy³¹czników rêcznych w¹czników rêcznych w¹czników rêcznych w¹czników rêcznych w
kuchkuchkuchkuchnininini

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnoœci elektrycznej.
Nr:  AAAAJ/83861/13/3916/79J/83861/13/3916/79J/83861/13/3916/79J/83861/13/3916/79.   Uprawnienia
budowlane do projektowania w telekomunikacji.
Nr:  0000356/97/U356/97/U356/97/U356/97/U.
Cz³.  ŒOIIB  SLK/IESLK/IESLK/IESLK/IE/0255/03/0255/03/0255/03/0255/03.

Sprawdzaj¹cy

in¿. Tadeusz Sin¿. Tadeusz Sin¿. Tadeusz Sin¿. Tadeusz Szmidtzmidtzmidtzmidt
eltis@interia.pl

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnoœci elektrycznej.
Nr:  FT-838FT-838FT-838FT-83861/105/1552/8261/105/1552/8261/105/1552/8261/105/1552/82.
Cz³.  ŒOIIB  SLK/IESLK/IESLK/IESLK/IE/1650/02/1650/02/1650/02/1650/02.
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Tom Tom Tom Tom II/8II/8II/8II/8

Specjalnoœæ: elektryczna

Instalacje elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY

Wentylator w

okapie 0,4 kW

Wentylator w

okapie 0,4 kW

Wentylator w

dachowy 0,4 kW

Bemar

2 KW

* 16 A4

wyłącznik

* 10 A4

wyłącznik

* 10 A4

wyłącznik

* 10 A4

wyłącznik

Wyłączniki nadprądowe

z diodami-wskaźnikami

załączenia

schemat rozdzielni

E1/2/2

* 40 A4
Kuchnia 230/400 V

* 40 A4
Kocioł 230/400 V

* 25 A4
zmywarka 230/400 V

* 25 A4
warnik 230/400 V

* 50 A4
Kuchnia 230/400 V

* 16 A4
Bemar 230/400 V

* 10 A4
Wentylator w okapie 230/400 V

* 10 A4
Wentylator w okapie 230/400 V

* 10 A4
Wentylator dachowy 230/400 V
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Wyłączniki nadprądowe

w funkcji wyłączników

ręcznych w celu kontroli

załączenia obwodów

Kuchnia

20,2 kW

* 50 A4

wyłącznik

Zmywarka 11,6

KW

Warnik

6 kW

* 25 A4

wyłącznik

* 25 A4

wyłącznik

Kuchnia

6,4 kW

* 40 A4

wyłącznik

Kocioł

12,5 kW

* 40 A4

wyłącznik
rez.

E1/2/2.  Projektowana rozdzielnia wy³¹czników rêcE1/2/2.  Projektowana rozdzielnia wy³¹czników rêcE1/2/2.  Projektowana rozdzielnia wy³¹czników rêcE1/2/2.  Projektowana rozdzielnia wy³¹czników rêcznych  w kuchniznych  w kuchniznych  w kuchniznych  w kuchni


