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Specjalnoœæ: elektryczna

Sieci elektryczne 1 kV i 15 kV

PROJEKT BUDOWLANY

kable 15 kV do pkable 15 kV do pkable 15 kV do pkable 15 kV do prze³o¿eniarze³o¿eniarze³o¿eniarze³o¿enia

NNNNr 9r 9r 9r 9
Istniej¹ce
stanowisko s³upowe
linii 15 kV

NNNNr 8r 8r 8r 8
Istniej¹ce
stanowisko
s³upowe  linii 15 kV

Istniej¹cy kabel  3*YHAKXs 1*70 mm2   20 kV
do prze³o¿enia na ca³ej d³ugoœci
L trasowa = 215 m

NNNNr 9r 9r 9r 9
Istniej¹ce stanowisko s³upowe
linii 15 kV .  Pocz¹tek
przek³adanej linii kablowej 15 kV.
G³owicy nie zdejmowaæ i nie
naruszyæ rury ochronnej wejœcia

na s³up.

kable 15 kV po prkable 15 kV po prkable 15 kV po prkable 15 kV po prze³o¿eniuze³o¿eniuze³o¿eniuze³o¿eniu

NNNNr 8r 8r 8r 8
Istniej¹ce stanowisko s³upowe  linii 15

kV  - zabudowa nowej g³owicy
zimnokurczliwej napowietrznej

12/20 kV QTII93-EB 62-2PL(3M)

Istniej¹cy kabel  3*YHAKXs 1*70 mm2   20 kV  po
prze³o¿eniu
L trasowa = 215 m

Projektowana mufa z taœm 12/20 kV
93-TMS 120 (3M)

Projektowana wcinka kablowa

3*YHAKXs 1*70 mm2   20 kV
L  = ok. 16 m,  w tym. ok 6 m w

ziemi


