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Schematy wyprostowane przebudowy i adaptacji Schematy wyprostowane przebudowy i adaptacji Schematy wyprostowane przebudowy i adaptacji Schematy wyprostowane przebudowy i adaptacji zasilaniazasilaniazasilaniazasilania
kablowego  1 kV  Gimnazjum (I etap prac sieciowych kablowego  1 kV  Gimnazjum (I etap prac sieciowych kablowego  1 kV  Gimnazjum (I etap prac sieciowych kablowego  1 kV  Gimnazjum (I etap prac sieciowych 1 kV)1 kV)1 kV)1 kV)

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnoœci elektrycznej.
Nr:  AJ/83861/13/3916/79AJ/83861/13/3916/79AJ/83861/13/3916/79AJ/83861/13/3916/79.   Uprawnienia
budowlane do projektowania w telekomunikacji.
Nr:  0000356/97/U356/97/U356/97/U356/97/U.
Cz³.  ŒOIIB  SLK/ISLK/ISLK/ISLK/IE/0255/03E/0255/03E/0255/03E/0255/03.

Sprawdzaj¹cy

in¿. Tadeusz in¿. Tadeusz in¿. Tadeusz in¿. Tadeusz SzmidtSzmidtSzmidtSzmidt
eltis@interia.pl

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnoœci elektrycznej.
Nr:  FT-838FT-838FT-838FT-83861/105/1552/8261/105/1552/8261/105/1552/8261/105/1552/82.
Cz³.  ŒOIIB  SLK/ISLK/ISLK/ISLK/IE/1650/02E/1650/02E/1650/02E/1650/02.

SALA GIMNASSALA GIMNASSALA GIMNASSALA GIMNASTYCZNA DLA  SZKO£Y PODSTAWOWEJTYCZNA DLA  SZKO£Y PODSTAWOWEJTYCZNA DLA  SZKO£Y PODSTAWOWEJTYCZNA DLA  SZKO£Y PODSTAWOWEJ
I GIMNAZJUM Z I GIMNAZJUM Z I GIMNAZJUM Z I GIMNAZJUM Z PRZEBUDOW¥ BUDYNKU GIMNAZJUMPRZEBUDOW¥ BUDYNKU GIMNAZJUMPRZEBUDOW¥ BUDYNKU GIMNAZJUMPRZEBUDOW¥ BUDYNKU GIMNAZJUM
W POCZESNEJ,W POCZESNEJ,W POCZESNEJ,W POCZESNEJ, UL. SZKOLNA NR 1 UL. SZKOLNA NR 1 UL. SZKOLNA NR 1 UL. SZKOLNA NR 1
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Specjalnoœæ: elektryczna

Sieci elektryczne 1 kV i 15 kV

PROJEKT BUDOWLANY

Stan po adaptacji i przebudowie zasilania GimnazjumStan po adaptacji i przebudowie zasilania GimnazjumStan po adaptacji i przebudowie zasilania GimnazjumStan po adaptacji i przebudowie zasilania Gimnazjum
(I etap robót sieciowych 1 kV - inwestycja Enion SA)

ZZZZ1111     Istniej¹cy  zestaw przy³¹czowo-
pomiarowy Enion SA  (przed przebudow¹
RE4-3094) w Gimnazjum przebudowany

na z³¹cze  Gimnazjum (bez pomiaru
przeniesionego do nowego RE4-3094)

Istniej¹ca stacja  S-S-S-S-765765765765

15/0,4 kV

Istniej¹cy  kabel YAKY 4*70 mm2
L = 8 m po rozciêciu

lub wymieniony  wczesniej na YAKXS
4*120 mm2  (inwestycja Enion SA)

L = 85 m

Istniej¹cy  kabel YAKY 4*70 mm2
L = 158 m po rozciêciu

Projektowana mufa 1 kV

Projektowana wcinka
kablowa YAKXS
4*70mm2
L = ok. 7m

RE4-3094RE4-3094RE4-3094RE4-3094

Z1Z1Z1Z1

Stan istniej¹cy zasilania zespo³u szkó³ ( 10/20Stan istniej¹cy zasilania zespo³u szkó³ ( 10/20Stan istniej¹cy zasilania zespo³u szkó³ ( 10/20Stan istniej¹cy zasilania zespo³u szkó³ ( 10/2007)07)07)07)

RE4RE4RE4RE4-3094-3094-3094-3094     Istniej¹cy  zestaw
przy³¹czowo-pomiarowy Enion SA  w

Gimnazjum
Istniej¹ca stacja  S-S-S-S-765765765765

15/0,4 kV
Istniej¹cy  kabel
YAKY 4*70 mm2

L = 241 m

RRRR    planowany punkt
rozciêcia kabla w
odlegloœci ok. 158 m
licz¹c od RE4-3094

3*123*123*123*125 A5 A5 A5 A

3*103*103*103*100 A0 A0 A0 A

PPPProjrojrojrojektowany zbiorczy ektowany zbiorczy ektowany zbiorczy ektowany zbiorczy zestawzestawzestawzestaw
przy³¹czowo-pomprzy³¹czowo-pomprzy³¹czowo-pomprzy³¹czowo-pomiarowyiarowyiarowyiarowy

Czêœæ I  w³asnoœci  Enion SA   RE4-3094  (inwestycja
Enion SA - nie wchodzi w zakres projektu).

Czêœæ II w³asnoœci UG Poczesna  w eksploatacji zespo³u
szkó³, tj. czêœæ przy³¹czowa kabli zespo³u szkó³
(Gimnazjum, Szko³a Podstawowa, Sala Gimnastyczna,
P³ywalnia [docelowo] oraz Zasilanie Placu Budowy obecnie

planowanej inwestycji].


