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Uprawnienia budowlane do projektowania
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Nr:  0356/97/U0356/97/U0356/97/U0356/97/U.
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Specjalnoœæ: elektryczna

Instalacje elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY

Rozdzielnia ujęta w projekcie

budowy Szkoły Podstawowej

Miastoprojekt Częstochowa,

10/2006, Tom II/6  umowa

232/PW/2006, autor T. Kitala (nie

wchodzi w zakres projektu)
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Dobudowaæ w wolnym polu

R4/1

*16 A2
gniazda wtyczkowe 230 V

*16 A2
gniazda wtyczkowe 230 V
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*16 A2
oświetlenie 230 V
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*16 A2
oświetlenie 230 V

4 40* A

3* neonówka

230V

rozłącznik

*100A4

DEHNport

ochronniki od przepięć klasy"C"
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3* neonówka

230V

rozłącznik

* 100A4

*10 A2
terminal nr  xx 230 V
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terminal nr  xx 230 V
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gniazda wtyczkowe 230 V

*10 A2
terminal nr  xx 230 V
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*10 A2
Serwer 230 V

rozłącznik

* 100A4

Główny wyłącznik

bezpieczeństwa  230/400 V

zasilania elektrycznego całej

lokalnej sieci komputerowej

przy wyściu z sali

5* 6  mm2 Cu

Pz =  6 kW

J =  10A


