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Uwagi:   rozdzielnia naścienna

1)   System sieci TT.  Instalacja 5 przewodowa dla siły oraz 3 przewodowa dla światła.  Przewód N izolowany (w rozdzielniach i całej

instalacji) od przewodu PE.

2)   Rozdzielnia IP55 Legrand-Fael  nr ref.  66-504366 RN-3*12-55 (wymiary w cm: 50,1(wys.) * 31,2 (wys.) * 14,3 (gł.).

3)   Wszystkie napisy podane na rysunku powyżej łączników wykonać na elewacji rozdzielni w trwałej technice w wielkości proporcjonalnej

jak na rysunku.

Dopuszcza się zastosowanie  rozdzielni z innych firm pod warunkiem utrzymania tej samej lub większej ilości pól wyposażeniowych,

wysokiej estetyki oraz izolacji w II klasie ochronności.
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Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnoœci elektrycznej.
Nr:  AAAAJ/83861/13/3916/79J/83861/13/3916/79J/83861/13/3916/79J/83861/13/3916/79.   Uprawnienia
budowlane do projektowania w telekomunikacji.
Nr:  0000356/97/U356/97/U356/97/U356/97/U.
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Specjalnoœæ: elektryczna
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