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WYJASNIENIE
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z p6zn. zm.) informuje, ze w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na ,,Budowe Szkoly Podstawowej i sali
gimnastycznej dla Zespolu Szkél w Poczesnej” zlozono zapytania o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i dokumentacji projektowej. Ponizej tres¢
zapytan i wyjasnienia Zamawiajacego:

Pyt.1 Z uwagi na brak w projekcie instalacji wod-kan dla szkoty i Sali gimnastycznej danych
dotyczacych typu zaprojektowanych baterii umywalkowych i natryskowych prosimy o
wyjasnienie czy nalezy wyceni¢ typowe baterie umywalkowe i natryskowe ?

Odp.1 Baterie umywalkowe i natryskowe nalezy montowa¢ jako urzadzenia samo-mieszajace

Pyt.2 Przedmiar robot instalacji wod-kan Sali gimnastycznej poz.108 opisuje montaz
zlewozmywaka w ilosci 20 szt. Prosimy o wyjasnienie czy w tej pozycji nalezy roéwniez
wyceni¢ dostawe specjalistycznych stolow zlewozmywakowych stanowiacych wyposazenie
kuchni czy jedynie wykona¢ podejscia pod te urzadzenia ?

Odp.2 Zlewozmywaki nalezy zgodnie z pozycjg kosztorysowa montowaé na wspornikach,
przewidujac zakup zlewozmywaka (zgodnego z dokumentacjg projektowa) jak i wspornikow.
W przypadku zlewoéw w pomieszczeniach kuchennych i socjalnych nalezy je obsadzi¢ na
stotach zlewozmywakowych zgodnie z projektem technologii kuchni.

Pyt.3 Czy w przedmiarach robot instalacji wod-kan dla Sali gimnastycznej poz. 120,121, 122,
123 nalezy wyceni¢ jedynie montaz urzadzen gazowych czy nalezy rowniez wyceni¢ dostawe
tych urzadzen ?

Odp.3 Dla instalacji wod-kan dla Sali gimnastycznej poz. 120, 121, 122, 123 nalezy
przewidzie¢ rowniez dostawe urzadzen

Pyt. 4 Z uwagi na brak w przedmiarach robdt pozycji dotyczacych wyposazenia kuchni za
wyjatkiem pozycji dot. zlewow i urzadzen gazowych prosimy o wyjasnienie czy wykonawcy
maja wycenié¢ dostaweg urzadzen (w tym zlewy i urzadzenia gazowe) stanowiace wyposazenie
kuchni i zaplecza kuchennego.

Odp.4 Nalezy przewidzie¢ dostawg, montaz oraz element wyposazenia kuchni.

Pyt.5 W przedmiarach robot instalacji wod-kan dla Sali gimnastycznej poz 113 dotyczy
montazu zmywarki do naczyn w ilosci 2 szt. Wg zestawienia wyposazenia kuchni wystepuje



1 szt. zmywarki. W zwiazku z powstala rozbiezno$cig prosimy o wyjasnienie ile szt
zmywarek nalezy wyceni¢ ?

Pyt.6 Czy w pozycji 113 przedmiaru robét instalacji wod-kan dla Sali gimnastycznej nalezy
wyceni¢ zamiast jednej brakujacej zmywarki obieraczk¢ do warzyw ?

Odp. 516 W poz. 113 nalezy przewidzie¢ montaz i dostawe 1 szt. zmywarki, reszta
wyposazenia wg technologii kuchni.

Pyt. 7 Czy Zamawiajacy potwierdza, ze grzejniki higieniczne Purmo P (obecna nazwa —
Hygiene) maja by¢ zastosowane w calym budynku szkoly podstawowej ? Na rozwinigciu
instalacji c.o. szkoly podstawowej widnieja grzejniki typu 10,11,22,33 oraz zapis, ze sg to
grzejniki higieniczne. Z danych producenta wynika, ze nie posiada on grzejnikoéw
higienicznych typu 11,22,33 a jedynie grzejniki higieniczne typu ; 10,20,30. W zwiazku z
powyzszym prosimy o wyjasnienie jakiego typu grzejniki nalezy wyceni¢ ?

Odp.7 Grzejniki nalezy zamontowac¢ w miejscach, wielkosciach i typach wskazanych na
rzutach poszczegdlnych kondygnacji. Na rozwinigciu opis w zakresie podwyzszonych
wymagan higienicznych odnosi si¢ tylko do grzejnikow stanowiacych znikomg czes¢ catosci
instalacji.




