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WYJASNIENIE
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamOwien publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z pézn. zm.) informuj¢, ze w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Budowg¢ Szkoly Podstawowej i sali
gimnastycznej dla Zespolu Szkél w Poczesnej” zlozono zapytania o wyjasnienie tresci
dokumentacji projektowej. Ponizej tre$¢ zapytan i wyjasnienia Zamawiajgcego:

Pyt. | W przedmiarze instalacji wod-kan wys. 23 szt. WC natomiast wg projektu jest ich 29
szt. Czy nalezy uzupehi¢ przedmiar ?
odp.1 nalezy dodac¢ i uzupehié ilos¢ sztuk zgodnie z projektem.

Pyt.2 Na schemacie rozwinigcia inst. wod-kan, cw i gazy (rys.9) wyst. 5 szt. rewizyjnych
wypustow podlogowych ktorych brak jest w przedmiarze Czy nalezy dolozy¢ pozycje?
(jesli tak to prosz¢ o podanie typu rewizji)

Odp2 nalezy dodac¢ i wyceni¢ ilos¢ sztuk zgodnie z projektem. Nalezy przyjac
ogoblnodostepne wpusty z rusztem nierdzewnym .

Pyt.3 W przedmiarze inst. wod-kan Sali gimnastycznej brak jest baterii natryskowych oraz
baterii przy wannach do mycia nég Czy nalezy doda¢ pozycje ? czy baterie do mycia nog tez
powinny by¢ samo-mieszajace

Odp.3 nalezy doda¢ i wycenic brakujace pozycje. Wszystkie baterie winny by¢ samo-
mieszajace.

Pyt.4 W projekcie wod-kan Sali gimnastycznej wyst. pompa sterowana manometrem
kontaktowym przy naczyniu przeponowym REFLEX a bark jej w przedmiarze ? Co to jest za
pompa i czy nalezy ja uwzgledni¢ w przedmiarz e?

Odp4 Po analizie projektu stwierdzono blad w opisie urzadzenia powinno by¢ manometr
kontaktowy zamiast pompa sterowana manometrem kontaktowym. manometr nalezy
uwzgledni¢ w przedmiarze.

Pyt.5 prosze o dokladne wyspecyfikowanie mat. ktory nalezy wyceni¢ w wyposazeniu
kuchni.

odp5 W przedmiarze kuchni ujeto jedynie wyposazenie montowane na state — jak
zlewozmywaki, umywalki i wyposazenie zasilane na gaz (dotyczy dostawy, montazu oraz
samego elementu). Ilo$ci, opis i parametry techniczne pozostatych elementow wyposazenia
kuchni nalezy przyja¢ w/g tabeli na rys. nr 22 — Tom 11/1 cz¢s¢ architektoniczna



Pyt.6W przedmiarze inst. wod-kan Sali gimnastycznej brak zaworow ~DN 80 — 2 szt.

- DN 50 — 2 szt
Odp6 nalezy wyceni¢ wszystkie ksztaltki i zawory zgodnie z projektem, w tym cytowane w
zapytaniu.

Pyt.7 Czy stosowa¢ zamienniki materialowe ?
Odp.7 Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zmiany w tym zakresie ponosi wykonawca.




