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WYJASNIENIE
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z pdzn. zm.) informuje, ze w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Budowe Szkoly Podstawowej i sali
gimnastycznej dla Zespolu Szkél w Poczesnej” zlozono zapytania o wyjasnienie tresci
dokumentacji projektowej i przedmiardw robot Ponizej tre§¢ zapytan 1 wyjasnienia
Zamawiajgcego:

Pyt.1 W przedmiarze brak 1 szt. zaworéw kulowych do gazu DN 32 oraz alarmowe;j. Czy
nalezy dodaé pozycje?

Odp.1 nalezy doda¢ pozycj¢ zwiazana z montazem zaworu gazowego DN 32 oraz syreny
alarmowej

Pyt2 W przedmiarze w pozycji 34 wyst. zawory hydrantowe DN 52 a w projekcie sa zawory
DN 25. Czy nalezy zmieni¢ pozycje ?

Odp.2 Nalezy przyja¢ zawory zgodnie z projektem.

Pyt.3 Brak pozycji zwigzanych z zabezpieczeniem oddzielen p.poz kaseta ogniochronng
PROMASTOP o odpornosci ogniowej EI 120. Czy nalezy dodac pozycje (jesli tak to prosze
poda¢ obmiar oraz postawe wyceny)

Odp3 Przy wszystkich przejsciach przed poszczegdlne przegrody ogniowe Wykonawca
powinien przewidzie¢ na rurociggach przej$cia zapewniajace odpornos¢ ogniowa EI 120.

Pyt.4 W przedmiarze instalacji wod-kan brak zaworu antyskazeniowego EADN 32, filtru
siatkowego DN 25, zaworu bezpieczenstwa SYR 2115 DN 25 filtru siatkowego DN 50,
zaworu zwrotnego DN 50, rozdzielaczy ccw DN 80-szt. 2

prosze o dolozenie pozycji przedmiaru

Odp4 nalezy zabudowa¢ kompletne wezlty wodomierzowe zgodnie z projektem.
Pyt.5 W przedmiarze wyst. 7 wentalatorow EURO f-my Dospel a w projekcie 16 szt. oraz 5
aparatow NEOLUX III z czerpnig powietrza a w projekcie 6 szt. Czy nalezy zwigkszy¢

obmiar ?

Odp.5 nalezy zwigkszy¢ obmiar do wartosci zgodnych z projektem.




