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WYJASNIENIE
tresci specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z pdzn. zm.) informuje, ze w
postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Budowg Szkoly Podstawowej i sali
gimnastycznej dla Zespolu Szkél w Poczesnej” ztozono zapytania o wyjasnienie tresci
dokumentacji projektowej i przedmiarow robot Ponizej tres¢ zapytan i wyjasnienia
Zamawiajacego:

Pyt.1 W projekcie zagospodarowania terenu widoczny jest kanal sanitarny oraz deszczowy
przeznaczony do likwidacji a brak w dostarczonych przedmiarach pozycji dot. likwidacji w/w
rurociggéw. Czy jest to przedmiotem przetargu (jezeli tak to prosimy o dostarczenie
odpowiednich przedmiaréw)

Odpl. W ramach prac projektowych zostal sporzadzony projekt i przedmiar — brak potrzeby
likwidacji istniejgcego uzbrojenia terenu. Zachodzi jedynie konieczno$é przylaczenia i

przepiecia na nowa trasg.

Pyt.2 W przedmiarze przylacza wody w poz. 19 uwzgledniono rurociag PE o srednicy 80 mm
a w projekcie wystepuje rurociag PE 80 o ér. 125/11,4 mm. Czy zmieni¢ pozycje ?

Odp.2 Zgodnie z uzgodnieniami z PWiK nalezy przyja¢ rozwigzanie zawarte w projekcie tzn.
rur¢ PE 80 SDR 11 dn 25/11,4 mm oraz rurg¢ ze stali ocynkowanej dn 100 mm izolowana
tasma DENSO

Pyt.3 W projekcie podano pompg UPE 23-80F w opisie projektu UPE 65-120F. Czy obydwie
pompy nalezy uwzgledni¢ w wycenie ?

Opd.3 W wycenie nalezy skalkulowa¢ obydwie pompy.
Pyt.4 Brak w przedmiarze zaworow spustowych DN 25 szt.2
odp.4 Brakujace zawory nalezy przyjac¢ do wyceny jako kolejny material

Pyt.5 W przedmiarze podano 22 szt. wentylatorow MURO 120 PLUS f-my Danfoss a w
projekcie jest 23 szt. Jaka ilo$¢ nalezy przyjac ?

odp.5 nalezy wycenié 23 szt. zgodnie z projektem
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