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WYJASNIENIE
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z p6zn. zm.) informujg, ze w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Budowe¢ Szkoly Podstawowej i sali
gimnastycznej dla Zespolu Szkél w Poczesnej” zlozono zapytania o wyjasnienie tresci
dokumentacji projektowej i przedmiarow robdt Ponizej tre$¢ zapytan i wyjasnienia
Zamawiajacego

Pyt.1 W odp.na pyt. nr 2- wyjasnienia nr 20 z dnia 27.01.2010 r. jest napisane, ze sposob
zasilania wentylatorow i centralki oddymiania podano w projekcie elektryki. W dokumentacji
technicznej robot elektrycznych nie ma zadnej centrali i rozprowadzenia przewoddéw do
oddymiania (jest tylko pokazane zasilanie centrali oddymiania ). W zwigzku z brakiem
instalacji p.poz. i centrali oddymiajacej w dokumentacji technicznej prosimy o jednoznaczng
odp. czy nalezy uja¢ w ofercie centralg oddymiania wraz z rozprowadzeniem ? Jezeli tak

to prosimy o podanie ilo$ci i typu centrali dokladnych parametréw technicznych, ewentualnie
innych rozwiazan technicznych jakie nalezy ujaé¢ w ofercie.

odp.1 W projekcie nie podano typu centralki oddymiania natomiast pokazano trasy i podano
typy przewodow zasilajacych wentylatory oddymiajace oraz centralki oddymiania.

W ofercie na roboty elektryczne nalezy uwzgledni¢ powyzsze elementy oraz ponadto:

1. centralka typu RZN-4402-4 wraz ze skrzynka sterujaca wentylatorami (dwa styczniki
zasilajace silniki 3 —fazowe wentylatoroéw o pradzie ciagtym 16A i sterowaniem 24VDC oraz
sygnalizacja pracy wentylatorow).

2. Czujniki typu FO1362 (lub FT1262) zainstalowane u gory klatek schodowych (przewod
YnTKSYekw 2x2x0,8 o dl. jak do wentylatorow oddymiajacych)

3. Przyciski r¢cznego uruchomienia wentylacji (2szt.) typ RT42 zainstalowane na parterze
klatek schodowych. Przewody YnTKSYekw 3x2x0,8 o dl. 70 m +25 m

Pyt.2 W odp. na pyt. nr 2 — wyjasnienia nr 20 z dnia 27.01.2010 r. jest napisane, ze do
oddymiania klatek schodowych w szkole podstawowej zaprojektowano dwa wentylatory
oddymiajace. W zwiazku z odp. nr 9 z dnia 06.01.2010 r. ze oferenci nie mogg dopisywac
pozycji bez zgody Zamawiajacego pytamy czy nalezy dopisac te wentylatory w kosztorysie
ofertowym na roboty budowlane Szkoly Podstawowe;.

odp. 2 Nalezy dopisac i wyceni¢ w/w wentylatory w kosztorysie ofertowym.




