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Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) w zwiazku z art.
71, ust.1 1 ust.2 pkt.2, art.75 ust.1 pkt.4, art.85 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. nr 199 poz.
1227) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 w powiazaniu z § 2 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego w dniu 03.02.2011 roku przez pelnomocnika PSE Operator S. A Pana Jacka
Jagoda ZWSE Rzeszéw Sp. z 0. o, ul. Przemystowa 1, 35 — 105 Rzeszéw w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia polegajacego na ,,przebudowie stanowiska autotransformatora 220/110
kV 160 MVA-AT3, przebudowie odwodnienia stanowisk autotransformatoréow AT3
1 AT4 1 terenu rozdzielni 220 kV, montazu separatora koalescencyjnego i komor zasuw,
rozbudowie rozdzielni 220 kV, przebudowie budynku spr¢zarek na budynek potrzeb
wlasnych pradu stalego w istniejacej stacji elektroenergetycznej Wrzosowa potozonej we
Wrzosowej przy ul. Fabrycznej 12”7, w oparciu o opini¢ w powyzszej sprawie —

Slaskiego Panstwowego Wojewoédzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, ul.
Raciborska 39 nr NS/NZ/523/7/44207/6/11 z dnia 07.04.2011r. (data wptywu 12.04.2011
r.) oraz. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach

nr WOOS.4240.183.2011.WW z dnia 15.03.2011 (data wplywu 18.03.2011 1).

orzekam

1) Okresli¢ srodowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsiewzigcia
polegajacego na,,przebudowie stanowiska autotransformatora 220/110 kV
160 MVA-AT3, przebudowie odwodnienia stanowisk autotransformatorow
AT3 i AT4 i terenu rozdzielni 220 kV, montazu separatora koalescencyjnego
i komor zasuw, rozbudowie rozdzielni 220 kV, przebudowie budynku
sprezarek na budynek potrzeb wlasnych pradu stalego w istniejacej stacji
elektroenergetycznej Wrzosowa polozonej we Wrzosowej przy ul. Fabrycznej
12” istwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko.

2) Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.



Uzasadnienie

W dniu 03.02.2011 roku pelnomocnik PSE Operator S. A Pan Jacek Jagoda ZWSE

Rzeszow Sp. z 0. 0, ul. Przemystowa 1, 35 — 105 Rzeszow wystapit do Wojta Gminy
Poczesna o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢
przedsiewziecia polegajacego na ,,przebudowie stanowiska autotransformatora 220/110
kV 160 MVA-ATS3, przebudowie odwodnienia stanowisk autotransformatoréw AT3
i AT4 i terenu rozdzielni 220 kV, montazu separatora koalescencyjnego i komor zasuw,
rozbudowie rozdzielni 220 kV, przebudowie budynku sprezarek na budynek potrzeb
wiasnych pradu stalego w istniejace] stacji elektroenergetycznej Wrzosowa polozonej we
Wrzosowej przy ul. Fabrycznej 127,
Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 w powigzaniu z § 2 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397) planowana inwestycja
nalezy do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla
ktorych przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagane.

W toku postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigeia, Wojt Gminy Poczesna na podstawie
art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji
o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko ( Dz. U. Nr.199, poz.1227), pismem nr
GIZ.6220.3.2011.AM z dnia 23.02.2011r. przekazal wniosek wraz z zatacznikami do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach i Slaskiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach i wystapit o wyrazenie opinii
o obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko przedsigwzigcia
polegajacego na ,przebudowie stanowiska autotransformatora 220/110 kV 160 MVA-
AT3, przebudowie odwodnienia stanowisk autotransformatorow AT3 1AT4
i terenu rozdzielni 220 kV, montazu separatora koalescencyjnego i komor zasuw,
rozbudowie rozdzielni 220 kV, przebudowie budynku sprezarek na budynek potrzeb
wiasnych pradu statego w istniejacej stacji elektroenergetycznej Wrzosowa potozone] we
Wrzosowej przy ul. Fabrycznej 127

Slaski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Katowicach, ul. Raciborska
39 opinia nr NS/NZ/523/Z/44207/6/11 z dnia 07.04.2011r. (data wpltywu 12.04.2011 r.)
wydat opini¢ o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedmiotowej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem nr WOOS.
4240.183.2011. WW z dnia 15.03.2011 (data wptywu 18.03.2011 r) wyrazil opinig, iz dla
przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje konieczno$¢  przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko. Swoja opini¢ uzasadnit biorac pod uwage uwarunkowania
wymienione w art. 63 ust. 1 cyt. wyzej ustawy.

Gmina Poczesna nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Poczesna przyjetym uchwata Rady Gminy Poczesna Nr 189/XX1/08 z dnia 13.11.2008r.
planowane przedsigwzigcie zlokalizowane bgdzie na terenach okreslonych jako tereny
ofertowe dla réznorodnej dziatalno$ci gospodarcze].



Jak wynika z przedlozonej karty informacyjnej, projektowana inwestycja

bedzie polegala na przebudowie stanowiska autotransformatora 220/110 kV 160 MV A-
AT3, przebudowie odwodnienia stanowisk autotransformatoréw AT3 1 AT4 1 terenu
rozdzielni 220 kV, montazu separatora koalescencyjnego i komodr zasuw, rozbudowie
rozdzielni 220 kV, przebudowie budynku sprgzarek na budynek potrzeb wlasnych pradu
statego w istnicjacej stacji elektroenergetycznej Wrzosowa potozonej we Wrzosowej przy
ul. Fabrycznej 12.

W niniejszym rozstrzygnigciu Wojt Gminy Poczesna uwzglednil:

- informacje okreslone w karcie informacyjnej przedsigwzigcia,

- opinie Slaskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego

w Katowicach, nr NS/NZ/523/7/44207/6/11,

- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

(W008.4240.183.2011.WW),

- szczegdlowe uwarunkowania zawarte w art 63 ust. 1 ustawy 2z dnia 3

pazdziernika 2008r. o udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz

o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227).

W zwigzku z powyzszym, biorac pod uwage uwarunkowania zawarte w art 63
ust.] ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na rodowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227),

a w szczegolnosci:

1) rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji -
Przedmiotem inwestycji bedzie przebudowa stanowiska autotransformatora 220/110
kV 160 MVA-AT3, przebudowa odwodnienia stanowisk autotransformatorow
AT3 1 AT4 i terenu rozdzielni 220 kV, montaz separatora koalescencyjnego
i komor zasuw, rozbudowa rozdzielni 220 kV, przebudowa budynku sprezarek na
budynek potrzeb wiasnych pradu stalego w istniejacej stacji elektroenergetyczne]
Wrzosowa potozonej we Wrzosowej przy ul. Fabrycznej 12. Rozbudowa rozdzielni
220 kV wynika z koniecznosci zapewnienia wigkszej elastycznosci  ruchowej
istniejacej rozdzielni w eksploatowane;j stacji, pelnigcej rolg waznego wezta
w Krajowym Systemie Energetycznym. Catkowita powierzchnia rozdzielni 220kV
w granicach ogrodzenia wynosi 0,848 ha. Wzrost powierzchni zabudowy terenu
rozdzielni 220kV po zakonczeniu inwestycji to ok.300m’.
b) powiazan z innymi przedsi¢gwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania
si¢ oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sig¢ na terenie nieruchomosci sasiednich —
Brak powigzan z innymi przedsigwzigciami, a w szczegdlnosei brak kumulowania
sie oddziatywan przedsiewzi¢¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktory bedzie
oddziatywaé przedsigwzigcie.
¢) wykorzystania zasobow naturalnych — Zapotrzebowanie na wode dla potrzeb
obshugi rozdzielni 220kV wyniesie ok. 0,02 m*/dobg. Energia elektryczna potrzebna
do funkcjonowania nowych urzadzen pokrywana bedzie na dotychczasowych
zasadach we wlasnym zakresie z rozdzielni potrzeb wlasnych stacji.
d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci -
W zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
realizacja planowanego przedsigwzigeia bedzie skutkowaé zwigkszeniem emisji
zanieczyszczen do powietrza, wzrostem ucigzliwosci akustycznej oraz wytwarzaniem
odpadéw typowych dla prac budowlanych. Oddziatywania te bgda mie¢ charakter
krétkotrwaly, lokalny, ograniczajacy si¢ do najblizszego otoczenia terenu inwestycji
i ustapia wraz z zakonczeniem prac. Sposéb postgpowania z odpadami na terenie
zakladu bedzie zgodny z =zasadami: selektywnego zbierania, magazynowania



odpadéw, przekazywania odpadéw do odzysku Iub  unieszkodliwiania
wyspecjalizowanym firmom.

Przedsiewziecie nie bedzie zrodlem powstawania $ciekoéw technologicznych. Wody
opadowe z dachéw budynkéw oraz stanowisk transformatorow AT3 1 AT4
odprowadzane beda do wewngtrznej kanalizacji sanitarnej. Sposéb odprowadzania
wod opadowych z terenu rozdzielni bgdzie zgodny z posiadanym pozwoleniem
wodnoprawnym.

Analizowane przedsiewzigcie nie bedzie zrédlem — emisji zanieczyszczen do
powietrza.

Inwestycja bedzie Zzrodtem hatasu i promieniowania elektromagnetycznego, jednak

z przeprowadzonych analiz oddzialywanie zamknie si¢ na terenach nalezacych do
inwestora.

Najblizsze budynki mieszkalne oddalone sa od ogrodzenia stacji o ok. 140m.

Biorac pod uwage przyjete rozwiazania techniczne mozna stwierdzi¢, ze przy
zachowaniu  podstawowych ~ wymogéw ochrony $rodowiska przedmiotowe
przedsigwzigcie nie bgdzie znaczaco negatywnie oddziatywac na srodowisko.

e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji

i stosowanych technologii — nie wystgpuje

2) usytuowanie przedsigwziecia, tj. jego lokalizacj¢ poza obszarami wrazliwymi
przyrodniczo, jak:

obszary wodno ~ blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych —
nie dotyczy

obszary wybrzezy — nie dotyczy

obszary gorskie lub lesne — nie dotyczy

obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikdw wod srodladowych — nie dotyczy

obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objgtych ochrona, w tym obszary sieci
Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody — powyzsze przedsigwzigcie
bedzie realizowane poza istniejacymi i proponowanymi obszarami sieci Natura 2000.
Najblizszym obszarem chronionym przyrodniczo jest proponowany Specjalny Obszar
Ochrony Siedlisk Natura 2000 Poczesna

k. Czestochowy. Obszar ten jest polozony w odlegtosci ok. 3 km od planowane]
inwestycji. Najblizsza ostoja Natura 2000 to specjalny obszar ochrony Siedliska
,, Ostoja Olsztynsko — Mirowska” - polozona jest w odleglosci ponad 7 km od
projektowanego przedsiewziecia. Réwniez w poblizu terenéw inwestycji znajduja
si¢ : Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 ,,Przelom Warty koto Mstowa”,
Park Krajobrazowy ,,Orlich Gniazd” oraz Park Krajobrazowy ,, Lasy nad Gdmg
Liswartg”.

obszary, na ktorych standardy jako$ci srodowiska zostaly przekroczone — nie dotyczy
obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe Iub archeologiczne —
nie dotyczy

gestosé zaludnienia —  Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest
w odleglosci 140 m. od ogrodzenia stacji.

obszary przylegajace do jezior — nie dotyczy

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej — nie dotyczy

3) rodzaj i skal¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do ww.
uwarunkowan, wynikajace z :

zasiegu oddziatywania - biorac pod uwage zakres oraz miejsce usytuowania inwestycji
nalezy przyjaé, iz niekorzystne oddziatywanie projektowanego przedsigwzigcia
ograniczy sie do terenu przylegtego przedsigwzigeiu.



_  transgranicznego charakteru oddziatywania przedsigwzigcia na poszczegolne elementy
przyrodnicze - charakter przedsigwzigcia oraz  jego lokalizacja wyklucza
transgraniczne oddziatywanie inwestycji na srodowisko.

_  wielkosci i zlozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obciaZenia istniejace)
infrastruktury technicznej — znaczace oddziatywania beda mie¢ charakter lokalny,
krotkookresowy, zwiazany gidéwnie z etapem prac adaptacyjnych i montazowych.
[nwestycja nie powinna obciaza¢ infrastruktury techniczne;.

_ prawdopodobienstwa oddzialywania — przedsigwzigcie nie bedzie powodowal
ponadnormatywnego oddziatywania na srodowisko.

_ czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania - oddzialywanie jakie
wystapi podczas prac montazowych bedzie mie¢ charakter okresowy.

Po dokonaniu powyzszych uzgodnien oraz przeprowadzonej analizie w dniu
29.04.2011 r. Wéjt Gminy Poczesna wydat postanowienie Nr GIZ.6220.3.2011 AM,

w ktérym stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
dla planowanego przedsigwzigcia.

Wojt Gminy Poczesna pismem nr GIZ.6220.3.2011.AM z dnia 04.05.2011r. na
podstawie art.10 kpa przed wydaniem decyzji $rodowiskowej zawiadomil strony
postgpowania o mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzona dokumentacja w Urzgdzie
Gminy Poczesna i wypowiedzenia si¢ ww. sprawie przed jej ostatecznym
rozstrzygnigciem.

Strony nie wniosty zadnych uwag ani wnioskow.

Jak wynika z przedtozonej karty informacyjnej, projektowana inwestycja
na etapie realizacji jak i eksploatacji nie spowoduje oddziatywania na srodowisko
w zakresie wymagajacym jego analizy w postgpowaniu w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko.

Ponadto, inwestycja nie bedzie prowadzona na terenach wyszczegolnionych w art. 63 pkt.
2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na $rodowisko ( Dz. U.. Nr.199, poz.1227).

Przedsigwziecie nie bedzie transgranicznie oddzialywa¢ na Srodowisko.

Teren objety inwestycja nie posiada obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystegpowanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk jak rowniez siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszarow sieci Natura 2000, obszaréw
przylegajacych do jezior, obszarow ochrony uzdrowiskowej, ani tez nie posiada obiektow
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Analizujac powyzsze nie stwierdzono konieczno$ci sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko uznajac, ze przy zachowaniu podstawowych wymogdw
ochrony  srodowiska przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie znaczgco negatywnie
oddziatywa¢ na $rodowisko. Planowane do realizacji przedsiewzigcie nie wplynie
negatywnie na stan S$rodowiska, a jego oddzialywanie zamknie sie w granicach
nieruchomodci, na ktdrej bedzie ono prowadzone.

Ze wzgledu na szczegdtowe uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewzigcia
w tym specyfike przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie stanowiska autotransformatora
220/110kV 160 MVA-AT3, przebudowie odwodnienia stanowisk autotransformatoréw AT3
i AT4 i terenu rozdzielni 220 kV, montazu separatora koalescencyjnego i komor zasuw,
rozbudowie rozdzielni 220 kV, przebudowie budynku sprezarek na budynek potrzeb wiasnych
pradu statego w istniejacej stacji elektroenergetycznej Wrzosowa potozonej we Wrzosowe] przy
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ul. Fabrycznej 12, ograniczony zakres i charakter tego przedsigwzigcia mozna stwierdzic, Ze nie
bedzie ono wplywato na pogorszenie stanu srodowiska i zdrowia ludzi.

Uwzgledniajac powyzsze oraz fakt, ze zamierzenie inwestycyjne speinia wymogi
przewidziane przepisami prawa na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (Dz. U. nr 199, poz.
1227) nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dofacza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 pkt.1 - 14 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa

w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz.U.

nr 199 poz. 1227); wniosek ten powinien by¢ ztozony w terminie 4 lat od dnia, w ktorym
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

2. Termin o ktorym mowa w punkcie 1 moze ulec wydtuzeniu o 2 lata, jezeli realizacja
planowanego przedsiewzigeia przebiega etapowo oraz nie zmienity si¢ warunki okreslone
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

3. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Czgstochowie za posrednictwem organu wydajacego decyzje,

w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.
/y;ﬁ
fAQri1s. Krzysztof Uima

Zatacznik :
- Charakterystyka przedsigwzigcia.

Otrzymuja:

_  Pelnomocnik PSE Operator S. A. - Jacek Jagoda ZWSE Rzeszow Sp. z 0. o, ul
Przemystowa 1, 35 — 105 Rzeszow

—  Enion S.A. Oddziat w Czestochowie — Zaktad Energetyczny Armii Krajowej 5, 42 — 200
Czestochowa

—  Enion S.A. ul Zawila 65 L, 30 — 930 Krakow

~  Utrzad Miasta Czgstochowy ul. Slaska 11/13, 42 — 217 Czestochowa

~  Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r
Nr 101, poz. 926 ze zm. ) osoby fizyczne otrzymuja wg rozdzielnika znajdujacego sig
aktach sprawy.

— BIP

—  Tablica Ogloszen Urzgdu Gminy Poczesna

Do wiadomosei: )
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska ul. Powstancow 41 a, 40 — 024 Katowice
— Slaski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny, ul. Raciborska 39, 40 -957 Katowice
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4 512?; l;gsiéfna Poczesna 25.05.2011r.

Nr GI1Z.6220.3.2011.AM

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 z pén. zm.)

Planowane przedsiewziecie polega na ,przebudowie stanowiska
autotransformatora 220/110 kV 160 MVA-AT3, przebudowic odwodnienia stanowisk
autotransformatoréow AT3 i AT4 i terenu rozdzielni 220 kV, montazu separatora
koalescencyjnego i komér zasuw, rozbudowie rozdzielni 220 kV, przebudowie budynku
sprezarek na budynek potrzeb wiasnych pradu stalego w istniejacej stacji
elektroenergetycznej Wrzosowa potozonej we Wrzosowej przy ul. Fabrycznej 127.
Catkowita powierzchnia rozdzielni 220kV w granicach ogrodzenia wynosi 0,848 ha.
Wzrost powierzchni zabudowy terenu rozdzielni 220kV po zakonczeniu inwestycji to ok.
300m*.

Przewiduje sie, ze do prawidlowego uzytkowania przedsigwzigcia potrzebne beda
nastepujace ilosci wody - ok. 0,02 m’/dobe. Energia elektryczna potrzebna do
funkcjonowania nowych urzadzen pokrywana bedzie na dotychczasowych zasadach we
wlasnym zakresie z rozdzielni potrzeb wiasnych stacji. Zapotrzebowanie na energig
cieplng - ogrzewanie elektryczne jak dotychczas zasilane bedzie z potrzeb wlasnych
stacji.

W zwiazku z prowadzeniem prac budowlanych przy uzyciu sprzgtu mechanicznego,
realizacja planowanego przedsiewzigcia bedzie skutkowaé zwigkszeniem emisji
zanieczyszczen do powietrza, wzrostem ucigzliwosci akustycznej oraz wytwarzaniem
odpadéw typowych dla prac budowlanych. Oddziatywania te bgda mie¢ charakter
krotkotrwaly, lokalny, ograniczajacy si¢ do najblizszego otoczenia terenu inwestycji

i ustapia wraz z zakonczeniem prac. Sposob postgpowania z odpadami na terenie zakiadu
bedzie zgodny z zasadami: selektywnego zbierania, magazynowania odpadéw,
przekazywania odpadéw do odzysku lub unieszkodliwiania wyspecjalizowanym firmom.
Przedsiewziecie nie bedzie zrodlem powstawania sciekéw technologicznych. Wody
opadowe z dachéw budynkéw oraz stanowisk transformatoréw AT3 i AT4 odprowadzane
beda do wewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Sposob odprowadzania wod opadowych

7 terenu rozdzielni bedzie zgodny z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym.
Analizowane przedsiewzigcie nie bgdzie Zrodlem emisji zanieczyszczen do powietrza.
Inwestycja bedzie zrédtem hatasu i promieniowania elektromagnetycznego, jednak

z przeprowadzonych analiz oddzialywanie zamknie si¢ na terenach nalezacych

do inwestora.

Najblizsze budynki mieszkalne oddalone sa od ogrodzenia stacji o ok. 140m

Majac na uwadze mozliwe ucigzliwosci, realizacja i funkcjonowanie przedsigwzigcia beda
sie wiazaé z nastepujacymi rozwigzaniami chronigcymi srodowisko:
_  Aparatura laczeniowa (wylaczniki) bedzie w izolacji gazowej, przez co razem
z posiadaniem przez stanowiska autotransformatoréw 220/110 kV AT3 i AT4
szczelnych zbiornikéw awaryjnych na olej, wody opadowe i gasnicze wraz
7 zastosowaniem w instalacji dla odwodnienia tych stanowisk tj, odpowiednich
urzadzen ( separatora oraz komory zasuwy) uniemozliwi zanieczyszczenie gruntu
i wod podziemnych olejem transformatorowym.



_ Instalacja odwadniajaca jest juz wykonana i uruchomiona. W skiad tej instalaciji
wchodzi separator koalescencyjny oraz studnia z automatycznym zamknigciem tzw.
(komora zasuwy) odcinajacym instalacje odwadniajaca stanowisk transformatorow od
kanalizacji deszczowej stacji. Instalacja odwadniajaca posiada automatyczny system
alarmowy oraz zamykania odptywu w przypadku pojawienia si¢ oleju w separatorze,
co moze $wiadczyé o wystapieniu awarii ktorego$ z transformatoréw potaczonej
z wyciekiem oleju.
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