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WYJASNIENIE
do zapytania ofertowego nr GIZ.271.2.32.2012.JO z dnia 22.08.2012r.

Zapytanie pierwsze:

Pyt. 1 W jaki sposob be¢da zasilane uktady kamerowe wraz z nadajnikami czy nalezy
zainstalowa¢ podlicznik energii elektrycznej czy jest bezposrednia umowa z zakladem
energetycznym czy jest zgoda wiascicieli budynkéw na montaz urzadzen czy budynki nie sg
czasami zabytkiem.

Pyt. 2 Czy w miejscach instalacji skrzynek teletechnicznych istnieje uziemienie niezbedne dla
prawidlowej pracy ochronnikdéw czy nalezy je wykonac.

Pyt. 3 Czy dopuszczalne jest zastosowanie anten radiowych zintegrowanych w jedne;j
obudowie np. OSBRIDGE urzadzenie sprawdzone w tego typu zastosowaniach.

Pyt. 4 Czy istnieje widoczno$¢ pomigdzy poszczegdlnymi antenami.

Pyt. 5 Czy serwer ma by¢ w wersji do szafy Rack czy wolnostojacej, jesli do szafy to czy
szafa wchodzi w zakres dostawy.

Pyt. 6 Na jakim stanowisku bgdzie dokonywany podglad i odtwarzanie archiwum.
Zapytanie drugie:

Pyt. 1 Prosz¢ o wskazanie lokalizacji zasilania urzadzen (dostgp do stalego zasilania 230V)
przy placu zabaw oraz przystanku MPK.

Pyt. 2 Czy istnieje mozliwo$¢ instalacji kamer na budynku przy placu zabaw (wykonano
nowa elewacj¢ budynku) wraz z prowadzeniem okablowania na dach. Jesli nie prosze o
wskazanie innej lokalizacji montazu kamer.

Pyt. 3 Najprawdopodobniej bgdzie potrzeba instalacji anten na dachach budynkéw. Czy
administracja wyrazi zgode¢ na montaz anten na dachu oraz rozprowadzenie instalacji po
elewac)1?



Odnosénie zapytania pierwszego:

Odp. 1 Nalezy wykona¢ podlicznik energii, gdyz nie ma bezposredniej umowy z zakladem
energetycznym. Przedmiotowe budynki nie sg zabytkami. Po stronie Inwestora jest uzyskanie
zgody na montaz urzadzen na budynkach.

Odp. 2 Brak uziemienia - nalezy je wykona¢.

Odp. 3 Wybdr sprzetu lezy po stronie wykonawcy - nie ma przeciwwskazan do zastosowania
Osbridge.

Odp. 4 Nalezy ustali¢ podczas wizji w terenie.

Odp. 5 Serwer ma by¢ w wersji wolnostojacej.

Pkt. 6. Podglad i dostep do archiwum ma by¢ na stanowisku serwera.

Odnosénie zapytania drugiego:

Odp. 1 ;2 ; 3 Lokalizacja zasilania jest uzalezniona od lokalizacji kamery.

Tematy do uzgodnienia z Zarzadca budynkéw w czasie wizji lokalnej, tel. 601 079 871.

Ewentualne uzyskanie zgdd dotyczace instalacji urzadzen na obiektach inwestora czy
wspolnot mieszkaniowych, po stronie Inwestora.
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