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Schemat ideowy o$wietlenia drog jezdnych i parkingow
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Q Symbol opraw oéwietlenia parkingéw | utwardzonych dnbg jezdnych
1L1/1 - Zapis oznacza e oprawe nr 1 nalezy zasilic z fazy pierwsze].
YKY 4xd4mm2

FeZn 30x4mm

dh. 33m/36m- diugosé rowu kablowego / diugosé kabla

jowe nalezy & na wys Bm. W tym celu nalezy
¥ 1.5m. Stupy na wozesniej ym fundamencie
2. Wszystkie prace kablowe nalezy wykonat zgodnie z N-SEP-E-004 oraz PN-76/E-05125.
3. Kable naleZy ukiada¢ w rowie kablowym na glgbokosci 0.7 m.
4. W miejscach kolizji, przejsé pod perkinglem lub wiszdami, kable nalezy ukiada w rurach ostonowych AROT DVK 50, lub réwnowaznych.
5. Przed rowu kablowe nalety uszczeinié.
6. Szerokos¢ rowu kablowego nalezy dobra¢ do lloéci uklad: h kabli, 10 em
7. Na cate] diugodci trasy kablowsj ukiadane kable nalezy przykry¢ folig w kolorze niebieskim.
8. Przed zasypanism rowu kablowego kable nalezy zgiosié do zir i
9. Na oprawach ch oraz na przy

czamych napiséw na biatym tie, np "UG".

Uwaga ogdina:
Dopuszcza sig zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentdw) pod warunkiem speinlenia
tych samych wiasciwoscl technicznych | funkgjonainych.

4. Oprawy & shupy z wy i. O wys Bm idl

ukladanymi kablami,

ia na
h do linll kablowe] nalezy umiess trwate oznakowanie whasciclela w postaci
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\inz. JerzytMazur
Projektant in§talacji, sieci

i urzgdzen elektrycznych.
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